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ŠE katilo K-x, kūryklos vamzdžių išdėstymo 
(pjūvio vaizdas iš viršaus) schema.
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Galinio ekrano vamzdžiai, 168 vnt., Ø60x6 mm, 
plienas 20

Frontalinio (priekinio) ekrano vamzdžiai 168 vnt., 
Ø60x6 mm, plienas20 / plienas 15XM

Katilo K-x, degimo kameros, vamzdžių išdėstymo schema
(pjūvis, vaizdas iš viršaus)
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Schema Nr.3
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ŠE katilo K-x, konvektyvinio garo pekaitintojo КПП-I 
vamzdžių sienelės storio matavimo schema.

Lapas

2

Schema Nr.10
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- Vamzdžio  numeris.
- Storio matavimo taškai 
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- Temperatūros matavimo daviklis  
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ŠE katilo K-x, konvektyvinio garo pekaitintojo КПП-II 
vamzdžių sienelės storio matavimo  schema.

Lapas
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Schema Nr.11
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ŠE katilo K-x, konvektyvinio garo pekaitintojo КПП-III 
vamzdžių sienelės storio matavimo  schema.

Lapas

4

Schema Nr.12
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ŠE katilo K-x, konvektyvinio garo pekaitintojo КПП-IV 
vamzdžių sienelės storio matavimo schema.
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Schema Nr.13
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- Vamzdžio  numeris.
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- Storio matavimo taškai ŠE katilo K-x, širminių garo perkaitintuvų vamzdžių  
sienelės storio  matavimo schema. vamzdeliai Ø32x5 mm, plienas 12X1MФ
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Schema Nr.17
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Pastaba:
Viso katile 18 vnt. širminių garo perkaitintuvų.
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