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WYTYCZNE PROGRAMOWE

Demontaz obwodu 100 linii nN 0,4 kV nr 60488 na odcinku
kablowym YAKY 4x120 mm? oraz napowietrznym AsXSn 4*50
mm2; Wytyczenie trasy i budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr
60488 obwodu 200 YAKXS 4x120 mm?;
zasilanych ze stacji T-60488 ,Opalenie Cegielnia” w miejscowosci
Opalenie, Gmina Gniew Obszar Wiejski
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Demontaz obwodu 100 linii nN 0,4 kV nr 60488 na odcinku kablowym YAKY 4x120 mm2 oraz napowietrznym AsXSn 4*50
mm2; Wytyczenie trasy i budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 60488 cbwodu 200 YAKXS 4x120 mm2;
zasilanych ze stacji T-60488 ,Opalenie Cegielnia” w miejscowosci Opalenie, Gmina Gniew Obszar Wiejski
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Demontaz obwodu 100 linii nN 0,4 kV nr 60488 na odcinku kablowym YAKY 4x120 mm2 oraz napowietrznym AsXSn 4*50
mmz2; Wytyczenie trasy i budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 60488 obwodu 200 YAKXS 4x120 mmz2;
zasilanych ze stacji T-60488 ,Opalenie Cegielnia” w miejscowosci Opalenie, Gmina Gniew Obszar Wiejski

1. Wymagania techniczne
Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmictowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz pozostalymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2)  wytycznymi oraz Standardami Technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowe] www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia;

1)  musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
ilub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii obwodéw nn ;

1. Demontaz obwodu 100 linii NN 0,4 kV nr 60488 na odcinku kablowym YAKY 4x120 mm2 oraz
napowietrznym AsXSn 4*50 mm2, wraz ze stupem nr 101 z dziatek nr 133/7:133/8;134/2;135/17:135/19
obreb 0012 Opalenie, gmina Gniew obszar wiejski na odcinku pomiedzy stacjg T-60488 .Opalenie
Cegielnia” a stupem nr 102,

2. Wytyczenie trasy i budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 60488 obwodu 200 YAKXS 4x120 mm2 na
dziatkach nr 124;133/6;134/2 obrgb 0012 Opalenie, gmina Gniew obszar wigjski na odcinku pomiedzy
ztaczem Z-201 a stupem 102 wraz z jego wymiana,

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Istnigjace obwody lini nN 04 kV nr 60488 Opalenie Cegielnia znajdujg sie na dziatkkach nr
124;133/6;133/7;133/8;134/2,135/17,135/19 obreb 0012 Opalenie, gmina Gniew obszar wiejski, powiat tczewski.

4. Stan istniejacy

Ponizej zawarto informacje o stanie istniejacym kolejnych obiektow.

4.1. Odcinek kablowy linii nN 0,4 kV - obw. 60488-100

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 2009

Typ i przekroj kabla YAKY 4x120 mm?2

Dlugos¢ 130m od T-60488 do st. nr 101
Dlugos¢ odcinka do demontazu | 130 m




Demontaz obwodu 100 linii nN 0,4 kV nr 60488 na odcinku kablowym YAKY 4x120 mm2 oraz napowietrznym AsXSn 4*50
mm2; Wytyczenie trasy i budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 60488 obwodu 200 YAKXS 4x120 mm2;
zasilanych ze stacji T-60488 ,Opalenie Cegielnia” w miejscowoéci Opalenie, Gmina Gniew Obszar Wiejski

4.2. Odcinek napowietrzny linii nN 0,4 kV - obw. 60488-100

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy/modernizacji 1968/1990

Typ i przekréj kabla AsXSn 4x50 mm?

Dlugosé 53m od st.101 do sh.102

Dlugos¢ odcinka do demontazu 53m

Stupy do demontazu [Nr;typ;ilo§¢] | [101;EPV 10,5/15;1]; [102;2N 10 blizniak ;1]
4.3. Odcinek kablowy linii nN 0,4 kV - obw. 60488-200

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 2013

Typ i przekréj kabla YAKXS 4x120 mm?

Dlugosé 100m od T-60488 do Z-201
4.4. Odcinek napowietrzny linii nN 0,4 kV - obw. 60488-200

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane obiektu Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1968

Typ i przekréj przewodu AL 4x50 mm?

Dlugosé 101 m od Z-201 do st.206

5. Stan planowany / zakres prac

Wytyczenie trasy | budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 60488 obwodu 200 YAKXS 4x120 mm2 na dziaice
nr 124 obreb 0012 Opalenie, gmina Gniew obszar wiejski na odcinku pomiedzy ziaczem Z-201 a stupem 102 wraz

Z jego wymiang,

5.1. Linia kablowa nN 0,4 kV - obw. 60488-200

Charakterystyka stanu planowanego

Dane obiektu

Uwagi/Komentarze

Typ i przekréj kabla YAKXS 4x120 mm?

Dlugos¢ budowanego odcinka | 180 m

od Z-201 do st.102

Stup montowany [Nr;typ;ilos¢é] | [102,EPV 10,5/10;1]




Demontaz obwodu 100 linii nN 0,4 kV nr 60488 na odcinku kablowym YAKY 4x120 mm2 oraz napowietrznym AsXSn 4*50

mm2; Wytyczenie trasy i budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 60488 obwodu 200 YAKXS 4x120 mmz2;
zasilanych ze stacji T-60488 ,Opalenie Cegielnia” w miejscowosci Opalenie, Gmina Gniew Obszar Wiejski

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. Nazwa J.m. llosé
1. | Demontaz i utylizacja linii kablowej nN-0,4kV m 130
2. | Demontaz i utylizacja linii napowietrznej nN-0,4kV m 53
3. | Demontaz stupa EPV szt. 1
4. | Demontaz, utylizacja i wymiana stupa ZN 10 (blizniak) szt. 1
5. | Montaz stupéw EPV 10,5/10 szt | 1
6. | Budowa linii kablowej nn-0,4kV YAKXS 4x120mm2 m 180
7. | Wykonanie projektu szt. 1
8. | Przelozenie przylaczy szt. 4
9. | Wykonanie uziemienia szt. 1

7. Wymagania dodatkowe

>

Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegblowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktdre nie sg ujete w dokumentaciji
przetargowej/umowie:

- niniejsze Wytyczne Programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentacii projektowej
- format schematow w wersji elektronicznej: .pdf

- format rysunkéw w wersji elektronicznej: .pdf

- format map w wersji elektronicznej: .dxf

Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia, wraz z dokumentami poodbiorowymi, o$wiadczenia
o posiadaniu zgéd wiascicieli gruntow, przez ktore przebiegaja modernizowane odcinki sieci,
na wejscie i wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Wylaczenia
Sporzadzenie harmonogram prac przy uwzglednieniu zatozenia minimalizacji okresu wylgczen.

- T-60488 ,Opalenie Cegielnia” (400 kVA)

Uregulowania prawne
Nalezy uzyska¢ zgody wlascicieli nieruchomosci na przeprowadzenie prac.

Demontaz majatku
Przekaza¢ do magazynu zdemontowany stup EPV.




Demontaz obwodu 100 finii nN 0,4 kV nr 60488 na odcinku kablowym YAKY 4x120 mm2 oraz napowietrznym AsXSn 4*50
mm2; Wytyczenie trasy i budowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 60488 obwodu 200 YAKXS 4x120 mm2;
zasilanych ze stacji T-60488 ,Opalenie Cegielnia” w miejscowosci Opalenie, Gmina Gniew Obszar Wiejski

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnieri projektowych wykonawca dokumentaciji skiada do kancelarii Rejonu Dystrybucji
w Starogardzie Gdanskim, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Dzialu Dokumentacji Energetycznej.

Wi/w komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentaciji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdinymi komoérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzie w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki
ds. dokumentacji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komarki organizacyjnej opiniujace dokumentacije:

Punkty Komoérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddzial w Gdansku RD Starogard Gdariski
Pkt. 6 - 3 MMPR, 3 MZE 34 MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek
weryfikujacych.

8.2.  Zmianyi odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$é zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyja$nienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.

8.3.  Parametry zwarciowe

Nie dotyczy

9. Spis zalacznikow

1. Plan przebudowy linii nN 0,4 kV



