Podstawowy zakres usluci eksploatacii stacji abonenckiej SN 30kV Zuki i Przyvkona w tym
zakres PV Grvf

Zakres obowiazkéw

¢ Czynnoéci taczeniowej na stacjach (zdalne i lokalne);

e Wsparcie w nadzorze nad funkcjonalnoécia ruchowg obiektu FW Przykona — wykorzystanie
zdalnego dostepu do nadrzednego systemu nadzoru i sterowania FW Przykona — SCADA .
Uwaga : zdalny dostep do obiektéw EW powinny uwzgledniaé wymog stosowania
zabezpieczen zgodnych z polityka bezpieczefistwa w Grupie Energa i rozwiazan stosowanych
w Energa Wytwarzanie.

¢ 24 godzinny zdalny/lokalny nadzér nad stacjami (w tym zapewnienie otrzymywania stalych
powiadomien o rzeczywistym stanie technicznym monitorowanych obiektéw) ich
funkcjonalno$cia wraz z wykonywaniem poleceri Dyspozycji ruchu EOP i/lub Dyspozyciji
Ruchu EW w tym ;

» Ciagly kontakt ze stuzbami dyspozytorskimi Centralnej Dyspozycji Mocy Energa
Operator (CDM) wlaczajac w to dyzury domowe;

= Staly monitoring nad funkcjonalnoécia zdalnego systemu nadzoru i sterowania stajg
RSN ( Rozdzielnia éredniego napiecia 30kV) ( SCADA) Uwaga : zdalny dostgp do
obiektéw EW powinny uwzgledniaé wymog stosowania zabezpieczen zgodnych z
polityka bezpieczefistwa w Grupie Energa i rozwiazan stosowanych w Energa
Wytwarzanie.

= W przypadku stanéw awaryjnych gotowo$é do przybicia na stacje ( w czasie nie
dhuzszym jak 1 godziny) oraz wstgpnego okre§lenia rodzaju awarii i zagrozenia.
Eliminacja zagrozenia jezeli to mozliwe poprzez odpowiednie czynnosci
eksploatacyjne bez wylaczenia urzadzenia , wytaczenia jezeli okaze sig to konieczne.
(Wszelkie zdarzenia wymagaja niezwlocznego powiadomienia osoby wyznaczonej
przez Wytwarzanie —na warunkach ustalonych przez Strony)

®  Wykonanie wszelkich dziatan ruchowych realizowane w sposdb zdalny w czasie nie
dhuzszym jak 15 min od momentu zgloszenia/pojawienia si¢ takiej potrzeby

»  Kontrola ukiadéw pomiarowych rozliczeniowych, dokonywanie odczytéw lokalnych
jezeli to bedzie konieczne (w przypadku braku tacznosci, awarii ukladow odczytu
zdalnego)

= W przypadku realizacji wszelkich dziatan w tym : wlasnych lub przy wykorzystaniu
firm trzecich nadzor i koordynacja prac w tym wypisanie polecenia, dopuszczenie do
pracy i nadzdr zgodnie z warunkami organizacji bezpiecznej pracy funkcjonujacymi

w Energa Wytwarzanie



= Dokonywanie ogledzin urzadzen stacji zgodnie z instrukcjami eksploatacji lub w
oparciu o ustalenia pomigdzy Stronami w terminie nie rzadszym jak raz w tygodniu.

=  Wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych wynikajacych z instrukcji eksploataciji
stacji.

» Miesigczne raportowanie z przebiegu prowadzonej ustugi w tym : czas i zakres
prowadzonych przegladéw/ogledzin wraz z wynikiem koficowym i opinia o stanie
technicznym urzadzen, czas i zakres podejmowanych interwencji i wszelkich
istotnych dziatan wplywajacych na przebieg utrzymania i eksploatacji obiektu.

»  Wykonawca zobowiazany jest wszelkie dzialania planowane na obiekcie uzgadnia¢ z

przedstawicielem wskazanym przez Zamawiajacego

Lokalizacja :
FW Przykona 62 - 731 Przykona pow. turecki
FW 9szt TW Vestas V126 / 3 45MW

Wymagania dodatkowe :

1. Nie dopuszcza si¢ podwykonawcéw zadania objetego zakresem przedstawionym jw.

2. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
normami 1 przepisami, instrukcjami i wymaganiami BHP oraz IRiESD, dokumentacja
techniczno-ruchowa i eksploatacyjna urzadzen.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowo-kontrolne wykorzystane w realizacji niniejszego zadania
powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty/§wiadectwa legalizacji uprawniajace do ich
wykorzystania. Wykonawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w trakcie realizacji prac
wszystkich ww. aktualnych dokumentéw.

Pozostale krvteria

1. Wykonawca przy wykorzystaniu dostepu teleinformatycznego musi dostosowaé sie¢ do
warunkéw polityki cyberbezpieczenstwa obowiazujacej w Spéice EW.



