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Atestato
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TDP

AB "ORLEN LIETUVA"Etapas

K.MartinaitisPDV33444

UAB "ORLEN Service Lietuva"
Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r.
Tel.: (8~443) 92826
Faks.: (8~443) 92701

Inž.

0 0Vykdymui
Užsakovo  Nr. OLP02829 OLP02829-272572/701-875-00-TDP-E
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875-50 ŠILUMINĖS ELKTRINĖS BENDRASTOTINIŲ ĮRENGINIŲ

AUTOMATIZUOTOS VALDYMO SITEMOS ATNAUJUINIMAS

875-00 Šiluminė elektrinė
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Situacinis planas
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Pastaba:
Vienas kitą rezervuojantys
kabeliai klojami atskirai, min
600mm tarpu.

Projekt. kabelis
Projekt. lovelis 110x300
Projekt. įžeminimas

Esamas įžeminimo kontūras ant kolonos
Alt.+0.000

algirdass
rsz_2suderinta_be_fono
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Esamos angos į AVS patalpąmin. 600mm tarpas
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min. 600mm tarpas

Projekt. kabelis
Projekt. lovelis 110x300
Projekt. įžeminimas

Projekt.
110x300 lovelis;

Neperforuotas dangtis  300mm;
110 Pertvara

Sieninis kronšteinas
su privirinta plokštele

Projekt. įžeminimo kontūras
Iš alt.+0.000m
į alt.+2.000m~
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