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NAZWA Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV
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Warunki przytaczenia P/25/007222 z dnia 10-02-2025r.




PREZYDENT MIASTA WEOCEAWEK

Zielony Rynek 11/13
87-800 WLOCL/ K
/ Wioctawek, dnia ... 24 03 2005
UA.AB.6743.69.2026

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2025.418
z pozn. zm) Prezydent Miasta Wioctawek za$wiadcza z urzedu, ze brak jest podstaw do wniesienia
sprzeciwu, na dokonane w dniu 20 marca 2026 r. (uzupetnione w dniu 24 marca 2026 r.) przez Energa
Operator S.A. Odziat w Toruniu reprezentowang przez Pana Marcina Wnukieiwcza zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych polegajacych na budowie przytacza kablowego nn 0,4 kV, na terenie
dziatki nr 20/4 obreb Wioctawek KM 105 i dziatek nr 165/3 i 174 obreb Wioctawek KM 106 przy ulicy
Zytniej we Wioctawku.

Wydanie niniejszego za$wiadczenia wytacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 z p6zn. zm.) oraz

uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

trzymuije:
1.]  Pan Marcin Wnukiewicz reprezentujacy

Energa Operator S.A. Oddziat w Toruniu.

Do wiadomosci:
1. aaDM.
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1. Temat

Budowa przytgcza kablowego nn-0,4kV zasilajgcego budynek mieszkalny -
wielorodzinny na terenie dziatki numer 165/3 w miejscowosci Wtoctawek ul. Zytnia.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych z linii kablowej nn-0,4kV
[NN 3-1077-09] zasilana ze stacji transformatorowej ZYTNIA 2 [STA3-1077].

Nazwa elementu: Typ lub moc llo$¢ lub dki. trasy/dt.
catkowita
Wymiana pojedynczego stupa SN NIE DOTYCZY
Linia napowietrzna SN NIE DOTYCZY
Roztgcznik napowietrzny SN NIE DOTYCZY
Linia kablowa SN NIE DOTYCZY
Mufy kablowe SMHSV4 50-150 2 szt.
Gtowice kablowe NIE DOTYCZY
Ograniczniki przecie¢ NIE DOTYCZY
Ztacze kablowe SN NIE DOTYCZY
Przytgcze kablowe SN NIE DOTYCZY
Stacja transformatorowa SN/nN NIE DOTYCZY
Transformator NIE DOTYCZY
Projektowany stup nN NIE DOTYCZY
Linia napowietrzna nN NIE DOTYCZY
Przytacze napowietrzne- NIE DOTYCZY
przedtuzenie
Szafka pomiarowa NIE DOTYCZY
Przytacze kablowe YAKXS 4x120mm? 2 x [14/19]m /38m
Linia kablowa nN NIE DOTYCZY
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F 1 szt.
Stupowy roztgcznik bezp. NIE DOTYCZY
Przecisk SRS 110 2 x7,5m /15m
/ Przewiert NIE DOTYCZY

o str. 3



3. Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenie
(projektanta - sprawdzajageege™*)

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Andrzej Raczkowski

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy budowy przytgcza kablowego nn-0,4kV
zasilajgcego budynek mieszkalny - wielorodzinny na terenie dziatki numer 165/3
zlokalizowanej w miejscowosci Wioctawek ul. Zytnia zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Andrzej Raczkowski

uprawnienia projektowe w specjalnosci /
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji — 7
1 urzadzen elektr. i elektroenergetycznych

upr. nr POM/0010/POOE/14

podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z
pozn. zm., (tj. DZ. U. 2024 poz. 725, 834, 1222).

** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy) \ wykresli¢

nrren str. 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J7F-4PZ-HKZ *

Pan Andrzej Raczkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0199/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

ACZY NAS ENERGIA Str-6



5. Podstawa opracowania

» Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr: P/25/007222 z dnia
10-02-2025r.

Protok6ét narady koordynacyjnej nr G.6630.2.159.2025 - odpis z dnia
12-11-2025r.

Uzgodnienia z wiascicielem gruntu, gestorami sieci i Inwestorem.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami).

Obowigzujace Standardy Techniczne Energa-Operator S.A., normy i przepisy.
Przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Y

YV VY VY

str. 7



Cnait i

operator 00000001515976
Numer P/25/007222 ]Miejscowosé Wioclawek Data 10-02-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1 Przylaczany obiekt:

9.2.

-_® o
. =

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dzialki): Wioctawek, ul. Zytnia 57
gm. Wloclawek , dziatka numer KM 106-165/3
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 97 kW
W tym:
nr 197 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - RS 3 [GPZ3-0062)
Linia 15 kV RS 3 - BARSKA [SN 3-0062-06]
Stacja SN/nn ZYTNIA 2 [STA3-1077)
Obwod nn OBW. 900 ZELAZNE WODY 15 [NN 3-1077-09]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [1077-900/02]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczer giéwnych w rozdzielnicy, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

-istniejacy kabel YAKY 4x85mm?2 db. 140m relacji: zlacze ZK1-1L (ul.Zytnia 15) a zlacze ZK-3 ul.Zytnia 84 k.1, przecigé i
wprowadzi¢ przelotowo do proj. kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-00/4R-NH2/F z zastosowaniem kabla YAKXS 4x120
SE o diugosci ok. 2x15m. Rozdzielnice zlokalizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezposredni dostep od strony drogi.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
sieéfinstalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowac zakibcen w sieci

Dostosowanie przytaczanych urzadze’, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym dostosowang do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wilasnosci stron. Uktady pomiarowe instalowac w rozdzielniach n.n, odbiorcy zlokalizowanych na klatkach schodowych lub w
wydzielonym pomieszczeniu w budynku. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

fge QI 04

fge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie 2 zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

LACZY NAS ENERGIA

str. 8



93.
94.
8.5.

9.6.

Energa

operator
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1. <

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA,
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku naplecia.
b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu

pomieszczeniach dostgpnych dla sluzb Operatora.
f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania

koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
2zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukfady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.
g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe)j
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15kV GPZRS 3
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe i ich

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] I
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

projekt budowlany przylaczalsieci elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR

SA standardami technicznymi i uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Wioctawek

Dane do obliczeri:

;ransfonnalor - 400kVA, zabezpieczenie obwodu nr 900-125A, istn. kabel YAKXS 4x95 dif. 254m od stacji do ZK1-1L ul.
yinia 15.

str. 9



12.2.

16.
17.
18.

Energa

operator
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
botyczy umowy o przylaczenie:
;nne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Krysifiska Beata Witidski
OPRACOWAL “7‘" ZATWIERDZIL
tel. 564706313

Otrzymuja: 1.  Wnioskodawca

-_® o
. =

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucii we Wiockawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioclawek

EL = VAR
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Energa

operator

Numer P/25/007222 Miejscowos¢ Wioctawek Data 10-02-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1 Przytaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dzialki): Wioctawek , ul. Zytnia 57
gm. Wioctawek, dziatka numer KM 106-165/3

e . | Wielkos¢ ! Moc przy- Miejsce 4 Funkcje
Numer Miejsce i Rodzaj . Rodzaj : ; .| Rodzaj A
. | Typ odbioru| llos¢ | . . | zabezpie- i ._|taczeniowa | zainstalowania t pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji P zabezpieczenia dla lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
faz.
wysi;;zznik wewnatrz elektryczna
nr1 mieszkanie| 13 3 fazy 25 instalacyjny 125 b”".ﬂ"‘“‘” bez- | =mna pobrana,
Sl _migjscu posredni Straty
pradowy ogdlnodostepnyn nieobecne/
pomijalnie mate
3faz Energia
3 trz elektryczna
i wyltacznik Wewna
Hed obiekt 1 3fazy ) instalacyjny 2 budyr)ku w bez- |czynna pobrana,
uzytkowy b miejscu posredni Straty
nadmiarowo- ’
pradowy ogoinodostepnyn nieobecne/
pomijalnie male
3. Energia
fazwylacznik wewnatrz elektryczna
nr wezel CO.[ 1 | 3fazy 6 instalacyjny 3 By w bez- _|czynna pobrana,
ol Eroos miejscu posredni Straty
pradowy ogélnodostepnyn nieobecne/
pomijalnie mate
3. Energia
faz.wylacznik wewnatrz elektryczna
> gotrz_eby |1 3fazy 6 instvga?:yjny 2 budynku w bez- [czynna pobrana,
administrac! hadniarowe: miejscu posredni Straty
pradowy ogdlnodostepnyn nieobecne/
pomijalnie mate
3az. Energia
wylacznik wewnatrz elektryczna
nr1 garaz 6 | 1faza 16 instalacyjny 25 budynku w bez- _(czynna pobrana,
TR miejscu posredni Straty
pradowy ogoinodostepnyn nieobecne/
pomijalnie male

- s
. -

EL = MAR
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7. Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA WLOCEAWEK
Urzad Miasta Wioctawek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Wioctawek

Wioctawek, dnia  2025-11-12

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ  G.6630.2.159.2025 - ODPIS

przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej, termin zakonczenia narady: 2025-11-12
Na wniosek z dnia: 2025-10-31
Whioskodawca: PHU "EL-MAR" Marcin Wnukiewicz

Chetmica Cukrownia 3

87-811 Fabianki

Opis przedmiotu narady: przyfacze elektroenergetyczne

miasto Wioctawek, ul. Ztynia

Dziatka nr: 046401_1.1050.20/4, 046401_1.1060.174, 046401_1.1060.165/3

Stanowisko zastepcy przewodniczacego narady koordynacyjnej - inspektor Barbara tucka

1)Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez wykonawce prac
geodezyjnych/kartograficznych, o ktérym mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a po zakornczeniu
realizacji inwestycji - geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.
2)W przypadku istotnego odstapienia od uzgodnionego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu inwestor lub
projektant zobowigzani sg do przedtozenia wynikéw geodezyjnej inwentaryzacji obiektu Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego we Wioctawku celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

3)Inwestor i wykonawca robét budowlanych winni prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii
lub uszkodzen innych sieci oraz armatury branzowej.

4)W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych lub urzadzen zabezpieczajgcych
te znaki inwestor jest zobowigzany do przywrécenia stanu poprzedniego na wiasny koszt, na warunkach okreslonych
przez Mieiski Osrodek Dokumentacii Geodezvinei i Kartoaraficznei Urzedu Miasta Whoctawek..

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Imi¢ i nazwisko uczestnika

Lp| Oznaczenie podmiotu reprezentujacego podmiot Stanowisko uczestnika
Data
1| Wydziat Urbanistyki i Architektury zawiadomiony
Referat Administracji Budowlanej nie uczestniczyt w naradzie
2| Wydziat Urbanistyki i Architektury zawiadomiony
Referat Zagospodarowania nie uczestniczyt w naradzie

Przestrzennego

3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Anita Sadowska brak uwag
Budowlanego Miasta Wioctawka
2025-11-04 12:48:50
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4| Wydziat Drég, Transportu Krzysztof Zielinski brak uwag
Zbiorowego i Energii
infrastruktura energetyczna 2025-11-04 09:31:05
5| Miejski Zarzad Droég i Zieleni we Agnieszka Ruczewska brak uwag
Wioclawku Referat
Administrowania Pasem 2025-11-04 07:55:59
Drogowym
6| Miejski Zarzad Drég i Zieleni we Piotr Przybyszewski brak uwag
Wioctawku Referat Inwestycji
Drogowych i Zaméwien 2025-11-04 10:34:32
Publicznych
7| Miejskie Przedsiebiorstwo Renata Zebrowska brak uwag
Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0.
2025-11-12 09:03:38
8| Miejskie Przedsigbiorstwo Tomasz tuczak brak uwag
Wodociagéw i Kanalizacji Spotka
zo.0. 2025-11-12 07:00:08
9| NETIASA. Waldemar Wachowski brak uwag
2025-11-11 11:22:03
10| Orange Polska S.A. zawiadomiony
nie uczestniczyt w naradzie
11| Energa Operator SA Oddziat w Jarostaw Walczak brak uwag
Toruniu Rejon Dystrybuciji
Wioctawek 2025-11-06 14:29:32
12| Energa Oswietlenie Sp. z o0.0. Andrzej Dzwonkowski brak uwag
2025-11-04 10:56:11
13| Polska Spétka Gazownictwa sp. z Andrzej Gawtowski 1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ w Gazowni we
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy Wioctawku na min 7 dni przed ich rozpoczeciem.
w Bydgoszczy 2025-11-05 08:44:18 gazownia.wloclawek@psgaz.pl
- '
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2. W przypadku trafienia na niezinwentaryzowang
sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie we
Wloctawku.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang
usuniete na koszt inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8m - 1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci
od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz. U. z 2013 poz. 640.

14

SAT FILM Sp. z 0.0. i Wspdlnicy
Spoétka Komandytowa

zawiadomiony
nie uczestniczyt w naradzie

15

Wydziat Inwestycji i Zamoéwien
Publicznych

Dorota tukasiak

2025-11-04 10:47:08

brak uwag

16

Spotdzielnia Mieszkaniowa
ZAZAMCZE

zawiadomiony
nie uczestniczyt w naradzie

17

FIBEE | SP. Z O0.0. Wysogotowo

Agnieszka Krason

2025-11-04 08:21:09

FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzierr 04.11.2025
r., we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBEE | SP Z O.0. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie
wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE | SP Z O.0. (tel. 61
222 2211, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
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Podstawa prawna: art.7d i 28-28f ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz.2052 ze zm.),
Zarzadzenie Nr 266/2020 Prezydenta Miasta Wioctawek z dnia 7 sierpnia 2020r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Barbara tucka
Zastepca Przewodniczacego
Narady Koordynacyjnej

Dokument
podpisany przez
Barbara Lucka
Data: 2025.11.12
10:22:21 CET
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Energa

operator

Od Energa-Operator S.A. Do PH-U EL-MAR MARCIN WNUKIEWICZ
Oddziat w Toruniu CHELMICA CUKROWNIA 3
Dziat Dokumentacji Energetycznej 87-811 FABIANKI

ul. Duninowska 8, 87-800 Wtoctawek

Znak EQP/KD/9/2026/02/01521

Dot. Odpowied? na korespondencije
Wioctawek, 18.02.2026 roku

Przedtozong do uzgodnienia dokumentacje projektows pt. ,Budowa przytacza kablowego
nn-0,4kV zasilajgcego budynek mieszkainy - wielorodzinny” zawierajgcg budowe kabla
niskiego napiecia oraz zabudowe rozdzielnicy kablowej dla zasilenia dz. nr 165/3
obreb WEOCELAWEK KM 106 zlokalizowanej w m. Wioctawek ul. Zytnia,
gm. Miasto Wtoctawek, opracowang na podstawie warunkow przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/25/007222 wydanych dnia: 10.02.2025,

uzgodniono bez uwag.
Czas wytagczenia 1x3 godz.

Uzgodnieniu podlegaja urzgdzenia do granicy zarzgdu stron.
Uzgodnienie wazne jest dwa lata.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie rob6t budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane oraz od odpowiedzialnosciw zakresie stosowania obowigzujgcych przepisow
budowy i norm.

Z powazaniem

Kieromnil Doiaiv
Dokumentacéi Energetch

- ___“A____-::::____.-—
Pinte stiedziatkowski

—

Opracowata:

Wystepska Joanna
Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy KRS oszczedzaj =<
) - i . . _000-11- P ; CERTIFIED 3
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455, Regon 190275904-00122, NIP 583-000-11-80 Erodowisko ts0 ‘“'oo 5
nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 S
Oddziat w Toruniu ’ Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt icsiss T g
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torui b . 180 50001 o

nie drukuj |

T801404 404

CERTIFIED
150 22301
|

|

www.energa-operator.pl; torun@energa-operator.pl




Decyzje administracyjne

Miejski Zarzad Drog i Zieleni Wioctawek, dnia 19.12.2025 r.
we Wioctawku
ul. Zielna 13/21, 87-800 Wioctawek
tel. 54 411 64 54, 54 413 70 35, 36
NIP: 888 314 33 33
ND.DA.4042.227.2025
ENERGA - OPERATOR S.A.
z siedziba w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
Oddziat w Toruniu

DECYZJA

o zezwoleniu na lokalizacje¢ liniowego urzgdzenia obcego

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U.z 2025 r. poz. 889 t.}.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t. }.) oraz z upowaznienia Prezydenta Miasta Wloctawek
nr OPIK.0052.2.268.2024 z dnia 16 grudnia 2024 r, do wydawania przez Dyrektora Miejskiego
Zarzqdu Drog i Zieleni we Wloctawku decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21.11.2025 r. (wplyw do MZDiZ dnia 25.11.2025 r.), zlozonego przez Pana Marcina Wnukiewicz,
dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa do reprezentowania ENERGA — OPERATOR S.A.,
0 wydanie zezwolenia na lokalizacje przylgcza kablowego typu YAKXS 4x120mm? w pasie drogowym
ul. Zytniej we Wtoctawku, do nieruchomosci gruntowej polozonej przy ul. Zytniej 57, oznaczonej
geodezyjnie dz. nr 165/3 KM 106 obreb Wloclawek, zgodnie z lokalizacjqg oznaczong na mapie
zalgczonej do wniosku;,

I. Zezwalam:

na lokalizacje przylacza kablowego typu YAKXS 4x120mm?> w pasie drogowym ul. Zytniej

we Wioctawku, do nieruchomoéci gruntowej potozonej przy ul. Zytniej 57, oznaczonej geodezyjnie

dz. nr 165/3 KM 106 obreb Wtoctawek, na nizej podanych warunkach:

1. lokalizacja jak na mapie sytuacyjno - wysokosciowej stanowiacej zatacznik do przedmiotowe;j
decyzji;

2. szczegbtowe warunki odbudowy zajetego pasa drogowego beda podane w zezwoleniu Zarzadu
drogi na zajecie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robdt;

3. wszystkie prace beda wykonane na koszt Inwestora;

4. za skutki prowadzenia robot w petni odpowiada Inwestor;

5. wszystkie odbudowane przez Inwestora elementy pasa drogowego podlegaja udzielonej przez
niego bezwarunkowej gwarancji okreslonej w protokole odbioru spisanym po zakonczeniu robot.

II. Wyrazam zgode

na dysponowanie gruntem stanowigcym witasnosc¢:

e Skarbu Panstwa, dz. nr 174 KM 106 obreb Wloclawek;

e Gminy Miasto Wloclawek, dz. nr 20/4 KM 105 obr¢b Wloclawek,
wytacznie w celu okreslonym w punkecie 1.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 21.11.2025 r. (wptyw do MZDiZ dnia 25.11.2025 r.) Pan Marcin
Whnukiewicz, dziatajacy na podstawie petnomocnictwa do reprezentowania ENERGA — OPERATOR
S.A., wystapil o wydanie zezwolenia na lokalizacjg przylacza kablowego typu YAKXS 4x120mm?
w pasie drogowym ul. Zytniej we Wioctawku, do nieruchomosci gruntowej polozonej przy
ul. Zytniej 57, oznaczonej geodezyjnie dz. nr 165/3 KM 106 obrgb Wioctawek. Szczegdtowe warunki
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odbudowy zajgtego pasa drogowego beda podane w zezwoleniu Zarzadu drogi na zajecie pasa
drogowego celem prowadzenia w nim robot, jednakze juz na etapie wydania niniejszej decyzji organ
wskazuje konieczno$¢ wykonania przejécia pod jezdnia ul. Zytniej metoda bezrozkopowsa.

Na powyzsze zamierzenie inwestycyjne Miejski Zarzgd Drog i Zieleni we Wiocltawku wyrazil
zgode z warunkami lokalizacji jak w punkcie I oraz ogolnymi warunkami okreslonymi w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889t. j.).

Ustalono, ze wykonanie zamierzenia inwestycyjnego, o ktérym mowa w punkcie pierwszym,
zgodnie z ww. aktem prawnym, spowoduje najmniejsze — dopuszczalne, zaklécenie w funkcjonowaniu
miejskiego uktadu drogowego.

Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

Pouczenie

Przed rozpoczgciem inwestycji, po spelnieniu powyzszych warunkdéw, Inwestor
(Wnioskodawca) jest zobowiazany do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych;
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia;
3. uzyskania zezwolenia Zarzadu drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robo6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 t. j).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
we Wioclawku, za posrednictwem Miejskiego Zarzqdu Drég i Zieleni we Wioctawku, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomogn

Z \p. Prcpydenta Miasta

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Wnukiewicz - Pelnomocnik
2. al/a

Sporzadzita: A. Ruczewska
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10. MPZP lub decyzje lokalizacyjne - NIE DOTYCZY
11. Stan istniejacy
Istniejgca linia kablowa YAKY 4x95mm? relacji: ztgcze ZK1-1L (ul. Zytnia 15) a
ztgcze ZK-3 (ul. Zytnia 84 kl.1) znajdujaca sie na terenie dziatki nr 20/4 KM 105
zasilana z obw. 900 Zelazne Wody 15 [NN 3-1077-09] stacja transformatorowa
ZYTNIA 2 [STA3-1077].
12. Rozbiérki - NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nN
W stacji transformatorowej Zytnia 2 w obwodzie 900 nalezy wymieni¢ istniejgce
wkiadki bezpiecznikowe 125A wymieni¢ na projektowane Ib=200A.
15. Linia nN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY
16. Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY
17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY
18. Przytacza nn (nhapowietrzne/kablowe)

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez Energa-
Operator S.A. Oddziat w Toruniu nalezy istniejgcy kabel YAKY 4x95mm? relacji: ztgcze
ZK1-1L (ul. Zytnia 15) a zigcze ZK-3 (ul. Zytnia 84 kI.1) przecigé w punkcie ,X”. Od
proj. kablowej rozdzielnicy do punktu X" utozyé dwa nowe odcinki kabla YAKXS
4x120mm? o dt. 14/19m i zmufowac¢ je z istn. kablem za pomocg dwoch muf
termokurczliwych typu SMHSV4 50-150.

Projektowane przytacze kablowe nn nalezy uktadaé w wykopie na gtebokosci
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, linig falistg (dtugo$¢ kabla powinna by¢ wieksza od
dtugosci wykopu o 3% ze wzgledu na faliste ukfadanie kabla). Nastepnie zasypac
warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, utozy¢
wzdiuz catej trasy folie ostrzegawczg PCV koloru czerwonego. W sytuacjach, gdy
niemozliwe jest uzyskanie odpowiedniej gtebokosci oraz przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnym urzadzen dopuszczalne jest umieszczenie kabla na mniejszej gtebokosci
pod warunkiem umieszczenia ich w rurze ochronnej.

Minimalny promien zginania R kabla w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej d wynosi
R=15d dla kabla jednozytowego.

UWAGA ! W sytuacjach, gdy wystepuje grunt piaszczysty jest dozwolone uktadanie
kabla bezposrednio na dnie wykopu.

Przed zasypaniem utozonego kabla nn nalezy go zainwentaryzowaé, a nastepnie
zasypaC wykop. Plan projektowanej trasy przytgcza kablowego nn oraz schemat
zasilania obiektu przedstawiajg rys. nr E-01 i E-02.

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych na trasie
uktadania kabla nalezy traktowa¢ je jako czynne, a ochrone realizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzic
w sposdb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia — zabezpieczy¢ je.

Dostawa mocy do budynku mieszkalnego — wielorodzinnego zlokalizowanego na
dz. 165/3 KM 106 potozonego w miejscowosci Wioctawek ul. Zytnia w wysokosci
Ps=97kV.

Przytacze kablowe nn prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania rys. nr
E-01, a sam kabel nn w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki kablowe umieszczone
w odstepach co 10m na trasie kabla oraz na zatomach trasy, przy mufach, ztgczach,
skrzyzowaniach oraz przy przepustach z oznaczeniem typu kabla, jego dtugosci, adresu
zasilania, nazwy uzytkownika i roku utozenia. W istniejgcych ztaczach oraz w
projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej, umieSci¢c na kablu zawieszki opisowe
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zawierajgce dane techniczne kabla i kierunek potgczen oraz uaktualni¢ schemat
zasilania w ZK1-1L (ul. Zytnia 15) oraz ZK-3 (ul. Zytnia 84 kl.1).
Nawierzchnie terenu po utozeniu kabla, przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN - NIE
DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn - NIE DOTYCZY
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
-NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN -
NIE DOTYCZY
24. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nn
Zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcym systemem ochrony od
porazen jest system TN-C, natomiast w sieci za licznikiem ukfad sieci TN-S. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza elementdw sieci, aparatéw
zabezpieczajgcych, przewodow itd. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. W przypadku pojawienia sie niebezpiecznego
napiecia dotyku na czeSciach przewodzacych dostepnych (elementach instalacji nie
bedagcych w czasie normalnej pracy pod napieciem, a mogacych sie znalez¢ pod
napieciem w warunkach zakitdceniowych). Wszystkie czeSci przewodzace dostepne
powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego ,PE” lub ochronno-neutralnego
,PEN" sieci.

25. Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen wewnetrznej linii zasilajgcej.

Moc szczytowa dla zasilanego obiektu - budynek mieszkalny - wielorodzinny :

Pz = (kj x nx Py,) = (0,352 x 13 X 12,5) = 57, 2kW

gdzie:

A1 - moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie, w kW,
n - liczba mieszkan zasilanych z jednej WLZ,

& - wspbtczynnik jednoczesnosci dla mieszkan.

Moc szczytowa dla zasilanego obiektu — administracja, garaze, wezet, obiekt uzytkowy:

gdzie:
Pa - moc zapotrzebowana na administracje, w kW;

Ps - moc zapotrzebowana na garaz, w kW;

-
-
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Ry - moc zapotrzebowana na wezet, w kW;
Pou - moc zapotrzebowana na obiekt uzytkowy, w kW;

& - wspbtczynnik jednoczesnosci dla administracji, garaze, wezet i obiekt uzytkowy.

Py, +P 97200
oy = o fatPzz S = 140,34
V3xUyxcos @ 4/3x400x1

gdzie:
Uh — napiecie miedzyfazowe, w V;
cosd — wspotczynnik mocy.

Dobrano wktadki topikowe WTN-1/gF o pradzie znamionowym 160A.

2ytnia 2

Ki:1 Kt:2 K1:3 .: Ki.1:1

C— .5 13
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obl.X

www.oblx.pl
Nazwa obwodu: obw. 900
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis I[m] Z i Opis i i Czas zadziatania [s] Zs [Q2] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
K1:1 YAKY4x 95, 2540 B1:1_1 WTNH 1 gF 200 A (APATOR) 50 07227 600,0 136,25 +545 230 TAK 10128
K1:2 YAKY4x 95, 86,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 200 A (APATOR) 50 0,299 600,0 179,28 +7,17 230 TAK 769,7
K1:3 YAKXS 4x 120, 19,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 200 A (APATOR) 50 0,312 600,0 187,03 +748 230 TAK 7378
K1.1:1 YAKXS 4x 120, 19,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 200 A (APATOR) 50 0325 600,0 194,79 +779 230 TAK 708,5
K1.1:2 YAKY4x 95, 54,0 B1:1_1 WTNH 1 gF 200 A (APATOR) 50 0370 600,0 221,82 +887 230 TAK* 6221
w1.2:1 YDY5x 70, 20,0 B1.2:1_1 WTNH 1 gF 160 A (APATOR) 50 0,324 480,0 155,66 6,23 230 TAK 709,3
(*) wynik pozytywny w granicach bledu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania zabezpieczen +4%)
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z ,Wytyczne ochrony przewodow przed pradem ym (...)", COBR 1998 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
wartosé i
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancie i  kabli i linii i inych wg " do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu i, wyd. SEP 1992
- rezystancje i 1 innych 6w wg danych
- wartosci pradow 2 pa: y k ysty prae ych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
- typ zdefiniowany przez Uzytkownika
(k) prady dla czasu diugot egs iazenia wg PN-EN 60269-1:2010 z zastosowaniem wspdlczynnika k
(E) - prad wytaczalny bezp. gle 2.5wg pkt. ENEA Operator Sp. z 0.0. z 01.01.2019r
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacie: vawv.oblx.pl; info@obix.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 11
obl.X
www.oblx.pl
Nazwa obwodu: obw. 900
Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczeri obwodu:
Z pi ie1 Opis pi i Z i ie2 Opis zabezpi p y lzw [A]™ y
B1:1_1 WTNH 1 gF 200 A; 5 s (APATOR) B1.2:11_1 WTNH 1 gF 160 A; 5 s (APATOR) 709,3 TAK
SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA
Weryfikacje wy -analizy pa: y charakteryslyk pradowych w obszarze i i pradem zwarcia i wymaganym czasem P
rad zwarcia dla kazde| pary ie danych obwodu.
yw wart
Charakterystykl zabszpleczen wg PN Iub danych produoentow (lclemnqa odaytu +4%).
- typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pi) informacie: vaww.oblx.pl; info@obix.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona:  1/1
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@ obLX

Nazwa obwodu: obw. 900

Wyniki obliczen spadkéw napigcia:

Element  Opis ImU[V] XPik EPsk nk Pik kk Psk Pok kis. Piw. nw. IPiw. Inw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
K1:1 YAKY4x 98 254,0 400 97,00 97,00 - - - - 97,00 1,00 0,00 0 - - - 97,00 0951,10 542 14738
K1:2 YAKY4x 98 86,0 400 97,00 97,00 O 0,00 0,00 0,00 97,00 1,00 - - - - - 97,00 0951,10 183 14738
K1:3 YAKXS 4x 126 19,0 400 97,00 97,00 0 0,00 0,00 0,00 97,00 1,00 - - - - - 97,00 095113 033 147,38
K1.1:1 YAKXS 4x 123 19,0 400 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - 0,00 095 1,13 0,00 0,00
K1.1:2 YAKY4x 95 54,0 400 0,00 000 o0 0,00 0,00 0,00 - 1,00 - - - - - 0,00 0,951,170 0,00 0,00
0,00 0,00 7,58
K1:1 YAKY4x 98 254,0 400 97,00 97,00 - - - - 97,00 1,00 000 O - - - 97,00 0951,10 542 14738
K1:2 YAKY4x 98 86,0 400 97,00 97,00 0 0,00 0,00 0,00 97,00 1,00 - - - - - 97,00 0951,10 1,83 14738
K1:3 YAKXS 4x 126 19,0 400 97,00 97,00 0 0,00 0,00 0,00 97,00 1,00 - - - - - 97,00 0951,13 0,33 14738
Wi1.2:1 YDY5x 7¢ 20,0 400 97,00 97,00 1 97,00 1,00 97,00 97,00 1,00 - - - - - 97,00 095100 032 14738
97,00 97,00 7,90
Pa?gﬁ‘(’y. IS\Z;);\:‘(,I"%‘:;C?:;;I;,oodstl,?:,acéw komunalnych [kW] ki s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych (kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego (kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie moca danego odcinka [kW]
nk, Pik, kj k., Psk. - dane odbiorcy komunalnego (kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [KW] kx - wspélczynnik wplywu reaktancii kx=1+(X/R)'tg fi
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]‘kis(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i je typowych trar 6w, kablii p linii i 1i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i je innych 6w wg danych p

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2021 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: vaww.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: mn

26. Opinia geotechniczna
Projektowana kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F zostanie posadowiona
w prostych warunkach gruntowych, obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.
Na podstawie wizji lokalnej, odkrywki gruntu oraz badan archiwalnych sgsiedniej dziatki,
stwierdzam proste warunki gruntowe, piaski drobne i Srednie dobrze zageszczone,
wody gruntowe ponizej rzednej posadowienia.

Obiekt posadowiony zostanie na podsypce piaskowo-zwirowej, rzedna
posadowienia < - 0,60m.
Wykonanie planowanego przytgcza nie spowoduje zadnych ubocznych oddziatywan na
inne obiekty budowlane ani tez nie spowoduje osuniec ziemi, wiec nie ma koniecznosci
stosowania umocnien bocznych przed osunieciem gruntu.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
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Wioctawek ul. Zytnia, dz. nr 174 KM 106, dz. 20/4 KM 105
miejscowos¢, ulica / gmina, nr dziatki
miejsce lokalizacji rura SRS dt. [m]| rura DVK df. [m] | powierzchnia [m2]
Tura SRS 160 Tura DVRK 160
rura SRS 110 rura DVK 110
rura SRS 50 rura DVK 50
kabel YAKXS 4 x 240mm2
kabel YAKXS 4 x 120 mm?2
kabel YAKXS 4 x 70 mm2
| m2 kabel YAKXS 4 x 35 mm2
. [rura SRS 160 Tura DVK 160
rura SRS 110 12 |rura DVK 110 1,3200
Jjezdnia rura SRS 50 rura DVK 50
[ asfalt, bruk ] kabel YAKXS 4 x 240mm?2
kabel YAKXS 4 x 120 mm?2
kabel YAKXS 4 x 70 mm2
1,3200 | m_2 kabel YAKXS 4 x 35 mm2
rura SRS 160 rura DVK 160
rura SRS 110 4 |rura DVK 110 1 0,5500
rura SRS 50 rura DVK 50
drogowy kabel YAKXS 4 x 240mm?2
kabel YAKXS 4 x 120 mm2 3 0,1143
kabel YAKXS 4 x 70 mm2
06643 | m2 kabel YAKXS 4 x 35 mm?2
. |rura SRS 160 Tura DVK 160
rura SRS 110 rura DVK 110 4 0,4400
rura SRS 50 rura DVK 75
chodnik kabel YAKXS 4 x 240mm2
kabel YAKXS 4 x 120 mm2 3 0,1143
kabel YAKXS 4 x 70 mm2
0,5543 | m2 kabel YAKXS 4 x 35 mm2
~ . |rura SRS 160 Tura DVK 160
rura SRS 110 rura DVK 110
rura SRS 75 rura DVK 75
kabel YAKXS 4 x 240mm?2 ‘Teren zabudowany /|
kabel YAKXS 4 x 120 mm2 / niezabudowany
kabel YAKXS 4 x 70 mm2 wpisac
[ m2 kabel YAKXS 4 x 35 mm?2 TAK
typ szafki, rozd-zieinicy, lokalizacja |szer. [diugosé ilo§¢ | powierzchnia [m2] NIE
TAK

droga gruntowa

pas zieleni /
pozostaly pas

pobocze

[ m2 PODSUMOWANIE

rura SRS 110 16,0 TAK

rura DVK 110 50

TAK

ilos¢ uzytch rur SRS / DVK [m] 21,0 2,3100 m2

kabel YAKXS 4 x 120mm2 6,0

iloS¢ uzytych kabli [m] 6,0 0,2286 M2
m2
Razem powierzchnia urzadzen elektrycznych 2,5386 m2

28. Kolizje / skrzyzowania

Projektowane przytgcze kablowe nn krzyzuje sie z wodociggiem, telekomunikacja,
gazociggiem oraz linig kablowg SN-15kV, wobec czego nalezy zabezpieczy¢ je rurg
ochronng typu DVK/SRS 110 w miejscach i o dtugosciach zgodnie z rys. nr E-01.
Skrzyzowanie proj. przytacza kablowego z drogg nalezy utozy¢ w rurze ochronnej typu
SRS 110 o dlugosci 2 x 7,5m, metodg przecisku mechanicznego. Odlegtos¢ pionowa
miedzy gbérng czescig rury ochronnej a gorng powierzchnig drogi powinna byc¢ nie
mniejsza niz 100cm.
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29. Ingerencja w zielen wysoka - NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska - NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu przytgcza kablowego nn-0,4kV kablem typu

2 X

YAKXS 4x120mm? o dtugosci 14/19m, ktéry zasili projektowang kablowg

rozdzielnice szafowg typu KRSN-00/4R-NH2/F na dz. nr 165/3.

>
>
>

>

Teren inwestycji nie jest objety strefg ochronng konserwatora zabytkdéw.
Dziatki zwigzane z inwestycjg nie znajdujg sie w granicy terenu gdrniczego.
Projektowane urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow terenu.

Kategoria obiektu - XXVI.

32. Obszar oddziatywania inwestycji
Projektowana budowa przytgcza kablowego nn-0,4kV zlokalizowana na terenie

dziatek numer 165/3, 174 KM 106 i dz. nr 20/4 KM 105 zlokalizowanych we
Wioctawku, nie bedzie wptywacé ujemnie na srodowisko zewnetrzne oraz nie stanowi
zagrozenia dla bezpieczenhstwa oraz zdrowia ludzi.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji zawiera sie na dziatkach 165/3, 174

KM 106 i dz. nr 20/4 KM 105 zlokalizowanych we Wioctawku.
33. Uwagi

>

Przed rozpoczeciem roboét poinformowac o terminie rozpoczecia prac wtascicieli
poszczegélnych dziatek, na ktérych bedg prowadzone prace,

» Podczas wykonywania prac wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje
fotograficzng,

» Po wykonaniu robét budowlanych nawierzchnie terenu przywrécié do stanu pierwotnego,

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze
Standardami Technicznymi obowigzujgcymi w Energa — Operator S.A.,

» Po wykonaniu robdt wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po montazowe,
inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczy¢ atesty i deklaracje zgodnosci
zastosowanych urzgdzen.
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Nazwa materiatu

Kabel YAKXS 4x120mm?

Kablowa rozdzielnica szafowa typu KRSN-00/4R-NH2/F
Wktadka bebenkowa MASTER KEY

,_
©

Folia ostrzegawcza PCV-E czerwona szer. 30 cm

Tabliczki opisowe na kabel

Rura ochronna typu SRS@ 110

Rura ochronna typu DVK@ 110

Dtawica czopowa QSR-110

Fe/Zn 25x4mm (bednarka ocynkowana)
Uziomy pretowe ,ze st.powl.Cu-16 mm L-1,5m
Uchwyt krzyzowy

Zitgczka

Grot

Gtowica

Piasek do kabla

Piasek do odbudowy chodnika

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
workowany

Wktadka bezpiecznikowa WTNH-1 gF/160A
Wkiadka bezpiecznikowa WTNH-1 gF/200A
Mufa przelotowa typu SMHSV4 50-150
Palczatka termokurczliwa SFEX4 70-150
Zwieracz bezpiecznikowy WTZ-2 250A
Wypetniacz fundamentu WPF 50
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36. Schemat jednokreskowy
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37. Inne rysunki - NIE DOTYCZY
38. Informacja BIOZ

I.  Na podstawie ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. /z p6z. zm./ art.20 pkt. 1b —
stwierdza sie koniecznos¢ sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie przytgcza kablowego nn-0,4kV zasilajgce budynek mieszkalny — wielorodzinny
na terenie dziatki nr 165/3 KM 106 w miejscowosci Wioctawek ul. Zytnia.

II.  Zakres robot oraz kolejnosc ich realizaciji:

- reczne lub mechaniczne wykonanie wykopow o gtebokosci 0,8 m — row kablowy,

- wykonanie przecisku mechanicznego,

- reczne lub mechaniczne wykonanie wykopow pod proj. kablowg rozdzielnice,

- ustawienie zatgcza,

- utozenie rury ochronnej w rowie kablowym,

- reczne lub za pomocg sprzetu utozenie kabla w rowie kablowym i w rurze
ochronnej,

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowu kablowego i wykopdow.

Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

- niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych wykopow,
- istniejgca linia kablowa SN i nn znajdujgce sie pod napieciem.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robot to:
- prace przy wykonywaniu wykopow.

Prace w/w nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem BHP.

lll.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét stwarzajgcych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikéw
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe
uprawniong do prowadzenia szkolen BHP.

IV.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep

osobom postronnym na teren wykonywanych prac,

- prace na sieci elektroenergetycznej - warunki wykonania robét uzgodnic
w Rejonie Dystrybucji Wtoctawek.

- catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 21A, ust. 1 Prawa Budowlanego i § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,planem BIOZ”.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Raczkowski

uprawnienia projektowe w specjalnosci /
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji _—;

. , . /

i urzadzen elektr. i elektroenergetycznych

upr. nr POM/0010/POOE/14
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