
Zasilanie  0034/20

do wybudowania:
linia kablowa Sn.70mm2-50m -
zabudowa rozłącznika
napowietrzna stacja transformatorową
linia kablowa 4x120mm2 o dł. 600m

WP 
szafa złączowa P2

WBS B/25/058936 uzgodnienia przy P/25/058938


