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Wymiana przewodéw WLZ w
stacji na kabel 4x70 mm2.

Dtugos¢ ok. 15m. Zrobi¢ zapas.
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Warto$¢ rezystancji uziemienia >10 Ohm.,

Zakres prac w zadaniu. .
- Wymiana 7 stupow - 5 stupéw E12, 2 stupy E10,5.

- Stup 101 postawié jako K 12/15. Mocowanie przewodow wykona¢ odci
- Wymiana przewoddw Al na AsXSn 4x70 mm2, diugos$é ok.510 m. Przed

- Na stupach 101 i 111 zamontowac ograniczniki przepie¢ i rozki ST-208. Na 101

- Przediuzy¢ 3 przylacza AsXSn 4x 25 mm2 w zwigzku z wyzszymi stupami. Dlugos¢ 3x 2m:
- Dobrze naciggna¢ przewody w przestach, wysokos$¢ przewodow nad ziemig w przesle minimum 6 m.
- Zglosi¢ prace do rejonu o$wietlenia i uzgodni¢ wymiane pi28i3dow oswietlenia na izolowane w prze

przenie$¢ lampy na nowe stupy.

- Na stupy przenies¢ istniejaca numeracje stupow.
- Ustoje stupow dobra¢ wedtug tabel PTPIREE.
- Uzyskaé zgody wiascicieli dzialek na wykonanie prac.
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