
W części złączowej złącza P1-Rs/LZV/F
należy zabudować:

rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy
wielkości 00;
trzy zwieracze, tj. zwory nożowe NH00,
w torach fazowych L1, L2 i L3, zamiast
wkładek bezpiecznikowych;

W części pomiarowej należy zabudować:

trójfazowy wyłącznik instalacyjny
nadmiarowo-prądowy o charakterystyce B
i prądzie znamionowym 32 A;


