
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stacja nr T760764 Ruszkowo III, moc transformatora SN/nN: 250 kVA, 

Długość obwodu do miejsca przyłączenia: 4xAL50mm2- 460m  

Zakres prac:  

- na istniejącym stanowisku słupowym linii napowietrznej nn zabudować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy – 1 szt., 

- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2 - długość trasy ok. 70 m, 

- przy bramie wjazdowej Klienta zabudować złącze kablowo-pomiarowe sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F – 1 szt. 

WP: P/26/028398– 12,5 kW, Ruszkowo, gmina Działdowo, Nr działki: 131/2 

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak 

Budowa przyłącza kablowego 
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Miejsce przyłączenie 


