
WYMAGANIA względem Wykonawcy dotyczące „Opracowania dokumentacji projektowej 

i realizacji robót budowlano-montażowych przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz  

z punktem gazowym w m. Białystok ul. Mroźna”. 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą: 

 

1. Zdolność zawodową - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. 

 

• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, zrealizowali zamówienia polegające na opracowaniu co najmniej  

2 dokumentacji projektowych dot. budowy przyłącza gazowego / sieci gazowej o ciśnieniu do 

0,5 MPa, średnica min dn 32 mm i długości min 10 mb - każde zamówienie, poparte 

referencjami wystawionymi przez zlecającego, potwierdzającymi że zostały wykonane  

z należytą starannością lub protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub protokołem 

odbioru końcowego; 

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu 

robót budowlanych przyłącza gazowego / sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa, średnica min 

dn 32 mm i długości min 10 mb - które zostały poparte referencjami wystawionymi przez 

zlecających, potwierdzających że zostały wykonane z należytą starannością lub protokołem 

odbioru dokumentacji projektowej lub protokołem odbioru końcowego. 

 

Uwaga: 

W przypadku, gdy wykonawca nie posiada referencji na usługi / roboty budowlane realizowane 

na rzecz PSG, wystarczające będzie przedstawienie przez Oferenta wykazu wykonanych 

usług / robót budowlanych z podaniem nazwy zadania inwestycyjnego, numeru umowy oraz 

Oddziału, na rzecz którego były wykonywane oraz dołączenie protokołu odbioru końcowego 

robót, protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

 

2. Zdolność zawodową lub techniczną - dysponują lub będą dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia tj. 

a) Projektantem w specjalności instalacji sanitarnej posiadającym łącznie następujące 

doświadczenie i kwalifikacje: 

• uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (tzw. 

„sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych (w przypadku gdy dana osoba 

posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie 

obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń gazowych)  

• aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów 

Budownictwa 



• doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, doświadczenie polegające na 

pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej), przy realizacji co najmniej jednego 

zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy przyłącza 

gazowego / sieci gazowej 

 

b) Kierownikiem budowy (minimum 1 osoba) posiadającym łącznie następujące 

doświadczenie i kwalifikacje: 

• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych (w przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, 

Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń gazowych) oraz 

• aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów 

Budownictwa, 

• doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, doświadczenie polegające na 

pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji przynajmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu 

robót budowlanych przyłącza gazowego / sieci gazowej  z rur PE tj.:  

- ciśnienie : do 0,5 MPa 

- średnica: min dn 32 mm 

- długość: min 10 mb każde zamówienie 

Powyższe doświadczenie powinno być potwierdzone – dopuszcza się potwierdzenie 

wykonanych robót, poprzez przedstawienie protokołu odbioru końcowego robót przyłącza 

gazowego / sieci gazowej, realizowanego na rzecz PSG sp. o.o. 

c) co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia zgrzewania PE zgodnie 

z wymaganiami normy PN-EN 13067; 

d) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niż 

5 lat) potwierdzające wiedzę w zakresie stosowania polietylenu w sieciach gazowych, w tym 

do kierowania budową/nadzoru nad budową gazociągów z polietylenu. 

 


