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2 Przyjecie zgloszenia budowy

Starosta Grudzigdzki
ul. Matomlyriska 1

86-300 Grudzigdz
Grudzigdz, dnia 9 lutego 2026 r,

5B.6743.64.2026

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa i 5b w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 2 it a, pkt, 23 lit. a
oraz ust, 3 pkt. 1 1it. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= U. z 2025 r. poz.
418 ze zm.)

zaswiadeczam
o braku podstaw do wnlesienia sprzeciwu
do przebudowy slupowe] stacji trafo Gruta 4 wraz z budowg odeinkow linli SN-15 KV i linii
nn 0,4 kV wraz z przylaczem na dzialkach nr 15441, 156 , obrgh Gruta, gmina Gruta objgtej
zgloszeniem z dnia 29 stycznia 2026 r. (wplyw dnia 29 stycznia 2026 r.).

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa wydanie niniejszego zaswiadczenia wylgcza mozliwose
wnigsienia sprzeciwy, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia
robat budowlanych.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat
od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczgeie tych rabdt moze nastapic
|po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 inwestor jest obowigzany zawladomi¢ organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnosScig realizacji budowy
z projekiem o zamiarzonym terminie rozpaczecia robdét budowlanych.

i

| Eupcloneilih

Zalacznik:
1. Projekt budowlany - 3 egz.

(1 agz. — olrzymuje inwestor, 1 agz. - ofrzymuje PINB, 1 egz.- a/a)
2. Klauzula informacyjna RODO (na odwrocie)

N V/:i“‘,‘.‘lf‘}f.‘”"“

Otrzymujq:
1. Inwestor:
Energa-Operalor S.A., Oddzial w Toruniu
przez petnomocnika, ktorym jest bukasz Pilal
2, Aa

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspeklor Nadzoru Budowlanago Powiatu Grudzigdzkiego

2. Wajt Gminy Gruta

Stronalz 2

RSK




Przetwarzanie danych osohowych w Starostwie Powlatowy m w Grudziqdzu,
Klavzuta Informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust, 1 7 2 Rozporzadzenla Parlamentu Europejskiogo | Rady (UE) 2016/679 = dnia
27 hwietnia 2016 r. w sprawle ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzanlem danych osobowych
iwsprawio swobodnago przeplywu takich danych oraz uchylenia dyreltywy $5M46/WE (Dz, Urz. UE
L Nr 119, str. 1), zZwanego dale] ,RODO" Informujg, ze:

I, Administratoram PanifPana danych osobowych Jest Slarostwo Powiatowe 2z sledzibg w Grudzlgdeu
przy ul, Malomlynskéaj 1, 86- 300 Grudziade;

2, Administrater danych powolal inspektora echrony danych Pana Dawida Banasiak z kiarym moze sig Panl/Pan
skontakiowad droga eleklroniczng pod adresem: e-mall: Inspeklorgpowlalgiudzladzil.pl; w sprawach
zwigzanych z vohrong danych;

3. PanifPana dane osobowe przelwarzane bgdg przez Administratera w celufealach realizad)l zadan Staroshwe
Powialowego w Gredzigdzu wynikajgeych z przepiséw prawa, zawarlych umow i uczielonych zgdd,

4, PaniiPana dane osohowe przelwarzane bedg na podslawie przepiséw RODO

a) ot 8 ust 1 pkt a.) wyrazone| zgody na przetwarzanie danych;
b)  art. 6 ust 1 pkl e) realizujacy dziatania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy
publicznej powlerzone) adminlstratorow!,

5. W zwigzku 2 przetwarzaniem PanifPana danych w celu ckreslonym w pkt 3 adbioreami danych moga hyd:

i) organy wiadzy publicznej oraz podmioly wykonujgee zadanla publiczne delalajuce na podstawie

przepisow prawa;

h)  podmioly, 2 kidrymil Adminisliator podpisal slasowne umawy powlerzenia pratwarzania danych,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres niezbedny do raalizag)l okredlonych celiw
zawarlych w punkeie 3, a po lym czasie zgodniz z ckresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie chowiqzujgcege prawa: Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrdw 2z dila 18 slycznia 2011 r.
w sprawie nslrukcjl kancelaryjngj, jgdnolitych zeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie orgenizacii
i zakresu dzialania archiwdw zakladowych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1684r. — Prawo budowlane (Dz. U.
22025y, poz. 418 za zm.}).

W zwigzku z przetwarzaniem PanilPana danych osabowych przysiuguje Pani/Panu nastepujqce upravmienia:

a)  prawo dostgpu do danych oschowyeh, w lym prawo do uzyskania kopi tych danwch;

b) prawoe do 2gdania sprostowanta (poprawlania) danyeh osobawych;
¢)  prawe do 2qdania usunlgsia danyeh csobowyceh (lzw. prawo do bycla zapcmniamym);

d) prawo do zqdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawa do przenoszenia i aktualizacji danych;

1) prawo spreecivu wobec przetwarzania danych,

8. W przypadku, gdy przelearzanle PanlPana danych osobowych odbywa sl na podstawie zgody esoby
na przetwarzanie denych osohowych (art. G ust, 1 it a RODO), przysluguje PanifPanu prawo do cofnigcia
lej zgody w dowolnym memencle. Colnigele to nie ma wplywu na zgodnosdé przetwarzania, ktarego dekaneno
na podsiawie zgody przed je] cofnigciem, z ebowigzujgoym prawem,

9. W przypadku powzigeia Informacji © niezgodnym z prawem przelwarzaniv w Starostwie Powiatowym
v Grudzigdzu PanifPana danych osebowych, przysiuguje PanliPanu prawo wniesienia skargl do organu
nadzorczego wiagciwego w sprawach achrony danych asobowych — Prezesa Uredu Cchreny Danych
Csobowych,

10 sytuadfi, gdy przaetwarzania danych osobewych adbywa sig na podslawie zgody asaty, ktorej dane dotycza,
podanie przez Panig/Pana danych osobowych Administraiorowi ma charakier dobrowalny.

11.Podanie przez Pania/Pana danych oscbowych jest obowigzkowa w sytuacli, gdy przestankg przetwarzanla
danych osobowych stanowi przapis prawa lub zawarta migdzy sfronami urmowa,

12,Pani/Pana dane csobewe nie heds przelwarzane w sposoh zaulomatyzowany | nie bgdg profilowane, dane
nie bedq przekazywane do Paristw trzecich | organizac)i migdzynarodowyeh. Jedli lakie dzialania beds mied
migjsce zostanie Pani'Pan o lym fakcie peinformowanalny.
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3 Uzgodnienie projektu

&) Energa

operator

Cd  Doal Dokumentacyl Energelyczne)

Znak ECP/KDIZ026/01/00758 {uzg. (04/2026)

Do ENERGOPLAMNER tukasz Piat
ul. lkara 1110
B6-200 Grudzizdz

Crudzigdz, dnia 18.01,2026r

0ol Uzgodnienia projeliu - przebudowa slupowaj stacjl transfarmatorowe] GRUTA 4 wraz z przebudowa linil
SN-16KV i finil nn-0,4kY oraz przylacza, dz. nr 15411, 156 w miejscowodci Gruta, gmina Grula.

Zakres dokumentacii:

L]

pre). stacja transformatarowa typu: STMu 21-200250/R 2 transformalorem B3KVA,
pre). przewod typu: EKOPAS 80mm’,

pro]. kabel typu: NAZXS(FL)ZY 70/25mm?,

proj. slup typu: E-13,5012,

proj. rozlaeznik RUN Il 524/4-258,

proj. kabel nn typu: NAZXY 4x120mmé,

pra). zlgeze kablowe typu: KRSN-P22F-NH2/2R-NHOO/F,

demontaz istniejacej stacji fransformatorowej SB-21,

demontaz przewodéw typu: AFL 35mmZ, AsXSn dx30mm?, AsXSn 4¢25mm,
demontaz sluptw typu ZN-12, ALA-10, oraz dreviniane,

Frzedstawiony projekt zgodny z wytycznymi programowymi z dnia 31.05.2025,

Projekt uzgodniono bez uwag,

Praca z wylaczeniem 1 x 8 godz,

Lzgodnieniu podlegajg urzadzenia do granicy zarzedu stron,
Uzgednienie wazne 2 lata od daty wydanis,

Keataki:

Z powazaniem:
- Klerownik p,
akumentacji Energutganqj Y
e s ,—__-&/‘/-

2zistaw Stumotatsi

Jacek Klycznik
T: 55470 6289

wdlf Sh AT 3 Enorga Cperaer BA S Fgotimy Cda R
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4 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. Nr 34 ust. 3d Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu p.t. ,Przebudowa stupowej stacji trafo Gruta 4
wraz z przebudowsg linii SN-15kV i linii nn-0,4kV oraz przylacza w msc.
Gruta gm. Gruta Dziatki nr 154/1 i 156 obr. Gruta gm. Gruta” zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

mgr inz. Lukasz Pilat

uprawnienia bugddwlane do projektowania
bez ograniczen jalfoscei: instalacyjnej
w zakresic sided, instélacji 1 urzadzen

elekirycznych ona¥ elektroenergetycznych
NR EWID KUP/0139/POOE/14

tukasz Pitat
(KUP/0139/POOE/14)




5 Opis techniczny

Zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz uzgodniong zmiana koncepcji
istniejgcq linie napowietrzng SN-15kV zasilajgca stacje Gruta 4 nalezy skablowa¢ od
stanowiska z fgcznikiem nr 3839 do nowoprojektowanej stacji Gruta 4 w nowe;j
lokalizacji. Istniejgca stupows stacj¢ trafo typu SB2I Gruta 4 nr STA 2-0313 nalezy
zdemontowac i wybudowac¢ nowg stacje typu STNKu21-20/250/R w nowej lokalizacji
wedlug Standardéw EOP oraz Albumu Stupowe Stacje Transformatorowe SN/nn STN i
STNu TOM I Elektrolinia Poznan z dnia 26.03.2020. Istniejgca lini¢ napowietrzng nn-
0,4kV jako wyprowadzenie obwodu nn 01 nalezy skablowa¢ od stacji do
projektowanego zlgcza kablowego usytuowanego w linii ogrodzenia. Z projektowanego
zlgcza kablowego wyprowadzi¢ WLZ do istniejgcego budynku mieszkalnego. Istniejacy
transformator, szafe kablowg oraz szatke AMI wraz z przektadnikami nalezy przetozy¢
zZe starej stacji na nowoprojektowang.

5.1 Zakres rzeczowy

Wymiana pojedynczego stupa SN K2go-13,5/12E

Linia napowietrzna SN Nie dotyczy
Rozlgcznik napowietrzny SN RUN III Sp 24/4
Linia kablowa SN NA2XS(FL)2Y 1x70mm
Muty kablowe Nie dotyczy

Glowice kablowe konektorowe Nie dotyczy
Ograniczniki przepigé ASM-18N+A+W3
Z}gcze kablowe SN Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn STNKu21-20/250/R
Stacja transformator SN/nn 63k VA istniejgcy
Wymiana pojedynczego stupa nn Nie dotyczy

Linia napowietrzna nn Nie dotyczy
Przylgcze napowietrzne Nie dotyczy

Przecisk I szt. SRS110 L=10m
Przewiert Nie dotyczy

Szafka pomiarowa 1 kpl

Przylacze/a kablowe Nie dotyczy

Kablowa rozdzielnica szafowa stacyjna 1 kpl (istniejgca z przestawienia)
Linia kablowa nn NA2XY 4x120mm
Mufa nn Nie dotyczy

WLZ 1 kpl




ZESTAWIENIE NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
- NIE DOTYCZY

5.2 Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV

Zgodnie z zatwierdzong koncepcjg oraz ustaleniami z wlascicielem terenu
istniejgcg lini¢ napowietrzng SN-15kV typu 3x AFL 35mm zasilanej z ciagu SN-15kV
GPZ tLakowa-Gac odgalezienie kierunek Gruta 4 nalezy zdemontowa¢ od stanowiska z
facznikiem nr 3839 do istniejacej stacji trafo Gruta 4. Istniejace stanowisko wykonane
jako stup A-owy z zerdzi 2xZN-12 nr 121/1 z facznikiem 3839 nalezy zdemontowac i w
tym samym miejscu wstawié¢ nowy stup typu K2go-13,5/12E. Na stupie zabudowa¢
roztgczniko-uziemnik typu RUN III S 24/4 25A ograniczniki przepie¢ oraz glowice
kablowa. Istniejgce przewody typu 3x AFL6-35mm od strony stupa rozgaleznego
nalezy na projektowanym stupie krancowym zarobi¢ odporowo. Z projektowanego
stanowiska krancowego nr 121/1 nalezy zej$¢ projektowanym kablem typu 3x
NA2XS(FL)2Y 1x70/25mm diugosci 235(275)m w kierunku projektowanej stacji
transf. Linie kablowg nalezy zakonczy¢ na stupach glowicami kablowymi
napowietrznymi typu CHE-F 24kV prod. Cellpack podpinajac do nich ograniczniki
przepiec z odtacznikiem typu ASM-18N+A+W3. Polgczenie ogranicznikow z
konstrukcja stalowg wykonac za pomocg linki Cu Uziemienie stupéw wykonac jako
glebokosciowe, ktdrego wartos¢ nie moze przekracza¢ 7€2. Do uziemien nalezy
podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe stupdw, ograniczniki przepigé oraz zyly
powrotne kabli. Kabel uklada¢ w uprzednio przygotowanym rowie kablowym na
glebokosci nie mniejszej 1,1m na 0,1m podsypce piaskowej.

UWAGA: Ze wzgledu na istniejgcy drenaz przechodzacy w okolicy betonowe;j
studni w miejscu skrzyzowania z trasg projektowanego kabla wykop otwarty
nalezy wykona¢ re¢cznie po uprzednim zlokalizowaniu rury drenu. Skrzyzowanie
drenu z kablem wykona¢ poprzez uzycie rury oslonowe;j.

Na kablach zaktadaé¢ opaski Oki z danymi kabla zgodnymi ze standardami w EOP, co
10m, nastepnie przysypac kabel warstwa piasku o grubosci 0,1m dosypujgc rodzimg
ziemig grubosci 0,15m. Po trasie kabli utozy¢ w wykopie folig koloru czerwonego. Na
kablach wprowadzonych na stupy zatozy¢ tabliczki opisowe grawerowane zgodne ze
standardami w EOP. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w
celu odbioru technicznego. W miejscach kolizji projektowanego kabla z istniejgcym
uzbrojeniem kabel uktada¢ w rurze ochronne;j

5.3 Przestawienie i przebudowa stacji transformatorowej Gruta 4
Zgodnie z wytycznymi oraz pozniejszymi zmianami stacje stupowg ST Gruta 4

typu SB-2J nr STA2-0313 nalezy zdemontowac i w nowej lokalizacji ustawié stacje
typu STNKu21-20/250/2/R z transformatorem o mocy 63kVA przelozonym ze starej
stacji. W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu na dziatce nr 156
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obreb Gruta nalezy posadowi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nowsg
stupowg stacje transformatorowg 15/0,4kV typu STNKu21-20/250/2/R na pojedynczej
zerdzi wirowanej typu E-13,5/12, z transformatorem montowanym po przeciwnej
stronie podejscia kablowego SN, oraz zastosowaniem ustoju typu UP9+UP7. Nowg
stacje STNKu21-20/250/2/R nalezy wyposazy¢ w aparaty, osprzet, konstrukcje i
przewody ujete w zestawieniu materialdw montazowych, ktore zostaty dobrane zgodnie
z Albumu Stupowe Stacje Transformatorowe SN/nn STN TOM I Elektrolinia Poznan z
dnia 26.03.2020 jako zalgcznik nr 26 Standardéw Technicznych EOP wydanie pigte z
02.11.2023r Stlupowe Stacje Transformatorowe SN/nn. Na etapie uzgadniania
demontazu i ustawienia nowej stacji wlasciciele terenu zgodzili siec na wybudowanie
stacji przy bramie wyjazdowej ze podwoérza na pole, deklarujac staly dostep przez
sluzby energetyczne do przedmiotowego (ransformatora przez swoja posesje.
Transformator =zasila tylko ich gospodarstwo. Istniejacg szatke AMI wraz =z
przektadnikami i okablowaniem nalezy przenies¢ na nowoprojektowana stacje.
Projektowang stacje STNKu21-20/250/2/R nalezy zasili¢ z projektowane;j linii kablowej
SN-15kV z projektowanego stupa krancowego nr 121/1 typu K2go-13,5/12E z
tacznikiem nr 903839 linii napowietrznej GPZ Lakowa-Gaé. Na stacji STNKu21-
20/250/2/R ST Gruta 4 nalezy zamontowa¢ uprzednio zdemontowany ze starej stacji
transformator o mocy 63 kVA, ktory nalezy postawié na konstrukcji pod transformator
typu KTZ-2b/E wraz z konstrukcjg posrednig KPT-2b/E zlokalizowang po przeciwnej
stronie niz podejscie kablowe SN-15kV. Na projektowanej stacji zabudowaé glowice
kablowg napowietrzng SN do ktérej podpigé mostki izolowane EKOPAS 50mm?2 i
poprzez projektowane ograniczniki przepigciowe ASM-18N+A+W3 (na konstrukcji
KOG-50/E + obejma OB) wej$¢ 1 zasili¢ zaciski SN transformatora.

W celu zasilania jednego obwodu NN 2-0313-01 (Makowski) zasilajgcego
jednego odbiorce, na stacji zastosowaé roztgczniko-bezpiecznik SZ-41. W tym celu
nalezy z zaciskow transformatora wyprowadzi¢ projektowany most kablowy jako
wigzkowy(po dwa kable na fazg i dwa kable ochronno-neutralne) kablem typu 4x
YKXS 95mm2(L=15m) tak aby konfiguracja polaczerr zgodna byta ze schematem na
rysunku nr 2. Z projektowanego SZ-41 nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel
NA2XY 4x120mm2 o dlugosciach wskazanych na projekcie zagospodarowania i
schematach i zasili¢ projektowane zlgcze kablowe KRSN,

5.4 Obwdd NN 2-0313-01 (Makowski)

Po wybudowaniu stacji i montazu rozlgczniko-bezpiecznika SZ-41 nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu NA2XY 4x120mm dlugosei 45(53)m uktadajgc go w rowie na
glebokosci min 0,9m w kierunku zlacza typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0O/F nr
79211861 ktore ustawi¢ w linii ogrodzenia przed cokolem od strony ogrodka. W
miejscu skrzyzowania kabla z wyasfaltowanym wjazdem na teren posesji przejscie
kablem nalezy wykona¢ przeciskiem. W siatce ogrodzeniowej nalezy wyciaé otwor aby
zapewni¢ swobodne otwieranie drzwiczek zlgcza. Z projektowanego zlacza
wyprowadzi¢ kabel typu YKY 5x10mm jako WLZ i wprowadzi¢ do budynku do




istniejacej rozdzielni glownej. Istniejgce przylacze napowietrzne zdemontowacé a licznik
nalezy przenie$¢ do nowego zlgcza.. Projektowany odcinek kabla nalezy utozy¢ zgodnie
z trasa wskazang na projekcie zagospodarowania terenu. Trasa kabla musi by¢
wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete. Projektowany odcinek kabla nalezy
uktada¢ faliscie w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m na glebokosci minimum 0,9 m
na 10 cm podsypce piaskowej. Na kablu, na wejsciu i wyjsciu z rur oslonowych oraz na
pozostalej dlugosci kabla, co 10 m zaklada¢ opaski opisowe Oki. Na opaskach
kablowych OKi nalezy w trwaly sposob nanie$¢ informacje: numer, typ i przekrdj
kabla, napiecie, dane uzytkownika, data ulozenia. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku i 15 cm ziemi rodzime;.

5.5 DemontaZz stacji transformatorowej
Zgodnie z wytycznymi istniejacg stupowg stacje transformatorowg typu SB-2J nalezy
zdemontowa¢ i zutylizowaé. Wyposazenie stacji i urzadzenia z niej zdemontowane
nalezy przetransportowa¢ do magazynu inwestora. Istniejgcg szafke AMI wraz z
przekladnikami napowietrznymi nalezy ponownie wykorzystaé w nowej stacji
stupowej. Po likwidacji stacji i skrzyni stacyjnej teren nalezy uporzadkowac i
przywrocié do stanu wymaganego przez wlasciciela terenu.

5.6 Uziemienie ochronne i ochrona przepieciowa

5.6.1 Uziemienie i ochrona przepieciowa stacji transformatorowej

Na projektowanej stacji transformatorowej nalezy zamocowa¢ odgromniki
przepieciowe ASM - 18N+A+W3 zgodnie z rysunkiem nr 2. Zamontowane
odgromniki nalezy polgczy¢é z ulozong na stacji transformatorowej bednarka o
wymiarach 30x4 mm. Pod zaciski fazowe nn transformatora nalezy podlgczyc
ochronniki przepieciowe np. ASA 440-10B+H+T firmy APATOR. Z utozona bednarkg
nalezy polgczy¢é punkt neutralny transformatora, ochronniki przepigciowe oraz
wszystkie metalowe konstrukcje znajdujace si¢ na stacji transformatorowej. Wartos$¢
uziemienia stacji nie powinna przekroczy¢ wartosei 2,5 Q2. W tym celu nalezy wykonaé
4 uziomy pionowe od R; do Ry potaczone w uziom typu TP1+4 x 21.

4-L 100CY :
R,- Pe _ n 4-21m _
2-1I-L d  2:314:21m 0,0172n

R4 — rezystancja pojedynczego uziomu pionowego

= 14 _ s > Rp:1’4*£Q=2,4SQ <250
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5.6.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej w sieci przed
licznikowej obowigzujgcym systemem ochrony od porazen prgdem elektrycznym jest
»SAMOCZYNNE WYLACZANIE”, czyli sie¢ TN-C. Samoczynne wylgczanie w
przypadku zwarcia w szatkach kablowych zostato sprawdzone w obliczeniach
zwarciowych. Obliczenia zwarciowe nalezy sprawdzi¢ wykonujac pomiar rezystancji

uziemienia oraz skutecznosci zerowania po wykonaniu prac montazowych.

5.7 Uwagi koricowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi. Zgodnie z sugestig wilasciciela zwroci¢ szczegdlng uwage
na istniejgca rur¢ drenazowa aby go nie uszkodzi¢ podezas wykonywania wykopu dla
kabla SN oraz na istniejgcy kabel wewnetrzny na terenie gospodarstwa.

6 Zestawienie materialow
Zestawienie montazowe stacji transformatorowej STNu21-20/250/R

LP, WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | J-M
1 Zerdz wirowana E-13,5/12 1 szt.
2 Most kablowy 4xYKXS 95 mm” 15 m
3 poprzecznik krancowy PKZ-6/E 1 szt.
4 Lancuch odeiggowy LO2/1( izolator SDI 90.150 ) + wieszak 3 kpl.
srubowo-kablgkowy + uchwyt odciggowy
5 Zacisk odgalezny jednostronnie przebijajacy izolacje z pokrywa 6 szt.
izolacyjng
6 Konstrukcja do zamocowania ogranicznikow przepie¢ KOG-50/E+ I kpl.
obejma OB-8/E
7 Ograniczniki przepigciowe SN typu ASM-18N+A+W3 3 szt.
8 Konstrukcja pod transformator KTZ-2b/E wraz z konstrukcja 1 kpl.
posrednig KPT-2b/E
9 Transformator energetyczny o mocy 63kVA(ponowna zabudowa ) l szt.
10 | Ochronniki przepigciowe nn ASA 440-10B+H+T 3 szt.
11 | Ostony przed ptakami (SP 36.3 + SP 38.3 — ENSTO) 1 kpl.
12 | Zaciski transformatorowe TOGA 1 1 kpl.
13 | Drabinka kablowa DKZ-3/E + konstrukcja KDZ-3a/E 1 kpl.
14 | Przewéd EKOPAS 50 mm’ 30 |m
15 | Ustoj UP9+UP7 (U-130 3szt+ objemka OU-1 3szt; OU-2 3szt; OU-6 | kpl.
3 szt: OU-7 3szt.) plvta stopowa | szt
16 | piasek 0,4 m’
17 | Fe/Zn 30x 4 mm (bednarka ocynkowana) 40 m
18 | pret uziemiajgcy % cala (17,2mm) dlugosei 1,5 metra 28 szt.
i Szafka kablowa wraz z uktadem pomiarowym i bilansujgcym i kol

zdemontowanym ze starej lokalizacji stacji-do ponownego
wykorzystania
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20 | Ilo$é catkowita kabla YKY 7x2,5 mm” 10 m

21 1loé¢ calkowita kabla YKY 5x1,5 mm’ 10 m

22 | rura BE © 160 mm 6 m

23 | kolanko @ 160 mm 4 szt
24 | Cztero-palczatka 6 szt.
25 | Tabliczki opisowe stacji i obwodéw metalowe tloczone+konstrukeja 3 kpl
26 | Konstrukcja do KRi-1 2 kpl
27 | Rozlgczniko bezpiecznik SZ-41 1 kpl
28 | Konstrukcja pod SZ-41 1 szt
29 | Bezpiecznik NH-1 80A 3 szt
Zestawienie montazowe budowy linii kablowej SN-15kV

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC J-M
| Kabel NA2XS(FL)2Y 70/25mm (3x 275)= 825 m
2 Glowica kablowa napowietrzna CHE-F 24kV 2 kpl.
3 Folia czerwona 235 m
4 Koncdwka kablowa KA 70/12 6 szt
5 Piasek 20 M3
6 Rura ostonowa DVK 160 czerwona 15 m
7 Diawica czopowa 160 2 szt
8 Opaski kablowe 60 szt
9 Tabliczki opisowe 25 szt
10 | Kapturek ET 160 1 szt
11 | Palczatki termokurczliwe 2 szt
Zestawienie montazowe stupa K2go SN-15kV

L. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC I-M
1 | Zerdz E-13,5/12 | szt
2 Ustoj U3 | kpl.
3 - Element Eus-2p 2 szt
4 - Objemka Ous-la 4 szt
5 - Objemka Ous-2 4 szt
6 - Objemka Ous-4 4 szt
7 - Objemka Ous-5 4 szt
8 - Plyta U-85 2 szt
9 - Plyta U-130 | szt
10 | Poprzecznik PKs-20 1 szt
11 | Lancuch odciagowy 1.O2/1 (izolator SDI 90.150 +S0O85) 3 kpl
12 | Ogranicznik przepig¢ ASM-18N+A+W3 3 szt
13 | Rozlgcznik RUN III S24/4 — 25A 1 szt
14 | Konstrukcja pod roztgcznik KO-1/1M 1 szt
15 | Naped reczny NRv-13,5 1 kpl
16 | Przewod EKOPAS 50mm 21 m
17 | Rura ostonowa BE 160 3 m
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18 | Uchwyt dystansowy SO-79,5 3 szt

19 | Tasma stalowa z klamerkg COT36+COT37 8 szt

20 | Zacisk SEW20 6 szt

21 Ostona SP16 6 szt

22 | Konstrukcja pod glowice kablowe KG-1/3M 1 szt

23 | Konstrukcja pod ograniczniki KOG-6/1M 1 szt

24 | Objemka OB.-16 2 szt

25 | Objemka OB.-11 1 szt

26 | Bednarka 25x4 20 m

27 | Grot do uziomow 2 szt

28 Piasek 1,1 M3
29 Beton B15 1,2 M3
30 | Polgczenie uziemienia 1 kpl

31 | Tabliczki opisowe metalowe wraz z mocowaniem 2 kpl

32 | Ktddka energetyczna Masterkey 1 szt
Zestawienie montazowe dla obwodu 01- linia kablowa nn-0,4kV

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC IM
1 [lo$é calkowita kabla NA2XY 4x120 mm® 45(53) m
2 rura SRS @ 110mm 10 m
3 Rura DVK @ 110mm 2 m
4 Kapturek ET 110 2 szt.
5 Dlawica czopowa | 10mm ) szt.
6 folia niebieska 40 m
) piasek 0,56 m’
8 Tabliczka kablowa 4 szt.
9 Opaski OKI 8 szt.
10 | Ziacze KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F 1 szt
11 Keramzyt 0,1 M3
12 Bednarka 25x4 5 m
13 Pret Galmar 5 szt
14 Grot uziomu 1 szt
15 | Czteropalczatka 3 szt
16 | WTZ-2 6 szt
17 | ETIMAT 32A | szt
18 | WTN-gF 63A 3 szt
19 YKY 5x10mm 15 m
Zestawienie demontazowe

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | J-M

1 Odgromniki SN 3 szt

2 Stacja transformatorowa SB-2I wraz z konstrukcjami l kpl.

3 Zerdz drewniana 2 szt

4 | Zerdz ALA-10 2 szt.
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5 [zolatory ceramiczne wsporcze SN 3 szt.
6 Izolatory odciggowe ceramiczne 9 szt.
7 | Zerdz ZN-12 3 szt
8 Przewodd AsXSn 4x50mm obw. 01 85 m
9 Przylacze napowietrzne AsXSn 4x25mm 19 m
10 | Przewod 3xAFL 35 176 m
11 | Odlgcznik ON3V 1 szt
12 | Konstrukcje stalowe stupa SN 2 kpl

mgr inz, Lukasz Pilat
uprawnienia b vu n¢ do projektowania

bez ograniczen Inodci: instalacyjnej
w zakresic sidti, instalacji i urzadzen
elektrycznych elekiroenergetycznych
NR EWID KUP/0139/POOE/14
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7 Rysunki

Fol
i
1.3
7.4
1.3
7.6

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 - Schemat sieci SN i nn

Rys. 4 - Schemat AMI

Rys. 5 - Uzgodnienie koncepcji

Rys. 5 - Widok proj. Stacji stupowej

Rys. 6 - Dokumentacja zdjeciowa
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Uwagi:
- Podane diugosci kabli sg orientacyjne i nie moga stuzy¢ do ciecia ich na odcinki

- rury ochronne uszczelnic¢ diawicami czopowymi

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
INWESTOR: ul. gen. Bema 128,
87-100 Torun
BIURO ENERGOPLANER Lukasz Pilat
PROJEKTOWE ul. Tkara 1/10; 86-300 Grudzigdz,

TEMAT: Skablowanie odeinka linii napowietrznej SN-15kV i nn 0,4kV
oraz przebudowa stupowej stacji trafo Gruta 4 msc. Gruta,

Tres¢ Rys.: Schemal ST Gruta 4 i skablowania sieci SN i nn

FUNKCJA: | Nazwisko i Imig: Nruprawnien|  Podpis  [DATA:11-2025
5 e id.: KUP/
PROJEKTANT:| mgr inz.Pitat Lukasz ?(;f;;poogm UIW Nr Rysunku: 2




Amoapi Auzaki]yale jewiayoss

nYunsAl jniAL

NL 9S/1NY

NU D¥JDZS

»elqo

SAI N

gt
X
(T8

—

j\\\_.j

TN

-

|

|| IN9S-ZX

—JF iz
I

ve-zZX

[ -

P4 2
o—o}—

——|o-e-m

FEET

dX

Sy FNT DAL T
=l ANIZOY TN

AN NN N N NN NN AN AN

AN

btra

o

-y

\K

AINY (5

€lL

clL

ML




— 3 a
v I i
i . =
- -y z - s
i H
= 1540, 3XAFL 36mm s
bez zmlan \ .
SRR e G
L 8
3 [ ¥ %
¢
| 3 N
= Istn,3xAFL 35mm
do domentazu
Z |
"~ 2 I -
S ;
2 "IL,\
b e |
E T a \
~ Nr121 B
Proj.Kgo-13,5/12E
k bl zrozl, RUN I £
T e nr 903839 T v:
e T Te—— i
3
1 Proj.3xNAZXS(FL)2Y 1x70mm f
=N __=wew ey SEE T=2356[275)m
T, ENERGA-OPERATOR SA Oddzisl w Toruniu
% i F:, r‘wdi:’am]' INFESTOR: ul, Gen. Bema 128: 87-100 Toru
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH daneti exneyper Gl {40892 2] BIURO ENERGOPLANER Lukasz Pila )
SKALA 1:500 Obrghr Crula [Be0€02_2.0005) PROEXTOWE. | ul. lkara 1110, 86-300 Grudzigdz, S ,_iﬁ
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Uwaga: Zasilanie stacji kablem SN z glowicami konektorowymi - wg tomu II.

0>>>>0

PTPiREE










	Sheets and Views
	Layout1


