Opis przedmiotu zamowienia: Rehabilitacja gazociagu sric, 1 szt. przylagczaly w
miejscowosci Wista ul. Gérnoslaska (REH) SG/00109186

Zakres rzeczowy:

W1 - W3 - W5 - W7 - W2 Gazociagg sr/c PE 100(RC) SDR17 Dz 315mm, L = 245,mb,
b) W3 — W4 Gazociag $r/c PE 100(RC) SDR11, Dz 40mm, L = 3,0mb

c) W5 — W6 Gazocigg sr/c PE 100(RC) SDR17 Dz 160mm, L = 13,0mb

d) UZU1 — Zasuwa podziemna DN 150 z kr6¢cami do zgrzewania PE Dz160mm i
upustem DN5SO0 od strony zewnetrznej rehabilitowanego gazociggu — 1 szt.

e) UZU2 — Zasuwa podziemna DN 250 z kré¢écami do zgrzewania PE Dz315mm i
obustronnym upustem DN80 — 1 szt.

f) B1 — B2 wykonanie baypassu PE SDR 17 Dz 90, L= 250 mb,
9) B1 — B3 wykonanie baypassu PE SDR 11 Dz 40, L= 25 mb

h) W7 — W8 Przytgcze do budynku nr 1A, sr/c PE 100(RC) SDR11, Dz 32, L = 6 mb,

wraz ze skrzynkg gazowg wolnostojgca

i) Na czas witgczen zabudowac baypassy:
B1 — B2 odpowiadajacy srednicy PE Dz 90
B1 — B3 odpowiadajgcy srednicy PE Dz 40

j) Przetgczenia/wigczenia:
wigczenie do czynnej sieci $r/c stalowej DN250,(Gazownia)
W2 - wigczenie do czynnej sieci sr/c stalowej DN 250, (Gazownia)
W3 — tréjnik redukcyjny PE Dz 315/ 110/ 40mm , (Firma zewnetrzna)
W4 - wigczenie do czynnej sieci sr/c stalowej DN 32 mm (Gazownia)
W5 — tréjnik PE Dz 315 mm , (Firma zewnetrzna)

W6 - wigczenie do czynnej sieci sr/c stalowej DN 150, (Gazownia)

W7 - wigczenie do nowej sieci $r/c PE Dz 315 mm nowego odcinka przytacza PE Dz

32 (do budynku nr 1A),(Firma zewnetrzna)

B1, B2 — zamkniecie przeptywu gazu poprzez hermetyczne zamknigcie gazociggu

8r/c stalowego DN250 — fitting — 2 szt. , Gazownia

B3- zamknigcie przeptywu gazu poprzez hermetyczne zamknigcie gazociagu $r/c

stalowego DN150 — fitting — 1 szt. , Gazownia

W8 - wigczenie do czynnego przytgcza gazu sr/c PE Dz 32 mm (Gazownia)



k) Armatura:

UZU1 zasuwa podziemna DN150 z kohcowkami PE160 (upust jednostronny Dn50 —
od strony zewnetrznej rehabilitowanego gazociggu) - oznaczony na mapie UZU1

UZU2 zasuwa podziemna DN250 z koncéwkami PE315 (upust dwustronny Dn80) -
oznaczony ha mapie UZU2

) Metody wigczen

W1 — wigczenie za pomocg urzgdzenia stopujgcego przeptyw paliwa gazowego B1 —
materiat (fitting DN250 — 1 szt.) - wykonanie Zamawiajgcy (Gazownia w Skoczowie) , roboty
ziemne Wykonawca

W2 - wigczenie za pomocg urzgdzenia stopujgcego przeptyw paliwa gazowego B2 —
materiat (fitting DN250 — 1 szt.) - wykonanie Zamawiajgcy (Gazownia w Skoczowie), roboty
ziemne Wykonawca

W6 — wigczenie za pomocg urzgdzenia stopujgcego przeptyw paliwa gazowego B3 —
materiat (fitting DN150 1 szt) - wykonanie Zamawiajgcy (Gazownia w Skoczowie), roboty
ziemne Wykonawca

W4 — wigczenie Zamawiajgcy (Gazownia w Skoczowie), roboty ziemne Wykonawca
W8 - wigczenie Zamawiajgcy (Gazownia w Skoczowie), roboty ziemne Wykonawca
W3, W5, W7, wigczenie i montaz Wykonawca

Wylaczona z eksploatacji sie¢ gazowa zdemontowaé gdzie jest to mozliwe,
reszte zamuli¢ i zaslepi¢ - Wykonawca.

Podziat na srodki trwate, ktory powinien zosta¢ ujety w formularzu:

RBM: SG/00109186/GG/01/001/Gazocigg PE315/245m

RBM: SG/00109186/GG/01/002/Gazocigg PE40/3m

RBM: SG/00109186/GG/01/003/Gazociag PE160/13m

RBM: SG/00109186/PP/01/001/Przytgcze PE32/6m

UWAGA: Koszty likwidacji/przetgczen i wtgczen nalezy ujg¢ w kosztach gazociggu.
Wymagane PKD w KRS lub CEiDG oraz w polisie:

42.21.Z Roboty zwigzane z budowg rurociggoéw przesytowych i sieci rozdzielczych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych

Szacowany termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia Umowy.



Miejsce realizacji: Wista ul. Gérnoslaska.

Wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamoéwienia
1. Na etapie wykonania robo6t budowlano — montazowych:

a) Wymagania ogolne:

1) wykonanie robét budowlano - montazowych zgodnie z nastepujgcymi regulacjami
wewnetrznymi dostepnymi na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. pod adresem
(Regulacje wewnetrzne, Standardy i normy, Cel i zakres regulacji wewnetrznych):

a) https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
b) https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
c) https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania

2) Wykonawcy zobligowani sg do zapoznania sie z dokumentami udostepnianymi przez
Zamawiajgcego tj.:

a) Instrukcjg systemowg SAP-GIS - Wykonywanie pomiaréw geodezyjnych dla potrzeb PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,

b) Instrukcjami PSG sp. z 0.0.: ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
niebezpiecznych”, ,Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac
gazoniebezpiecznych w PSG”.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te nalezy zgtosi¢ w
Portalu Obstugi Prac Gazoniebezpiecznych (https://pgn.psgaz.pl/). Brak dostepu do Portalu
lub problemy ze zgtoszeniem prac gazoniebezpiecznych nalezy zgtosi¢ na adres e-mail:
4b.pomoc@psgaz.pl

Rehabilitacje gazociggu nalezy zrealizowa¢ w oparciu o artykut Prawa Budowlanego oraz
Prawa Energetycznego jak nizej.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435,
1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166) w przywotanych ponizej zapisach, gdzie:

LArt. 4. 1. Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg paliw
lub energii, magazynowaniem energii lub paliw gazowych, w tym skroplonego gazu
ziemnego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacjg skroplonego gazu ziemnego jest
obowigzane utrzymywacé zdolnos¢ urzgdzen, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te
paliwa lub energie w sposob ciggly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujgcych
wymagan jakosciowych.

2. Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg paliw
gazowych lub energii jest obowigzane zapewni¢ wszystkim odbiorcom oraz
przedsiebiorstwom zajmujgcym sie sprzedazg paliw gazowych lub energii, na zasadzie
réwnoprawnego traktowania, Swiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji paliw gazowych
lub energii, na zasadach i w zakresie okreslonym w ustawie; $wiadczenie ustug przesytania
lub dystrybuciji tych paliw lub energii odbywa sie na podstawie umowy o $wiadczenie tych
ustug.”



»Art. 9c [Odpowiedzialnos¢ operatora systemu] 1. Operator systemu: przesytowego,
dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub operator
systemu potgczonego gazowego, odpowiednio do zakresu dziatania, stosujgc obiektywne i
przejrzyste zasady zapewniajgce rowne traktowanie uzytkownikow tych systeméw oraz
uwzgledniajgc wymogi ochrony srodowiska, jest odpowiedzialny za:

1) bezpieczenstwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczenstwa
funkcjonowania systemu gazowego i realizacje umow z uzytkownikami tego systemu;

2) prowadzenie ruchu sieciowego w sposob skoordynowany i efektywny z zachowaniem
wymaganej niezawodnosci dostarczania paliw gazowych i ich jakosci;

3) eksploatacje, konserwacje i remonty sieci, instalacji i urzgdzen, wraz z potgczeniami z
innymi systemami gazowymi, w sposéb gwarantujgcy niezawodnos¢ funkcjonowania
systemu gazowego;”

Ustawa Prawo Budowlane:

Art. 61. Obowiagzki wiasciciela lub zarzgdcy przy utrzymywaniu obiektu Wtasciciel lub
zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany:

1) utrzymywacé i uzytkowac obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 wymogi
wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych ust. 2;

2) zapewni¢, dochowujgc nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razie
wystgpienia czynnikow zewnetrznych odziatywujgcych na obiekt, zwigzanych z dziataniem
cztowieka lub sit natury, takich jak: wytadowania atmosferyczne, wstrzagsy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i
morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary lub powodzie, w wyniku ktorych
nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim
uszkodzeniem, mogace spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa
mienia lub Srodowiska.

b) Wymagania dodatkowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest - o ile dopetnianie tych obowigzkéw administracyjnych
okaze sie konieczne w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa i uzasadnione
warunkami realizacji Robét — do zawiadomienia organéw nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Inwestora (Zamawiajgcego). Potwierdzony dokument zgtoszenia robot
przekaze inspektorowi nadzoru / Inwestorowi,

2) wykonanie przetgczen sieci gazowej pod nadzorem przedstawicieli Jednostki Terenowe;j
(Gazownia lub Dziat Stacji i Sieci Gazowych dla gazocigagéw podw.s/c i w/c),

3) fizyczna likwidacja starych przytaczy gazu, zaslepienie starego odcietego przytacza poza
granicg dziafki,

4) wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przetgczenia sieci,

5) przygotowanie punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie
umozliwiajgcym bezproblemowy montaz uktadu pomiarowego, o fakcie wykonania powinien



powiadomi¢ odpowiednig Gazownie, dostarczy¢ urzagdzenie pomiarowe oraz zabezpieczyé
krociec wlotowy przed mozliwoscig nielegalnego poboru paliwa gazowego,

6) wykonanie / aktualizacja projektu organizacji ruchu na czas budowy — o ile zajdzie taka
potrzeba,

7) rekultywacja terendw zielonych, wycinka drzew i krzewow wraz z uzyskaniem decyzji
— o ile zajdzie taka potrzeba,

8) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — o ile zajdzie taka potrzeba,
9) odbudowa nawierzchni po robotach gazociggowych,

10) odtworzenie granic nieruchomosci - o ile zajdzie taka potrzeba,

11) zajecie czasowe nieruchomosci i optaty z tym zwigzane — o ile zajdzie taka potrzeba,
12) w przypadku kiedy zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego:

a) wystepowanie o zgode na zajecie pasa drogowego przez Wykonawce (Wykonawca jest
strong w Decyzji),

b) w przypadku gdy Zarzadca drogi wydaje Decyzje wytgcznie na Inwestora, uzyskania na
rzecz Zamawiajgcego stosownych decyzji na zajecie pasa drogowego i umieszczenie
urzgdzenia w pasie drogowym. Wykonawca na podstawie udzielonego mu petnomocnictwa
powinien zadbac o to, aby decyzje wskazane w zdaniu poprzedzajgcym byly doreczane
pocztg przez organ, ktory je wydat, bezposrednio na adres Zamawiajgcego wskazany w
Umowie. Zamawiajgcy wciggu 7 dni od dnia, w ktorym decyzja stata sie ostateczna wystawi
Wykonawcy fakture VAT, opiewajgca na kwote stanowigcg rownowarto$¢ optaty za zajecie
pasa drogowego. Do faktury zostanie dotgczona kserokopia decyzji. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat administracyjnych
koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. opfata za ztozenie wniosku o jej wydanie

13) umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym — uzyskanie stosownej decyzji na rzecz
zamawiajgcego,

14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna obejmowac takze ewidencje
informacji o dtugosci sieci w rozbiciu na srednice, materiaty i rodzaje nawierzchni w formacie
Xls

15) organizacja i uczestnictwo w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile zajdzie
taka potrzeba,

16) wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem
granic nieruchomosci dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
stuzebnosci przesytu,

17) zlecenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba,
18) zlecenie nadzoréw branzowych,
19) montaz szafek gazowych, reduktorow (jesli wymagane),

20) zakup reduktorow, szafek gazowych wraz prefabrykowang belkg montazowg do montazu
gazomierza,



21) realizacja zadania zgodnie ze ztozong oferta.

22) w przypadku budowy przytgczy, gazociggéw ze stali oraz budowy zespotow i staciji
gazowych - opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-
EN 15609, ktorg nalezy uzgodni¢ u przedstawiciela Zamawiajgcego (zapis nie stanowi opisu
sposobu dokonywania oceny spetniania przez wykonawce warunku udziatu w
postepowaniu),

23) W celu zminimalizowania zagrozen uszkodzenia kabli elektroenergetycznych nalezy
przed przystgpieniem do robot ziemnych rozpoznac infrastrukture podziemng poprzez
analize map geodezyjnych oraz zlokalizowa¢ infrastrukture za pomocg urzgdzen
lokalizujgcych. W przypadku wystepowania kabli w poblizu prowadzenia prac nalezy zlecic¢
nadzor do odpowiedniego Regionu Energetycznego. Rejon Energetyczny zaleca
wykonywanie przekopéw kontrolnych pod nadzorem pracownikéw Rejonu w celu doktadnego
zlokalizowania kabli a nastepnie wykonanie prac wg wskazdéwek oséb nadzorujgcych.

2. Opis warunkoéw udziatu w postepowania - wymagania dla Wykonawcéw:

Wymagania dla Wykonawcy okreslone zostaty w zatgczniku "Wymagania—roboty-budowlano-
montazowe [...].

W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o
prace - dokument potwierdzajgcy, ze bedzie wykonywat swojg funkcje przy realizacji
przedmiotowej inwestycji. Dokumentem moze by¢ umowa o wspotpracy potwierdzona przez
kierownika budowy dodatkowym podpisem i datg z okresu sktadania oferty lub jego
o$wiadczenie, ze dla przedmiotowej inwestycji bedzie petnit funkcje kierownika budowy.

Udzielenie 36 miesiecy gwarancji na wykonane prace i dostarczone urzadzenia i materiaty.
3. Podziat wartosci na fakturze

Po wykonaniu robot budowlano - montazowych oraz po podpisaniu odpowiednich protokotéw
odbioru technicznego/koncowego (Zatgczniki do instrukcji Realizacja Inwestycji i Remontow)
Wykonawca na fakturze winien wyszczegdlni¢ w odrebnych pozycjach wszystkie czesci
Przedmiotu umowy wskazane w formularzu ofertowym.



