
Sprawa 30/2026 odstępstwo od standardu. 

 

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie odstępstwa od zastosowania wymagań 
Standardów Technicznych w Energa-Operator S.A. Załącznika ST nr 32 - Standard techniczny 
projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV_SN, dla zadania: GPZ Kępno wz. z 
przyłączeniem MAG Ostrówiec - UoP P/25/037884 w następujących zakresach: 

1. Zmiany konfiguracji przekładników napięciowych SN w polach transformatorów mocy, 

2. Zmiany napędu uziemników punktu zerowego transformatorów WN/SN z ręcznego na 
silnikowy, 

oraz zgodnie z pkt. 3.8 Regulaminu funkcjonowania Rady technicznej i Zespołów Technicznych 
Energa-Operator S.A. po konsultacji z Zespołem Technicznym ds. technologii projektowania i 
budowy sieci, wyrażamy zgodę na realizację zadania zgodnie z wnioskiem. 

 


