
Zlecenie wykonania przyłączenia  do sieci elektroenergetycznej               z dnia  13.10.2026 

OBI/23/2602710 
I. Dane szczegółowe o miejscu przyłączenia 

Nr i nazwa stacji transformatorowej   T7963 Kwidzyn Mała 

Nr Słupa, ZK*/ Typ ZK-289 

Układ sieci/ Typ przewodów Przyłącze kablowe YAKXS 4x70 

Rodzaj przyłącza /długość Wymiana istniejącego złącza kablowego na złącze kablowo-pomiarowego ZK-
289 typ P1-Rs/LZV/F 

Inne uwagi   

II. Zakres prac do wykonania 
Wymiana istniejącego złącza kablowego na złącze kablowo-pomiarowego ZK-289 typ P1-Rs/LZV/F (wykonać nowy numer dla złącza) 
Dokonać utylizacji istniejących złączy kablowego. 
Uzgodnienie wejście w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wypłata ewentualnych odszkodowań z tego tytułu pozostają w gestii 
wykonawcy 
 
III. Szkic wykonawczy 

         

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana istniejącego złącza kablowego na złącze kablowo-
pomiarowego nr ZK-289 typ P1-Rs/LZV/F 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           

 

 

 

Nowy numer ZK-289 
P1-Rs/LZV/F 

gG 32A 

Ist. Kabel 

Kier. ZK-288 

YAKXS4x70 

ETIMAT T 

3x1p 25A 

R ≤ 10Ω 


