
LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ
NOVÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

PŘEKLADY POD  PODLAHOU ROZVODNY

KABELOVÉ PROSTUPY PRO NOVÉ ROZVADĚČE
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ PROSTUPY

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE PRO POJEZD TRANSFORMÁTORŮ
NOVÉ KOLEJNICE PRO POJEZD TRANSFORMÁTORŮ

POZNÁMKA:
1. Údaje rozvaděčů pochází z nezávazných nabídek a

katalogů a jsou jen předběžné.
2. Tolerance rovinnosti podlahy VN rozvodny jak v podélném,

tak v příčném směru je ± 1 mm/m.
3. Nevyužité prostupy v podlaze budou překryty pochozím

plechem.
4. Původní otvory v podlaze, které nebudou využity pro

instalaci nových rozvaděčů, musí být vybetonovány.
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PROGRAM / PROJEKT

ZÁKAZNÍK
NÁZEV DOKUMENTU

ČÍSLO DOKUMENTU REVIZE

ČÍSLO PROJEKTU

POZNÁMKA STUPEŇ PROJEKTU

POPIS ZMĚNY

DCC

TECH. MÍSTO ČLENĚNÍ DLE VYHL.131/2024Sb.

Program plynofikace T700
01 Plynofikace dvou kotlů25PBEB32501/1

DISPOZICE VN ROZVODNY
R6.7-8 - NOVÁ DISPOZICE

2/4

1 25.03.2026 Zapracování připomínek A. POLIŠENSKÝ P. DOLEŽAL J. KŘÍŽ

2 12.08.2026 Zapracování podkladů A. POLIŠENSKÝ P. DOLEŽAL J. KŘÍŽ

3 04.09.2026 Označení KKS A. POLIŠENSKÝ P. DOLEŽAL J. KŘÍŽ

E01-TS08

1:50

3

Aleš Polišenský 04.09.2026
Petr Doležal 11.09.2026
Jiří Kříž 11.09.2026

----

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

DPS

Va
lid

11
.09

.20
26

D.1.2.5.2

24LT7P-01-UD-003

VN ROZVODNA
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