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Starosta Leborski 84-300 Lebork ul. Czolgistéw 5 tel. 59 862 48 00 fax 59 862 14 06

B.6743.477.2026.JG Lebork, dnia 07.09.2026r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),

zaswiadcza sie

o przyjeciu bez sprzeciwu w dniu 07.09.2026r. zgloszenia budowy lub wykonania innych robot
budowlanych ztozonego w dniu 28.08.2026r., dotyczacego inwestycji polegajacej na:

budowie przytacza elektroenergetycznego na dz. nr 92, obr. 0007 Kebtowo Nowowiejskie,
jednostka ewidencyjna Nowa Wie$ Leborska (220804 _2).

Stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) pobrano optate skarbowa za
zaswiadczenie w kwocie 17zt. (stownie: siedemnascie ztoty).

Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Stefan
Lubirski

Date / Data: 2026-
09-07 08:55

Z up. Starosty Leborskiego
Andrzej Lubinski
Inspektor w Wydziale Budownictwa
(podpis elektroniczny)

Otrzymuja:
1. Petnomocnik Inwestora: P. Pawet Wojciechowski (PURDE)

2. ala

JG/AL

Administratorem danych jest Starosta Leborski, ktory powotal Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iodo@starostwolebork.pl). Podstawa
przetwarzania danych sg kompetencje powiatu wynikajace z ustawy o samorzadzie powiatowym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
kompetencje. Jesli przepisy prawa zezwalaja lub nakazuja dane bgda udostepnione odbiorcy. Dane przechowywane begda przez okres niezbgdny do
realizacji celu dla jakiego zostaly zebrane. Osoba, ktérej dane dotycza moze wnie$¢ skarge do organu nadzoru, wnie$¢ sprzeciw wobec
przetwarzania, zada¢ dostgpu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofna¢ zgode na przetwarzanie, gdy podstawa przetwarzania
danych byla zgoda. Obowigzek podania danych moze wynika¢ wylacznie z wymagan ustawowych chyba, ze jest warunkiem zawarcia umowy.
Szczegolowe zasady przetwarzania danych osobowych dostgpne sa na stronie powiatleborski.bip.gov.pl/klauzula-informacyjna/ oraz w miejscach
obstugi klientow.
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Temat projektu: budowa przylacza kablowego 0,4 kV w m. Keblowo dz. 81/2, gm. Nowa Wie$ Leborska
Numer warunkow:

Nr zadania inwestycyjnego:  OBI/83/2600185

Adres inwestycji: Keblowo Nowowiejskie (wies) 91/2
Zakres Projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
uzgodnienia:

- zgodnosci ze zlozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwiazan,
- spelnienia wymogow i oczekiwar inwestora.

Status uzgodnienia: Pozytywny

Uwagi/ Informacje dodatkowe:

wyst. @

Projekt nadaje sie do realizacji

- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dotaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji
Uzgodnienie wazne jestdo:  09.09.2028r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawdzenie przeprowadzit: Protokot zatwierdzit:

Tomasz Strosin
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] QejonyDystrybucy’
s vl ok
vJ{aL [

Tor® sz Grabowskl

Energa-Operator .4, 5gd Rej y G Pétnoc VIl Wydzial Gsp Y KRS

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-567 Gearisk KRS 0000033455, Regon 190275904-00050, NIP 583-000-11-90 g’r’;z dﬁ%ﬁ? ci ¢
nr konta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633 i
Oddzial w Keszalinie Kapital zakladowy/wplacony 1 356 11040021 ) 3
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Gdansk, dnia 27.08.2026 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy kompletny projekt budowlany, opracowanie 27 sierpien 2026 roku,

dotyczacy inwestyciji:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr 91/2

w miejscowosci Kebtowo Nowowiejskie, gminie Nowa Wies$ Leborska, powiecie leborskim,

opracowany na rzecz Inwestora:

ENERGA-OPERATOR SA

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 220804_2.0007.92.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

1. opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2021 roku,
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami);

2. opracowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami);

3. opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.

PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Szreder
specjalnos¢ instalacyjna
upr. nr POM/0281/PWBE/19
27.08.2026 r.

mgr inZ. Dariusz Szreder
lane do Projekiowa
ucewlanymi

tami b

nia




3. Czes¢ opisowa
3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytagcza kablowego nn

0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr 91/2 w m. Kebtowo Nowowiejskie, gmina Nowa Wie$ Leborska.

3.2 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Przytgcze kablowe nn 0,4 kV: NA2XY 4x120 obw. 600 39/45 m
Szafka pomiarowa: KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 1 szt.

3.3 Stan Istniejacy
W granicach opracowania przebiega linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x 120 mm? zasilana
z obwodu nr 600 stacji transformatorowej nr 03-0411 Kebtowo Osiedle, na ktérej zainstalowany jest

transformator o mocy 250 kVA.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przytgcze wykonaé¢ kablem typu NA2XY 4x120 mm? od istniejgcego ztgcza nr
75801266 typu P2-Rs/LZV/F (dz. nr 92) linii kablowej nn 0,4 kV zasilanej z obwodu 600 stac;ji
transformatorowej nr 03-0411 Kebtowo Osiedle do projektowanej szafki pomiarowej nr 25804724 typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F na dziatce nr 92 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —rys. E-
1.

Kabel uktadaé¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie piasku
o grubosci 10 cm. Na terenie dziatki 92 w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
—rys. E-1, kabel wbudowaé metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym w rurze
ostonowej typu SRS 110 na gtebokosci min. 1,0 m liczgc od nawierzchni jezdni lub gruntu.

Szafke pomiarowg posadowi¢ na dziatce nr 92, z mozliwoscig dostepu do wyposazenia od
strony drogi. Szafka zgodna ze standardami Energa — Operator S.A. Drzwi szafki powinny posiadac
mozliwos¢ plombowania oraz by¢ wyposazone w zamknigecie typu Master — KEY zaréwno z
wykorzystaniem wktadek patentowych, jak i zatozenia kiédek. Obudowa szafki powinna posiadac znak
CE oraz stopien ochrony minimum I1P54.

3.5 Zestawienie powierzchni

Projektowane przytacze jako obiekt liniowy nie wymaga sporzadzenia zestawienia powierzchni.

3.6 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

NIE DOTYCZY

3.7 Wplyw inwestycji na srodowisko i otoczenie

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko. Lokalizacja projektowanych
urzadzeh nie wymaga ingerencji w zielen wysoka. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza
obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony wynikajagcymi z przepiséw ustawy z dnia 10
kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedsiewziecie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03 pazdziernika
2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko wraz z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia

10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko nie



podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewzie¢ na srodowisko. Brak jest oraz nie
przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu budowlanego.

3.8 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest objety formami ochrony

zabytkow, nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony archeologiczne.

3.9 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie poza obszarami eksploatacji gorniczej.

3.10 Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorie geotechniczng okresla sie jako
pierwsza. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest kabel nn 0,4 kV

wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym.

3.11 Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektéw obejmuje jedynie
dziatki, na ktérych bedg wykonywane roboty budowlane, to jest dziatki nr 92 w obrebie Kebtowo
Nowowiejskie, gminie Nowa Wie$ Leborska. Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie
nastepujgcych przepiséw prawa: ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami), ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z pézniejszymi

zmianami).
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1. Temat
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego

nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr 91/2 w m. Kebtowo Nowowiejskie, gmina Nowa Wie$ Leborska.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej 03-0411 Kebtowo Osiedle

Wymiana pojedynczego stupa SN: ——

Linia napowietrzna SN: e

Roztgcznik napowietrzny SN: mm—mam

Linia kablowa SN: ————

Mufy kablowe: T

Gtlowice kablowe: ——

Ograniczniki przepieé¢: ———

Zigcza kablowe SN: —————-

Stacja transformatorowa SN/nn : —————-

Transformator: e

Wymiana pojedynczego stupa nn: R

Linia napowietrzna nn:  —

Przytagcze napowietrzne:  —

Szafka pomiarowa: —————-

Przytgcze kablowe: NA2XY 4x120 obw. 600 39/45 m
Szafka pomiarowa: KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F 1 szt.
Linia kablowa nn: T

Kablowa rozdzielnica szafowa:  —

Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: ===

Przecisk: 11 m,23 m 3 szt.

Przewiert: mm———n

Wyszczegodlnienie przytaczanych odbiorcow:

Warunki przytgczenia P/24/071663

Nr dziafki 91/2

Moc przytgczeniowa 12,5 kW
Zabezpieczenie gtéwne 3xXxETIMATT1p 25 A



4. Uzgodnienia branzowe
NIE DOTYCZY

5. Decyzje administracyjne

Patrz punkt 1.4 w czesci projektu Zatgczniki projektu budowlanego.

6. MPZP/decyzja lokalizacyjna
NIE DOTYCZY

7. Stan Istniejacy
W granicach opracowania przebiega linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x 120 mm?
zasilana z obwodu nr 600 stacji transformatorowej nr 03-0411 Kebtowo Osiedle, na ktorej

zainstalowany jest transformator o mocy 250 kVA.

8. Rozbiorki
NIE DOTYCZY
9. Linia SN
NIE DOTYCZY

10. Stacja transformatorowa SN/nn
NIE DOTYCZY

11. Linia nn
NIE DOTYCZY

12. Oswietlenie uliczne
NIE DOTYCZY

13. Przytacza SN
NIE DOTYCZY

14. Przytacze kablowe nn

Projektowane przytacze wykonac¢ kablem typu NA2XY 4x120 mm? od istniejgcego ztacza nr
75801266 typu P2-Rs/LZV/F (dz. nr 92) linii kablowej nn 0,4 kV zasilanej z obwodu 600 stac;ji
transformatorowej nr 03-0411 Kebtowo Osiedle do projektowanej szafki pomiarowej nr 25804724 typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F na dziatce nr 92 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys.
E-1 oraz schematem jednokreskowym nn 0,4 kV —rys. E-2.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Na terenie dziatki 92 w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. E-1, kabel wbudowaé metodg bez wykopowg -—
przeciskiem/przewiertem mechanicznym w rurze ostonowej typu SRS 110 na gtebokosci min. 1,0 m
liczgc od nawierzchni jezdni lub gruntu. UtoZzony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepie warstwg rodzimego gruntu o grubos$ci nie mniejszej niz 15 cm, nastepnie przykryc
folig ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5 mm

i szerokosci 30 cm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, ubijajac go warstwami. Kabel w wykopie



uktada¢ linig falistg. Na catej dlugosci kabel oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych.
W szafce zamontowaé na kablu tabliczki informacyjne. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢
termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi typu REC.

Szafke pomiarowg posadowi¢ na dziatce nr 92, z mozliwoscig dostepu do wyposazenia od
strony drogi. Szafka zgodna ze standardami Energa — Operator S.A. Drzwi szafki powinny posiadac
mozliwo$¢ plombowania oraz by¢ wyposazone w zamkniecie typu Master — KEY zaréwno z
wykorzystaniem wktadek patentowych, jak i zatozenia ktédek. Obudowa szafki powinna posiada¢ znak
CE oraz stopien ochrony minimum IP54.

Szyne PEN projektowanej szafki uziemi¢. Wartos¢ rezystancji nie powinna przekracza¢ 5 Q.

Uziomy wykona¢ jako pionowe, punktowe typu TP 1x9.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY

16. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

17. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
NIE DOTYCZY

19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn SN
NIE DOTYCZY

20. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona podstawowa od porazen zapewniona jest przez izolacje podstawowg urzgdzen
elektrycznych oraz poprzez umieszczenie urzadzen poza zasiegiem.

Ochrone przed porazeniem przy uszkodzeniu w sieci zapewniono poprzez samoczynne
wytgczanie zasilania — sie¢ wykona¢ w uktadzie TN-C, w ktérym przewdd ochronno-neutralny (PEN)
spetnia funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego. Samoczynne wylgczanie zasilana w
czasie tw<5 s zapewnione zostalo poprzez odpowiednio dobrane wktadki bezpiecznikowe.
Projektowane ztgcza kablowo-pomiarowe sg urzadzeniami Il klasy ochronnos$ci przez co zapewniona
jest dodatkowa ochrona od porazen. W ztgczach kablowych do szyny PEN podtaczyé przewdd

ochronno-neutralny oraz bednarke uziemiajgcg. Wartos¢ rezystancji nie powinna przekraczac 5 Q.



21. Obliczenia techniczne

21.1 Dane techniczne

e Stacja transformatorowa SN/nn: 03-0411 Kebtowo Osiedle
¢ Moc istniejgcego transformatora: 250 kVA

e Obwad zasilajgcey: 600

o llos¢ istn. odbiorcéw zasilanych z obwodu 600: 4

e Moc obliczeniowa istn. przytaczy - Pi: 7 kW

e Moc przytgczeniowa Pe: 12,5 kW

21.2 Dobdr zabezpieczenia obwodu nr 600 w stacji transformatorowej

e Prad szczytowy obwodu Is oszacowano z zaleznosci:
B (n*Pi+Pp)*kj_ (4*7+12,5)*0,657_413A
V3 % cosp *Un V3 % 0,93 0,4 ’

Ig

e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
proj. ztgcze nr 25804724 (przytacze)

Element petli zwarcia D’ru.g(.).sc R'zy’ry. X'zyiy. R X
linii gtéwnej gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 250 kVA 0,0090 0,0307
YAKXS 4x120 305 0,3163 0,0800 0,1929 0,0488
NA2XY 4x120 45 0,3163 0,0800 0,0285 0,0072
Suma R | Suma X
0,2304 0,0867
Typ la .
Z Un | ktadki o | dla to=ss)| K™
[Q] [V] [-] [A] [A] [A]
0,246 230 1gF 125 350 888
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W rozdzielnicy stacji transformatorowej, jako zabezpieczenie obwodu zasilajgacego
zamontowane zostaty wkfadki topikowe bezpiecznikowe typu WT-1 gF 125 A 500 V. Nalezy je

pozostawic.

21.3 Dobér zabezpieczenia w projektowanej szafce KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F nr 25804724
e Prad szczytowy obwodu ls 0szacowano z zaleznosci:

~ Py ~ 12,5
" V3 -cosp-Un 3 -093-0,23

Iy =1944



e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
proj. ztgcze nr 25804724 (przytacze)

Element petli zwarcia D’ru.gf?sc R’zy’ry_ X’zyiy. R X
linii gtéwnej gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 250 kVA 0,0090 0,0307
YAKXS 4%x120 305 0,3163 0,0800 0,1929 | 0,0488
NA2XY 4x120 45 0,3163 0,0800 0,0285 | 0,0072
Suma R | Suma X
0,2304 | 0,0867
Typ la .
Z U1 kdadki o dlatz=5s)| K™
[Q] [Vl [] [A] [A] [A]
0,246 230 1gF 125 350 888
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W projektowanej szafce pomiarowej, jako zabezpieczenie przedlicznikowe zamontowac
ogranicznik mocy typu 3 x ETIMAT T 1p 25 A, a w rozigczniku zamontowac¢ wktadki topikowe
bezpiecznikowe typu WT-00 gF 50 A.

21.4 Obliczenia spadku napiecia
e projektowana szafka KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F (nr Z5804724)

llos¢ )
Odcinek obwodu Element odbioréw Pi k Ps Qs lobe L R X AU

obwodu [szt] |[kW]| [] [[kW]| [V] | [A] [[m] | [Q] | [Q] | [

03-0411 — 03-0411-600-01 YAKXS 4x120 5 40,5 | 0,657 26,6 | 10,5 [ 41.3 | 83 |0,0262|0,0066| 0,48
03-0411-600-01 — 75800534 | YAKXS 4x120 335 (0714|239 | 95 | 37,1 | 58 |0,0183]|0,0046| 0,30
75800534 — 03-0411-600-02 | YAKXS 4x120 26,5 10810 21,5 | 85 | 333 | 96 [0,0304]|0,0077| 0,45
03-0411-600-02 — 75801266 | YAKXS 4x120 19,5 10,929[ 181 | 7,2 | 28,1 | 68 |0,0215]0,0054| 0,27
75801266 — proj. Z5804724 NA2XY 4x120 12,5 [1,000] 125 | 4,9 | 19,4 | 45 |0,0142]0,0036| 0,12
SUMA: 1,62%

=IN|w| >

AUdup=10 %
AUSAUdop
TAK




21.5 Dobor przekroju kabla

Zabezpieczenie -
rozpatrywanego | Obcigzenie szczytowe % _&
elementu sieci 3 2z
B | 268
c o < 2
n o’ = = SN g
Typ i przekroj > . .é o3 | B o2
przewodu ] 3 S 8 3 8 2
S 2 N tp |RY@
Typ E N z e |[288
c N 2 S € N D
N o o 9 g S
B 8 & o )
a = o <
[] [] (Al [kW] [A] [A] [A]
NA2XY 4x120 1gF 125 12,5 19,4 219 200
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In 21b Iz 21In 1,451z 212
TAK TAK TAK

22. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorie geotechniczng okresla sie jako

pierwszg. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest kabel nn

0,4 kV wraz z szafkg pomiarowa.

23. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

© @ Wymiary
= " o = o . .
= g > £ > _ © Powierzchnia
Zarzadca 2 = % g o g Rodzaj - Q urzadzenia
Drogi © g5 _g s > urzadzenia ag: E x| g E [m?]
= 2 5 T 5 (] =
w 2 P T
. . piyta NA2XY 4x120
Jezdnia betonowa w rurze @110 0,1100 | x 4.0 0,44
UG w Nowa
Wies 92 pobocze zieleniec NA2XY 4x120 0,1100 | x 33,0 3,63
Leborska w rurze @110
pobocze Zieleniec NA2XY 4x120 0,037 | x 2,0 0,07
Suma 39,0 4,14

24. Kolizje/skrzyzowania

W obszarze projektowanego przytgcza kablowego wystepujg krzyzowania z:

- drogg gminng — dz. nr 92 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu SRS 110 -

kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym na gtebokosci

min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

- istn. i proj. siecig telekomunikacyjng — dz. nr 92 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg

ostonowg typu SRS 110 - kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem




25.

26.

27.

mechanicznym na gtebokosci min. 1,0 m lub metodg wykopu otwartego na gtebokosci min. 0,7
m zgodnie z rys. E-1.

- istn. siecig wodociggowg — dz. nr 92 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu
SRS 110 - kabel uktada¢ metodag bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym na
gtebokosci min. 1,0 m lub metodg wykopu otwartego na gtebokosci min. 0,7 m zgodnie z rys. E-
1.

- istn. siecig kanalizacyjng — dz. nr 92 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu
SRS 110 - kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym na
gtebokosci min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

- istn. siecig elektroenergetyczng — dz. nr 92 — projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg
typu SRS 110 - kabel uktada¢ metodg wykopu otwartego na gtebokosci min. 0,7 m zgodnie z
rys. E-1.

- istniejgcym drzewostanem — dz. nr 92 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu
SRS 110 - kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym na

gtebokosci min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY

Ochrona konserwatorska
NIE DOTYCZY

Opis projektu zagospodarowania terenu

Patrz punkt 3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu w czesSci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu.

28.

Obszar oddziatywania inwestycji

Patrz punkt 3.11 Obszar oddziatywania inwestycji w czesci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu.

29.

Uwagi

catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z aktualnymi
przepisami, normami,

przed przystgpieniem do robét zgtosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucja,
gestorom sieci zamiar rozpoczecia rob6t budowlanych oraz podmiotowi przytgczanemu,

w przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych wartosci rezystancji uziemienia uziomy
nalezy rozbudowacé o uziomy pionowe,

w trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac,

przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér oséb uprawnionych,

po zakonczeniu robot teren objety pracami nalezy uporzadkowac.

10



30. Zestawienie montazowe

30.1 Zestawienie montazowe przytacza kablowego nn 0,4 kV

e Kabel NA2XY 4 x 120 mm? m 45
e Piasek m3 0,5
¢ Folia kablowa niebieska m 5
e Rura ostonowa SRS 110 m 37
e Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca REC 110 szt. 6
o Palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 35-150 szt. 2
e Szafka pomiarowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F kpl. 1
e Zwieracz instalacyjny WTZ-2 szt. 3
o Wkiadka topikowa WT-00 gF 50 A szt. 3
e Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25 A szt. 3
o Wktadka PO + klucz systemu Master KEY (czes$¢ abonencka) szt. 2
o Wkiadka P2 systemu Master KEY (cze$¢ ENERGA) szt. 1
o  Keramzyt kpl. 2
e Tabliczka informacyjna z numerem ztgcza szt. 1
e Tabliczka opisu kabla szt. 2
e Oznaczniki kabla szt. 6
e Uziom pionowy bez ztgczkowy (uziom typu TP 1x9)
o Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 15
o Uziom pretowy UP16/1500, @16 mm szt. 16
o Grot GU szt. 2
o Uchwyt krzyzowy UKU szt. 1

W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia uziom rozbudowac¢ o uziom pionowy.

11



(03-041
Kebfowo Osiedle
$/=250 KVA
/ ?\ ™
abw. 600
NH-2
istn. WT-1/qF
125 A 500V

. X

03-0411-600-01 zdauudat 03-0411-600-02 75801266
X-1/2-T P1-Rs/L1V/F K-1/2-T PI-Rs/LIV/F
0. 89! & 9 dr. 93/5 d. 93/6
N iy | o | Ty

LEGENDA

——— projekiowane urzgdzenio

istniejgce urzgdzenia

Ochrona przy dotyku poSrednim:

samoczynne wylqczenie zasilania w ukfadzie sieci IN-C

proj. zlgcze KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F
25804724

L dz nr 91/2
¥ e /24/0m1663
(125 k¥)

Tadanie  [AJO1143/26, P/24/071663, OB/83 /2600185

Inwestor |ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Adres Gmina Nowa Wie§ Leborska (220804 _2), obreb Kebtows Nowowiejskie (0007),
dziatka nr 92

Temat Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowege nN 04 kV
w celu zasienia dz. nr 91/2

QOpracowat

Virtus Pawet Wojiechowski mgr inz. Pawet Wojciechowski

Projektmt
mqr ini. Dariusz Szreder
upr. nr PON /0281 /PWEE /19

o0 97082026 [

Przedmiot rysunku N rysunku

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY nn 0,4 kV -9




rzedna terenu
+44,00 m n.p.m
+43,00 m n.p.m
+42,00 m n.p.m
+41,00 m np.m

komnara przecisku

+40,00 m n.p.m

drzewo

drzewo

+39,00 m n.p.m

+38,00 m np.m

+37,00 m npm

komara przecisku

0,00m

rzedna terenu
+4,00 m npm |
+43,00 m npm |
42,00 monpm |
+41,00 m npm | komora: przecisku

+40,00 m n.p.m

10,00m

7

+39,00 m n.p.m

N

+38,00 m n.p.m

+37,00 m n.p.m

0,00m

LEGENDA:

=———= oproj. przecisk — rura SRS 110

() istn. sie¢ kanalizacyjna
QO istn. siet wodociqgowo
istn. sie¢ telekomunikacyjna

i dfugoset

10,00m

LEGENDA:
20,00m

=—=——= proj. przecisk - rura SRS 160

komora przecisku

i i i i i i diugost

30,00m

Todanie

AI01143/26, P/24/071663, 0BI/83/2600185

Inwestor

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Adres

Grina Nowa Wie§ Lgborska (220804 _2), obreb Kgbtowo Nowowiejskie (0007),
dziatka nr 92

Temot

Budowo elektroenergetyczneqo przytqcza kablowego nN 0,4 KV
w celu zasilenia dz. nr 91/2

Oprocawal
ski mqr inz. Pawel Wojciechowski

Projektant
mgr in2. Dariusz Szreder
upr. nr POM/0281/PWBE/19

Mo 97082026 | -

Przedmiot rysunku Nr rysunku
Profil przecisku pod drogq i drzewostanem F-3




Virtus Paw

ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT: Budowa elektroenergetycznego przytagcza kablowego nn
0,4kV w celu zasilenia dziatki nr 91/2

ADRES: Miejscowos¢ Kebtowo Nowowiejskie, obreb Kebtowo
' Nowowiejskie, gmina Nowa Wies Leborska, powiat leborski

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
220804_2.0007.92.

BRANZA: Elektroenergetyczna
KATEGORIA: XXVI
INWESTOR: ENERGA - OPERATOR S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

UMOWA: AJ01143/26
ZADANIE: OBl/83/2600185
WP: P/24/071663

Gdansk, 27 sierpien 2026 r.
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EOP/WP/5/2024/10/209206

Energa T

operator 000765979
Numer P/24/071663 Miejscowos¢ Lebork Data 16-10-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

714,

7.5

7.1.8.

AT

72

Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dziafki): Keblowo Nowowiejskie, ul. -
gm. Nowa Wies$ Leborska , dziatka numer 91/2

Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Lebork Krzywoustego [00900]
Linia 15 kv KRZYWOUSTEGO - ZWARTOWKO [00900-308]
Stacja SN/nn KEBLOWO OSIEDLE [03-0411]
Obwod nn kier. ZK nr 03-0411-600-01 [600]
Obiekt Obwod [nN] kier. ZK nr 03-0411-600-01 [600}

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej, w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejace

Stacja transformatorowa:

istniejaca stacja transformatorowa T-411 Keblowo Osiedle, obw. 600

Urzadzenia nn:

- budowa przytacza kablowego kablem YAKXS 4x120 mm2, od istniejacej szafki P2-Rs nr 25801266 Zlokalizowanej przy

granicy dziatki nr 93/7, o diugosci okolo 40 m
- budowa szafki KRSN-P2 lokalizowanej przy granicy dziatki

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci s3 przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylgczany

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



# Energa

operator

9.1.  Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej, licznik 3-fazowy

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i Systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$t pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazent Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Legbork Krzywoustego
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[ Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci l Napiecie znam. [kV] l Moc znam. (kW] ] Prad rozruchu [A]_]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:



12.3.

124.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwodcig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 0 i

A

Rompa Marek )L»—«— -
OPRACOWAL  / ’]
tel. 059 841 6324

ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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istn. kabel

~ YAKXS 4x120
obw. 600 03-0411
Keblowo Osiedle

st zlacze
" P2RsILZVIF

nr 25801266

408

212
"
N4

\ \5;‘{ \\" N

\ AN
[Zadanie  [nJ01143/26, P/24/071663, 0BI/83 /2600185
Inwestor [ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynorki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Adres Gming Nowa Wies Leborska (220804_2), chreh Kebowo Nowowiejskie (000T),

dziofka nr 92

Temat  |Budowo elektroenergetycznego przylgezo kablowego o 0.4 KV

w celu zostenia dz nr 91,2

Prosdmiot

ONCEPCJA PROJEKTOWA DO AJO1143/26

Pawe!

Projatant
mar inz. Doriusz Szreder
upr. nr POM/0281/PHBE /19

29052026 [* 1:500
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6630.111.2026

Lebork, dn. 27.07.2026 .
STAROSTA LEBORSKI

Znak sprawy: 6630.111.2026
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.07.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2023 r.
poz. 1752 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:  Projekt przytacza energetycznego niskiego napiecia

Lokalizacja:  Kebtowo Nowowiejskie, dz.: 92

Whioskodawca:

GDANSKU ODDZIAL W
Inwestor: KOSZALINIE
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Projektant: DARIUSZ SZREDER Inne upr.: budowlane: POM/0281/PWBE/19

Przewodniczacy: ~ Marcin Janczak Starszy Geodeta

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wptywu:  13.07.2026r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Spasab uczestnictwa Uwagi

1 Przedstawiciel Branzy Uczestnik nieobecny na naradzie
Gazowniczej-Polska Spotka Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Gazownictwa sp.z 0.0 33-100
Tarndéw Oddziat Zaktad
Gazowniczy w
Gdansku,Gazownia w Rumi
33-100 Tarnow ul.Wojciecha
Bandrowskiego 16 ,Zaktad
Gazowniczy w Gdarsku
ul.Watowa 41/43
84-230 Rumia ul.Hodowlana
21

2 Przedstawiciel Branzy Stanowisko pozytywne tukasz Rutkowski
Energetycznej-Energa UZGODNIONO POZYTYWNIE - BEZ UWAG
Operator S.A Oddziat w
Kaszalinie Rejon Dystrybucji
w Leborku Dziat Dokumentacji
Energetycznej
Lebork ul.Krzywoustego 34a
elektroniczny

3 Uczestnik nieobecny na naradzie
Dokument wygenerowat(a): Marcin Janczak, dn. 27-07-2026 08:12:22

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz4



10

11

12

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej
"Scorpion"-Scorpion
Computer Marcin Cygert
Lebork ul.Sienkiewicza 22

Przedstawiciel Branzy
Telekomunikacyjnej -
Swiatiowéd Inwestycje

Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Przedstawiciel Branzy
Telekomunikacyjnej - ZWSE
TELMAX SP.Z 0.0.

ul. Zarket Do Oksywia 16, 81-
244 Gdynia

Przedstawiciel Branzy
Telekomunikacyjnej "L-Net"
Marcin Krefta

Biatogarda 37, 84-352 Wicko

Przedstawiciel Branzy
Telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A

Przedstawiciel Branzy Wodno-
Knalizacyjnej-Miejskie
Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0.0 w Leborku

Lebork ul.Pionieréw 2
elektroniczny

Przedstawiciel Branzy
Drogowej Gminnej- w Gminie
Nowa Wies Leborska

Urzad Gminy Nowa Wie$
Leborska ul.Grunwaldzka 24

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej Stupsk-
Kanat 6 Sp.z 0.0

76-200 Stupsk ul.Bora
Komorowskiego 7

Przedstawiciel Branzy
Wodociggowej i Kanalizacji
sanitarnej - Nowowiejska
Spotka Komunalna Sp. z o.0.
w Nowej Wsi Leborskiej

ul. Miynarska 10, 84-351
Nowa Wies Leborska
elektroniczny

Przedstawiciel Branzy
Gazowniczej- Operator
Gazociaggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Gdarnsku

ul. Watowa 47, 80-858 Gdarnsk
elektroniczny

6630.111.2026

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne tukasz Iwosa

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Leborku informuje, ze nie jest jednostka wtasciwg do uzgodnienia
projektu, gdyz wskazany w projekcie obszar znajduje sie w
miejscowosci, ktérej MPWIK nie obstuguje.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne Przemystaw Jelonek

Uzgadnia sie z zastrzezeniami:
1. Prace ziemne w miejscach kolizji z siecig wod-kan wykonywac

recznie.
2. Rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie z 4-dniowym wyprzedzeniem
do NSK Sp. z 0.0. w Nowej Wsi Leborskiej, ul. Mtynarska 10,

tel. 598612264.

3. Za uszkodzenia sieci wod-kan powstate w wyniku prowadzonych
prac i skutki z tym zwigzane odpowiada wykonawca i jest
zobowigzany do ich usunigcia na wtasny koszt.

Stanowisko pozytywne Robert Miczewski

Dokument wygenerowat(a): Marcin Janczak, dn. 27-07-2026 08:12:22

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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14

15

16

17

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej
"Chopin"sp.z 0.0
84-200 Wejherowo
ul.Przemystowa 3
elektroniczny

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej "Tytan"-
Telewizja Kablowa "Tytan"
Dariusz Bojanowski

84-351 Nowa Wies Leborska
ul.Dworcowa 15

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej "USTKA"
Sp.zo.0.

76-200 Stupsk, ul. Eugeniusza
Romera 5/90

Przedstawiciel branzy
drogowej powiatowej-Zarzad
Drég Powiatowych w Leborku
ul.Czofgistow 5A Lebork
Lebork ul.Czotgistow 5A

Przedstawiciel Energa
Oswietlenie-Energa
Oswietlenie Sp.z 0.0
81-855 Sopot
ul.Rzemie$lnicza 17/19
elektroniczny

Whioskodawca

6630.111.2026

Stanowisko pozytywne Jacek Pilacki

1.W projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania i zblizenia z siecig
Swiattowodowg Operatora
2.Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia tras przebiegu
istniejacej sieci kablowej Operatora
3.Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig Operatora,
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
normatywnych odlegtosci
4.Wykonawca robdt winien zgtosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja
Kablowa Sp. z 0.0. Wejherowo ul. Przemystowa 3 lub drogg mailowa
tkchopin@tkchopin.pl zamiar rozpoczecia robét na 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem inwestycji

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne Emilia Gtodowska

WOIJCIECHOWSKI PAWEL

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

Z upowaznienia
Marcin Janczak Starszy Geodeta

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Kazimierz
Janczak

Date / Data:

Dokument wygenerowat(a): Marcin Janczak, dn. 27-07-2026 08:12:22

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 z pdzn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Janczak, dn. 27-07-2026 08:12:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronadz4
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B Nowa

Wies

W@ Leborska

WOJT GMINY
NOWA WIES LEBORSKA

ROPG.7230.91.2026 Nowa Wies Leborska, 30.06.2026 r.

Na

po
Ko

Decyzja nr 61/2026

podstawie:

art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.
889.),

art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

rozpatrzeniu wniosku Energa - Operator S.A z siedzibg w Gdarsku Oddziat w
szalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin (zwana dalej Inwestorem), reprezentowanej

przez petnomocnika tujacego firme Virtus

Pawet Wojciechowski
lokalizacji elektroener
kablowo-pomiarowym na dziatce nr 92 obre

sprawie uzgodnienia
V wraz ze ztaczem
ebtowo Nowowiejskie w celu zasilenia dz.

91/2 obreb Kebtowo Nowowiejskie

B

6.

orzekam

. Uzgodnic lokalizacje elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV wraz ze

ztaczem kablowo-pomiarowym na dzialce nr 92 obreb Kebtowo Nowowiejskie,

stanowiacej wtasnosé Gminy Nowa Wies Leborska zgodnie z zatagczonym projektem,

stanowiacym zatacznik do niniejszej decyzji.

Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen obcych niezwiazanych z droga nie moze

narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ sie do

czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywac negatywnie na inne istniejace
urzadzenia umieszczone w pasie drogowym.

. Na co najmniej dwa tygodnie przed wykonaniem robdét nalezy wystapic z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na odptatne zajecie pasa drogowego i umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen obcych. Brak dochowania 2-tygodniowego terminu moze
spowodowad wydanie decyzji odmownej w sprawie zgody na zajecie pasa
drogowego.

. Zobowigza¢ Inwestora po wykonaniu robot do przywrocenia terenu do stanu

poprzedniego, stosujac  materialy odpowiadajace obowiazujacym  normom

budowlanym, dajace gwarancje na uzyskanie odpowiedniego stanu technicznego dla
kategorii zajetych drog gminnych, a dodatkowo w przypadku dréog gruntowych

odtworzenie w sposob eliminujacy mozliwosé zapadnigcia sie drogi, z

uwzglednieniem pkt 2.

Zobowiazaé do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, niezwtocznie

po zakoriczeniu wszystkich prac budowlanych.

W przypadku inwestycji gminnej prowadzonej w w/w nieruchomosci, Inwestor na

wtasny koszt dokonuje niezbednych prac, zwigzanych m. in. z przesunieciem lub

modernizacja umieszczonych w pasie drogowym urzadzenr obeych.

598 612 428 ul. Grunwaldzka 24 84-351 Odwied? strone:
gmina@nwl.pl Nowa Wies Leborska wiwvw.nwl.pl
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7. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dokonaé odbioru pasa drogowego
z zarzadca drogi - protokét odbioru bedzie stanowit zatacznik do zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (kopie protokotu nalezy dostarczyé do Urzedu Gminy w
Nowej Wsi Leborskiej - pokdj nr 5).

8. Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia - dziatka nr 92 obreb ewidencyjny
Kebtowo Nowowiejskie - na cele budowlane, w mysl art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pézn. zm.)

9. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania decyzji i pozwolen lub
uzgodnienn i zgtoszer wynikajacych z odrebnych przepiséw, w tym Prawa
budowlanego.

10.Niniejsza decyzja jest wazna przez dwa lata od dnia, w ktérym stanie sie ona
ostateczna. Po uplywie tego terminu nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne
uzgodnienie.

Uzasadnienie

Poniewaz niniejsza decyzja jest zgodna z wnioskiem, na podstawie art. 107 przywotanej

na wstepie ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, odstepuje sie od jej

uzasadnienia.
Pouczenie

1. Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, organ odstapit od jej
uzasadnienia.

2. Decyzja jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwotanie.

3. Na decyzje przystuguje stronie prawo ztozenia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Gdansku. Skarge te nalezy wnies¢ w terminie 30 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji za posrednictwem Wodjta Gminy Nowa Wie$ Leborska.
Wysokoé¢  wpisu od skargi nalezy ustali¢ i wnies¢ zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.

Z powazaniem
Z up. WOITA

mgr inz. Elzbieta Wojturi
Kierownik Referatu
ochrony srodowiska, planowania przestrzennego
i gospodarowania mieniem
/ dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Petnomocnik-adres do e-doreczen: AE:PL-35436-22475-GJHIJG-30

2. ala

Sprawe prowadzi:

Arleta Klaman

Stanowisko ds. naleznosci z tytutu gospodarowania nieruchomosciami
Tel. 59 8612 428 wew. 33

598 612 428 ul. Grunwaldzka 24 84-351 Odwiedz strone:
gmina@nwl.pl Nowa Wies Leborska www.nwl.pl
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Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Nowa Wies Leborska (ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa
Wies$ Leborska, e-mail: gmina@nwl.pl). Dane osobowe sg przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadar gminy, zgodnie
zart. 6 ust 11lit. C i e RODO. Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnier
przystugujacych osobom, ktérych dane dotycza, dostepne sa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zaktadce
,Ochrona danych osobowych”.

598 612 428 ul. Grunwaldzka 24 84-351 Odwiedz strone:
gmina@nwl.pl Nowa Wies Leborska www.nwl.pl
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Nowa Wies Leborska, 07.07.2026 roku

ROPG.7230.91.2026

ZASWIADCZENIE NR 463/2026

Na podstawie art. 217 81 i 82 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

zaswiadczam, ze

decyzja nr 61/2026 z dnia 30.06.2026 r. (znak sprawy ROPG.7230.91.2026) uzgadniajaca
lokalizacje elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV wraz ze ztaczem
kablowo-pomiarowym na dziatce nr 92 obreb Kebtowo Nowowiejskie, stanowiacej
witasno$é Gminy Nowa Wie$ Leborska stata sie decyzjg ostateczng w toku instancji dnia
30.06.2026 r.

Z powazaniem
Z up. WOITA

mgr inz. Elzbieta Wojturi
Kierownik Referatu
ochrony srodowiska, planowania przestrzennego
| gospodarowania mieniem
/ dokument podpisano elektronicznie/

Urzad Gminy w Nowej Wsi Leborskiej

Optate skarbowa w kwocie 17 zt
zaptacono w dniu 07.07.2026 r.

Sprawe prowadzi:

Arleta Klaman

Stanowisko ds. naleznosci z tytutu gospodarowania nieruchomosciami
Tel. 59 8612 428 wew. 33

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Nowa Wies$ Leborska (ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa
Wies Leborska, e-mail: gmina@nwl.pl). Dane osobowe sa przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadar gminy, zgodnie
z art. 6 ust 1lit. Ci e RODO. Szczego6towe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnien
przystugujacych osobom, ktérych dane dotycza, dostepne sa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zaktadce
,Ochrona danych osobowych”.

598 612 428 ul. Grunwaldzka 24 84-351 Odwiedz strone:
gmina@nwl.pl Nowa Wies Leborska www.nwl.pl
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OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Informacja BIOZ

Budowa elektroenergetycznego przytagcza kablowego nn

0,4 kV w celu zasilenia dz. nr 91/2

Miejscowosé¢ Keblowo Nowowiejskie, obreb Kebtowo
Nowowiejskie, gmina Nowa Wies Leborska, powiat leborski
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

220804_2.0007.92.

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

am “mngr _injé. Dariusz Szreder
rawnienia budgivlane do praie
i kierowania ro ™ s ?;Jr‘mwa

nia

ograniczeri w #p. bez
W Zakresie 4faM 'acyjnej
Blakirycz " rZgdzen

Gdansk, 27 sierpien 2026 r.
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1.

Podstawa opracowania

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralng czes¢ projektu

budowlanego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). Kierownik budowy w oparciu o ponizszg informacje

jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ przed przystapieniem do prac monterskich.

2,

(0]

(o]

6.

Zakres robot oraz kolejnos¢ wykonywania

wytyczenie lokalizacji przytgcza kablowego,

przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcych sieci,

wykopanie rowéw kablowych,

utozenie bednarki oraz kabli nn w rowach kablowych i przepustach rurowych
utozenie folii kablowej koloru niebieskiego,

zasypanie catkowite rowoéw kablowych,

wykonanie pomiaru rezystancji izolaciji, ciagtosci zyt,

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,

naprawa nawierzchni i przywrécenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Wykaz wazniejszych istniejacych obiektéw budowlanych
elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

droga,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

droga,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

potrgcenie przez pojazd mechaniczny podczas prac w miejscu ruchu samochodowego ,
wpadniecie do rowu kablowego i mozliwosé przysypania ziemig podczas kopania rowdw
kablowych i dotéw oraz podczas istnienia wykopdw otwartych,

mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach na stupach elektroenergetycznych,

porazenie prgdem elektrycznym w czasie prac w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

mozliwos¢ utoniecia w przypadku uszkodzenia sieci wodociggowej.

Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania

Nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku

pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na

tym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
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innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Robotnicy

wykonujgcy prace elektryczne powinni mie¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literg Prawa

Energetycznego.

7. Wskazanie sSrodkéw zapobiegawczych

(o]

(o]

o

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu
na budowie,

posiadanie przez robotnikédw podstawowego, atestowanego sprzetu bhp jak kaski, ubior
ochronny, rekawice, itp.,

stosowanie materiatbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty,

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.;) oraz do oséb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy,

zapoznanie pracownikow z ,,Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem w liniach kablowych
i napowietrznych”,

teren robot nalezy wygrodzié folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysokosci min. 0,6-
0,8 m nad poziomem terenu,

robot nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,

w poblizu istniejgcych sieci infrastruktury technicznej prace prowadzi¢ recznie,

pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby posiadajgce odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne,

po zakonczeniu robo6t doprowadzic¢ teren do nalezytego stanu.

8. Obowiazki kierownika budowy (wykonawcy)

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333

z pOzniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic

sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktérym nalezy

uwzgledni¢ powyzsze zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty stwarzajgce

niebezpieczenstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane zauwazone podczas

przystepowania do prac.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie 2z
przeznaczeniem,
organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami srodowiska pracy.
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