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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

DOTYCZY: umowy ramowej na serwisy układów bezprzerwowego zasilania UPS w Anwil S.A.. 
 
1. Specyfikacja techniczna: 

Przedmiotem postępowania jest zawarcie kilku umów ramowych na usługi w zakresie serwisów jednostek UPS 
oraz części zamiennych potrzebnych do ich realizacji. 
 
Osoby do kontaktu w sprawie odbycia wizji lokalnej: 
• Cezary Olejniczak, tel.: +48 24 202 1659, e-mail: cezary.olejniczak@anwil.pl     
• Paweł Niemira,  tel.: +48 24 202 1641 , e-mail: pawel.niemira@anwil.pl         
• Zbigniew Ziemecki, tel.: +48 24 202 1611 , e-mail: zbigniew.ziemecki@anwil.pl        
• Mateusz Gawroński, tel.: +48 24 202 1691 , e-mail: mateusz.gawronski@anwil.pl            
 
Osoby do kontaktu w sprawach handlowych: 
Robert Wachowski, tel.: +48 665 551 602, e-mail: Robert.wachowski@anwil.pl  
 
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia Oferent powinien kierować wyłącznie poprzez PZ 
CONNECT (przycisk/zakładka „Zadaj pytanie zamawiającemu/kupującemu”) w terminie wyznaczonym w 
systemie. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. 

 
 
Czasokres obowiązywania umowy: czas nieokreślony. 

 
2. Zakres prac:  

1. Przeglądy okresowe wynikające z wytycznych producenta lub bieżącego stanu technicznego   
2. Naprawy elementów i podzespołów układów UPS oraz STS 
3. Naprawy w trybie awaryjnym   
4. Badanie i diagnozowanie stanu technicznego UPS     
5. Testy baterii akumulatorów i transformatorów 
 
Zakres obsługi serwisowej: 
1. Czyszczenie, przegląd wizualny i sprawdzenie mechanicznych elementów UPS 
2. Wymiana uszkodzonych elementów lub zapobiegawcza wymiana elementów o określonym czasie życia; 
a) Wymiana wentylatorów  
b) Wymiana kondensatorów w filtrach DC i baterii litowych  
c) Przeprowadzenie okresowego testu baterii akumulatorów  
d) Innych podzespołów przewidzianych przez DTR producenta 
3.  „Uaktualnienie" sprzętu (usprawnienia techniczne wynikające z rodzaju dostawy); 
4. Sprawdzenie - kalibracja ustawień dotyczących napięcia DC oraz wyjściowego napięcia falownika 

(poziomu napięcia i częstotliwości); 
5. Sprawdzenie ustawień dotyczących regulacji elektronicznej, obwodów sterowania i obwodów 

alarmowych prostownika(-ów) i falownika(-ów); 
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6. Sprawdzenie funkcjonowania tyrystorów, tranzystorów, diod, transformatorów, elementów w filtrach, itd. 
aby zapewnić ich prawidłową pracę w zaprojektowanym przedziale parametrów; 

7. Ogólny test funkcjonowania UPS włącznie z symulacją zaniku napięcia sieci zasilającej dla pracy z 
obciążeniem i bez obciążenia; 

8. Monitorowanie pracy baterii przy jej rozładowaniu i ładowaniu, także w warunkach szybkiego ładowania. 
 
Dostawy materiałów i części zamiennych w ramach wykonywanych usług.    
 
Informacje dodatkowe:  
Dopuszczamy częściową realizację zakresu prac. Realizacja usług i dostaw odbywać się będzie na podstawie 
jednorazowych zamówień. Firma zobowiązana jest do dołączenia dokumentów RW wykorzystanych materiałów 
podczas wykonywania usług, które później będą miały wpływ na końcową kwotę usługi. 
 
Podział dostaw: 
Dostawa wszelkich materiałów objętych niniejszym zapytaniem leży po stronie Wykonawcy.  
Materiały muszą posiadać świadectwa pochodzenia wydane przez producenta, certyfikaty, atesty i aprobaty 
techniczne. 
 
 
3. Termin realizacji: 

 Umowa ramowa na czas nieokreślony. 

Przedmiotowa Umowa ma charakter ramowy i ustala ogólne zasady i warunki sprzedaży usług i części. 
 

Umowa samodzielnie nie stanowi Zamówienia Towarów. Kupujący przez zawarcie umowy nie zaciąga 
zobowiązania dla zlecania Sprzedawcy sprzedaży i dostarczania kupującemu towarów. 
 
 
4. Oferta techniczna powinna zawierać: 
 
1.Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia i sposób realizacji umożliwiający ocenę stopnia 
zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie wykazu wyszczególnionych jednostek UPS, dla 
których posiada możliwości techniczne, kompetencje oraz uprawnienia do świadczenia usług serwisowych. 
3.Potwierdzenie posiadania niezbędnego sprzętu serwisowego i remontowego, 
4.Potwierdzenie minimum 5-letniego doświadczenia w realizacji przedmiotowych usług, 
5. Potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta danego typu UPS. W odniesieniu do starszych urządzeń, dla 
których autoryzacja producenta nie jest dostępna, wymagane jest udokumentowanie doświadczenia oraz 
kompetencji personelu w zakresie wykonywania usług serwisowych. 
6.Potwierdzenie posiadanych przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych, 
7.Ukończone kursy i nabyte uprawnienia specjalistyczne w zakresie serwisu skomplikowanych urządzeń 
pomiarowo-regulacyjnych oraz elektrycznych (dołączyć należy kopie certyfikatów posiadanych przez 
pracowników oraz przez firmę), 
8.Zasady udzielenia gwarancji na oferowane usługi i dostawy, 
9.Procedurę postępowania w przypadku awarii i reklamacji w okresie gwarancyjnym, 
10.Terminy gwarancji.          
11. Możliwość odbycia przez Anwil wizji lokalnej u oferenta.          
12.Termin ważności oferty – min. 90 dni. 
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5. Wymagania  

 

Wymagania ogólne:  
stanowią opis warunków i wymagań związanych z miejscem realizacji prac jakim jest instalacja ANWILU S.A. we 
Włocławku, bezwzględnych do spełnienia. 

• Miejsce realizowania prac jest instalacja ANWIL S.A. we Włocławku. Jest to zakład typu zamkniętego, co 
oznacza konieczność uwzględnienia przez Wykonawcę przemieszczania ludzi i środków transportu 
przez objęte ochroną i kontrolą bramy zakładowe oraz szczególne warunki dokumentowania obrotu 
materiałowego dla materiałów wwożonych i wywożonych z Zakładu. Wykonawca zobowiązuje się do 
zaznajomienia się z lokalizacją instalacji 

• Wykonawca powinien zatrudniać do prac samodzielnych tylko doświadczonych pracowników 
spełniających wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r w zakresie eksploatacji – Prawo 
Energetyczne (Dz. U. 2003r Nr 153 poz. 1504, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003r poz. 828), posiadających niezbędne przeszkolenie BHP zgodnie z 
obowiązującymi przepisami krajowymi. W zakresie zgodności z zarządzeniami obowiązującymi w 
ANWIL S.A. Wykonawca powinien zgłosić deklarację gotowości przeszkolenia swoich pracowników w 
ramach szkolenia organizowanego przez ANWIL S.A. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do znajomości i przestrzegania przepisów wewnętrznych z zakresu 
prewencji oraz realizacji prac zgodnie z jego zapisami. Kompleksowy System Prewencji dla Wykonawcy 
zostanie udostępniony na etapie akcji ofertowej. 

• Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć posiadanie środków ochrony osobistej dla swoich 
pracowników zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa i wymogami prewencji. Pracownicy 
Wykonawcy muszą być wyposażeni obowiązkowo w minimum: obuwie i odzież w wykonaniu 
odpowiednim dla potrzeb danej instalacji z oznakowaniem nazwy firmy, okulary ochronne, maski p.gaz, 
kask, rękawice robocze oraz posiadać identyfikatory. 

• Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników również w niezbędny sprzęt zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami dotyczącymi realizacji prac zawartymi w pisemnym pozwoleniu na prace. 

• Realizacja prac tylko i wyłącznie na podstawie zezwoleń jednorazowych i pod nadzorem Służb 
Technologicznych. 

• w oparciu o zezwolenia jednorazowe wydawane przez służby eksploatacyjne, 
• w oparciu o polecenia wykonywania prac (ustne lub pisemne) wydawane przez upoważnionych 

pracowników ANWIL S.A. zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych 

Prace wykonywane będą: 
• w pobliżu pracujących instalacji technologicznych jak również i na obszarze pracujących instalacji , 
•  na terenie, na którym mogą wystąpić wycieki, przecieki lub awarie z możliwością wypływu substancji 

palnych lub toksycznych, 

• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego nadzoru technicznego oraz zapewnienia 
inspektora BHP nad realizacją prac. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnienia pracowników (w zakresie nadzoru i 
wykonawstwa prac) posiadających doświadczenie w pracy w zakładzie czynnym z mediami palnymi, 
niebezpiecznymi. 

• Wykonawca zabezpiecza dokumentację związaną z wykonanymi pracami w wersji elektronicznej 
(edytowalnej) w tym harmonogramy wykonywania prac. 

• Wykonawca musi posiadać umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w tym w języku 
angielskim. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów odbiorowych po wykonanej 
pracy/naprawie zarówno technicznych jak i finansowych. 

• Wykonawca zagwarantuje wykonywanie prac w terminach zgodnych z zapytaniem ofertowym.  

• Wykonawca może podzlecać roboty jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
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• Wykonawca musi zabezpieczyć posiadanie narzędzi i sprzętu umożliwiających wykonanie prac w tym 
prac w strefach zagrożenia wybuchem. 
 

• Wykonawca z powodu rozległości instalacji ANWIL S.A. (odległość magazynów) musi zabezpieczyć 
posiadanie środków transportu niezbędnych dla zapewnienia sprawności realizacji prac. 

• Materiały i części zamienne zabezpiecza Wykonawca.  

• Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów związanych z gospodarką 
odpadami zgodnie z zarządzeniem Anwil S.A. nr 47/2023 z dnia 20.09.2023.  

• Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania/przedstawienia technicznej możliwości realizacji prac 
wraz z ofertą techniczną w wymaganych terminach z zachowaniem wymaganego czasu reakcji 
(lokalizacja i wyposażenie warsztatu, wykaz i charakterystykę wyposażenia technicznego będącego w 
dyspozycji Wykonawcy gwarantującego realizację wymaganych zakresów i rodzajów prac, dostępność 
personelu itp.) oraz wykaz specjalistycznego sprzętu odpowiedniego dla danej branży. 

     -     Wykonawca powinien posiadać wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń            
           elektroenergetycznych i norm branżowych oraz przestrzegać uregulowań prawnych 
          wynikających z nich.   

• Wymagane jest potwierdzenie z prowadzonej działalności remontowej, konserwacyjnej i serwisowej w 
branży elektrycznej na instalacjach w przemyśle chemicznym, energetycznym. 

• Należy potwierdzić posiadanie wymaganych kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń 
i instalacji energetycznych oraz tryb i zasady sprawdzania tych kwalifikacji podane są w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. nr 89, poz. 828) w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 141, poz. 1189). 

• Wymagane jest dla pracowników branży elektrycznej świadectwo kwalifikacyjne E i D dla urządzeń 
Grupy 1, Grupy 2 w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu: nie wyższym 
niż i powyżej 1 kV;  

• Ukończone kursy i nabyte uprawnienia specjalistyczne w zakresie serwisu skomplikowanych urządzeń 
pomiarowo-regulacyjnych oraz elektrycznych (dołączyć należy kopie certyfikatów posiadanych przez 
pracowników oraz przez firmę). 

• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia decyzji/zgody właściwego organu administracji 
(Marszałek Województwa) na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub zatwierdzającego program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi.   

• Wykonawca powinien zabezpieczyć warsztat elektryczny o wymaganiach: posiadanie i stosowanie 
odpowiedniej klasy legalizowanych/wzorcowanych mierników, kalibratorów, komunikatorów, urządzeń 
diagnostycznych i innego sprzętu i aparatury (zakres jest podyktowany napięciem znamionowym 
obsługiwanych urządzeń). 

• Wykonawca zobowiązany jest umożliwić ANWIL S.A. zweryfikowanie wszystkich deklarowanych 
informacji – w formie auditu.   

• Wykonawcę obowiązują standardy techniczne Anwil S.A. „Wymagania ogólne budowy nowych i   
           modernizacji instalacji produkcyjnych w branży Elektrycznej – załączniki techniczne do   
            kontraktów” – do zapoznania podczas wizji lokalnej. 
 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi 
 

Wymagania techniczne wykonania i odbioru prac: 
1 Dostawa materiałów DDP Włocławek.  
2 Zapewnienie profesjonalnego personelu w ramach realizacji zadania. 
3 Minimalna gwarancja na dostarczone materiały oraz wykonane prace 12  miesięcy. 
4 Oświadczenie o niezwłocznym usunięciu wszelkich usterek ujawnionych podczas prób, odbiorów robót i 

w okresie gwarancji. 
5 Wyznaczenie osoby koordynującej wykonywanie prac podczas realizacji zadania oraz osoby 

odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
6 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań niniejszej „Klauzuli Bezpieczeństwa” oraz 

Art. 208 Kodeksu Pracy. 
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7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich wymaganych atestów na używane urządzenia, 
materiały. 

8 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem i zakresem wykonywania prac oraz 
warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie aby zadanie zostało zrealizowane kompleksowo w 
ramach oferowanej ceny. 

9 Wszystkie roboty realizowane będą: 

• w oparciu o zezwolenia jednorazowe wydawane przez służby eksploatacyjne, 

• w oparciu o polecenia wykonania pracy (ustne lub pisemne) wydawane przez upoważnionych 
pracowników ANWIL S.A. zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych, na terenie pracujących instalacji technologicznych, w strefach 
zagrożonych wybuchem, na terenie gdzie mogą wystąpić wycieki, przecieki lub awarie z 
możliwością wypływu substancji palnych lub toksycznych, często na wysokości. 

10 Wykonawca musi bezwzględnie wykonywać prace zgodnie z warunkami pisemnego zezwolenia 
jednorazowego, stosując określone w zezwoleniu zabezpieczenia. 

11 Pracownicy przystępujący do pracy będą poddani przeszkoleniu odnośnie zakresu, sposobu 
prowadzeniu robót, obowiązujących na obiekcie warunków BHP i ppoż., zorganizowaniu stanowisk 
pracy, wykonaniu zabezpieczeń  BHP. 

12 Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odzież antyelektrostatyczną z oznakowaniem nazwy 
firmy, okulary ochronne oraz kask zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 roku (Dziennik Ustaw 107 z dnia 24 czerwca 2003 roku poz. 
1004). 

13 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wdrożonego w ANWILU S.A. Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania wg norm ISO 9001, 14001 i 45001.  

14 Zamawiający ma prawo dokonywania kontroli przestrzegania Systemu Zarządzania Środowiskiem na 
terenie eksploatowanych przez Oferenta zapleczy i placów budowy. 

15 Wykonawca powinien posiadać polisę lub zabezpieczenie finansowe zabezpieczające ewentualne 
roszczenia ANWIL S.A. w przypadku spowodowania awarii lub uszkodzenia powierzonego mienia do 
naprawy. 

16 W ANWIL S.A. obowiązuje całkowity zakaz używania i posiadania przy sobie włączonych (zasilanych 
akumulatorem), zwykłych, powszechnie użytkowanych telefonów komórkowych na terenie instalacji 
produkcyjnych oraz w budynkach i pomieszczeniach specjalnych budynków (np. w zapleczu sterowni, w 
rozdzielniach elektroenergetycznych, itp.). 

17 Wykonawca ma obowiązek utrzymywania na bieżąco ładu i porządku na terenie wykonywanych prac. 
18 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i ppoż. oraz z zakresu 

ochrony środowiska i ruchowych obowiązujących w ANWIL S.A. 
19 Wszelkie materiały, usługi, sprzęt (dźwigi, transport, rusztowanie, itp.) i narzędzia niezbędne do realizacji 

zadania zapewnia Wykonawca. Materiały muszą posiadać świadectwa pochodzenia wydane przez 
producenta odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne. 

20 Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć środki ochrony osobistej dla swoich 
pracowników zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa i wymogami prewencji ANWIL S.A.. 
Pracownicy Wykonawcy muszą być wyposażeni obowiązkowo w minimum: obuwie i odzież ochronną z 
oznakowaniem nazwy firmy, gogle, okulary ochronne, maski p.gaz pełnotwarzowa z pochłaniaczem 
wielogazowym ABEK2, kask, rękawice pyłoszczelne i termoodporne, maski przeciwpyłowe, 
kombinezony przeciwpyłowe oraz posiadać identyfikatory. 

21 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i potwierdzenia znajomości wymagań obowiązujących 
na terenie ANWIL S.A. dla Wykonawców prac. 

22 Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie ANWILU S.A. jest  odbycie instruktażu w 
zakresie „Informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz bezpieczeństwa pożarowego 
podczas pracy w ANWILU S.A. dla pracowników firm obcych”  i dostarczenie zaświadczenia o 
udzielonym instruktażu. ANWIL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zatrudnienie pracowników nie 
objętych instruktażem. Szkolenia prowadzi ORLEN Eko Sp. z o.o. Koszt szkolenia ponosi Wykonawca. 

23 Wykonawca wykona całość prac związanych z wykonaniem zadania zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, przepisami, obowiązującymi normami oraz warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 

24 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów odbiorowych po wykonanej pracy 
zarówno technicznych jak i finansowych. 
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25 Zakres prac podlegać będzie odbiorowi potwierdzającemu kompletność oraz poprawność wykonania po 
przeprowadzeniu testów i prób na stanowisku. Odbiór ten odbędzie się w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy i Zleceniodawcy. 

26 Prowadzone prace będą realizowane na instalacji będącej w ruchu produkcyjnym, dlatego też 
wykonanie zadania wymagało będzie ścisłego przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony 
środowiska, które obowiązują na terenie ANWIL S.A. 

27 W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty w protokole 
należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. Protokół odbioru, w którym 
stwierdzono negatywny wynik odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury. 

28 Wykonawca na własny koszt zapakuje i wywiezie na odpowiednie składowisko odpady (inne niż złom 
stalowy) powstałe przy realizacji zadania wskazane przez gospodarza obiektu. 

29 Wykonawca po wykonaniu usługi staje się Wytwórcą Odpadów  i ponosi pełną odpowiedzialność za ich 
wstępne magazynowanie, transport oraz przekazanie uprawnionemu odbiorcy. 

30 Warunkiem odbioru usługi jest otrzymanie Karty Przekazania Odpadów  dokumentujących przekazanie 
wytworzonych odpadów końcowemu, uprawnionemu odbiorcy w zakresie gospodarowania odpadami. 

31 Złom pochodzący z prac demontażowych powstałych w trakcie realizacji zadania stanowi własność 
Zleceniodawcy. Podczas trwania prac Wykonawca będzie składował złom w miejscu wyznaczonym. Po 
zakończeniu prac Wykonawca przekaże pocięty i posegregowany złom w miejsce wyznaczone na plac 
złomowy znajdujący się na terenie ANWIL S.A. oraz przekaże dokumenty zdania złomu wraz z raportami 
ważenia i wykazem wytworzonych odpadów. Sposób segregacji i przygotowania złomu określono w 
wytycznych zarządzenia „Gospodarka złomem i odpadami przeznaczonymi do odsprzedaży w ANWIL 
S.A.” http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-
Wykonawcow.aspx  

32 Odbiór prac odbędzie się zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji. 
33 Przygotowanie przedmiotu prac do odbioru końcowego wraz z niezbędną dokumentacją (protokół 

odbioru) na dzień zgłoszenia zakończenia robót, 
34 Firma zobowiązana jest do uzyskania dla swoich pracowników stałych przepustek wejścia/wjazdu na 

teren zakładu Anwil S.A na cały okres trwania prac.      
 
 
1. Oferta handlowa powinna zawierać: 

• Cennik usług, ceny roboczogodzin, koszty zakupu i inne czynniki używane do kalkulacji usług, koszty 
dojazdu i noclegów.     

• Kosztorys ofertowy, który powinien zawierać podstawowe składniki cenotwórcze, tj. robociznę, zysk i 
koszty pośrednie, stawkę rb-g przyjętą do kosztorysowania prac i tabelę elementów scalonych R, M, S. 
Kosztorys ofertowy powinien być w pierwszej kolejności oparty o normy podstawowe i ogólnodostępne 
wg Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) i pochodnych, a dopiero w dalszej kolejności dopuszczalne 
jest zastosowanie kalkulacji indywidualnych*, uproszczonych czy norm zakładowych. 
* Kalkulacje indywidualne powinny być jak najbardziej szczegółowo rozpisane. Wartość kalkulacji 
indywidualnych powinna być zawsze wynikiem iloczynu: stawka kosztorysowa x szacunkowa ilość rbg. 

• Procedurę składania, potwierdzenia oraz dostawy przedmiotu zamówienia. 

• Dostawa do odbiorcy (DDP Anwil) – w przypadku dostaw do magazynu Anwil S.A. 

• Preferowany 60-dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia faktury,  

• Płatność za wykonanie dostaw zostanie dokonana po realizacji całości zadania. Zamawiający nie 
akceptuje jakiekolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia. 

• Prosimy o załączenie odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG ( w przypadku konsorcjów - 
wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do 
reprezentowania pozostałych członków konsorcjum); 

• Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców ANWIL S.A. 
(dokument dostępny pod linkiem: https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-
dla-Dostawcow.aspx ) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady 
przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: 
https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx ). 

• Oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw 
człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: https://anwil.orlen.pl/pl/o-
firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka  

http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx
http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx
https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx
https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx
https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx
https://anwil.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka
https://anwil.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka
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• Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku 

• Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące) 

• Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty 

• W przypadku gdy wartość potwierdzonych przez Wykonawcę Zamówień przekroczy w czasie 
obowiązywania Kontraktu kwotę 2 000 000 PLN netto, Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego 
zabezpieczenie należytej realizacji i starannego wykonania Kontraktu (gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej) - Zabezpieczenie na kwotę w wysokości 200 000 PLN 

• Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu 
Zakupowym 

• Podanie symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla przedmiotu postępowania 

• W przypadku gdy wartość potwierdzonych przez Wykonawcę Zamówień przekroczy w czasie 
obowiązywania Kontraktu kwotę 2 000 000 PLN netto, Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego 
zabezpieczenie należytej realizacji i starannego wykonania Kontraktu (gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej) - Zabezpieczenie na kwotę w wysokości 200 000 PLN 

• Potwierdzenie załączenia aktualnej polisy OC 

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ogólnej i kontraktowej  w wysokości zgodnej z zasadami 
określonymi poniżej w tabeli: 
 

Wartość umowy Minimalna wartość sumy 
ubezpieczeniowej w OC 

Do 100 tyś zł 500 tyś zł 

powyżej 100 tyś. zł do 500 tyś. zł 1 mln zł 

powyżej 500 tyś. zł do 2 mln zł 2 mln zł 

powyżej 2 mln zł do 10 mln zł wartość umowy netto 

powyżej 10 mln zł 10 mln zł 

 

 

6. Załączniki 

Załącznik techniczny nr 1 – Wykaz UPS ANWIL 

Załącznik nr 1 - Umowa ramowa - Usługi 

Załącznik 2 – OWU - Usługi 

Załącznik nr 3 – Ochrona Informacji 

Załącznik nr 4 - Załącznik BHP 

Załącznik nr 5 - Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - RFP 

Załącznik nr 6 - Klauzula antykorupcyjna 

Załącznik nr 7 - Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A. 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie - Beneficjent rzeczywisty 

Załącznik nr 9 – klauzula kontrahent RODO - osoba fizyczna 

Załącznik nr 10 – ANWIL klauzula kontrahent dla pracowników RODO 

Załącznik nr 11 - Klauzula informacji giełdowej 

Załącznik nr 12 – Instrukcja ruchu osobowego w Anwil S.A. 

Załącznik nr 13 - Klauzula sankcyjna 

Załącznik nr 14 - Klauzula informacyjna przekazywwana w ramach centralizacji obszaru Kredytu kupieckiego 

Załącznik nr 15 - Klauzula informacyjna przekazywana w ramach centralizacji obszaru windykacji 

Załącznik nr 16 – Klauzula KSeF 

 


