
 

 

 

 

  

Stacja nr T760254 Białuty I, typ stacji: STSRu 20/250, moc transformatora SN/nn: 250 kVA, 

Ist. obwód: 4xAL50mm2- ok. 205m, YAKY 4x50 mm2 – ok. 30 m, YAKY 4x25mm2- ok. 60m 

Zakres prac: 

- od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nn nr 0640280254107 wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm2 – długość 

trasy około 25 m, 

- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn typu: P1-Rs/LZV/F- 1 szt. przy granicy dz. nr 169/2 

- w projektowanym złączu kablowym w rozłączniku bezpiecznikowym zabudować wkładki topikowe 3xWT-00/gG 32A 

- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP 

- ‘’szybka ścieżka/pod klucz’’ 

 

WP: P/26/069317- 12,5 kW, Białuty, gm. Iłowo-Osada, Nr działki: 169/2, 

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak 

Istniejące złącze kablowe nn 

nr 0640280254107 

Budowa przyłącza kablowego nn wraz 

ze złączem kablowo-pomiarowym nn 



 

Miejsce przyłączenia - Istniejące 

ZK nr 0640280254107 


