
                                                                                                                  

  

 

Stacja: S6-00667 Rudolfowo, transformator 160 kVA 

Długość obwodu do miejsca przyłączenia: YAKY4x70 mm2 – 115 m 

Zakres prac: 

- dokonać wcinki w istniejącą linię kablową kablem typu NA2XY (YAKXS) 4x70mm2- łączna długość trasy ok. 18m (2x 9m) 

- przy ogrodzeniu graniczącym z blokiem mieszkalnym zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn typu P1-Rs/LZV/F – 1szt.  

- w w/w złączu w rozłączniku skrzynkowym RS zamontować wkładki topikowe typu 1x WT-00/gG 25A 

- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP 
 WP: P/26/027768- 4 kW, Przyłącze do: Rudolfowo, gmina Działdowo, Nr działki: 280 

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak 

                                 

 

 

Wcinka w ist linię YAKXS 4x70mm2 oraz budowa 

złącza kablowo-pomiarowego nn 

Ist. linia YAKY 4x70mm2 


