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Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
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pieczec¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementa gazociggu i/lab-istniejgcych przytgczy sredniego/niskiego
cidnienia*

Nr PSGWA.ZMSM.763.370.26.G

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc¢/ gmina/ dzielnica: * Warszawa / Wawer
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: * Poprawna.
Jednostka eksploatujgca:  Gazownia Warszawa Praga Potudnie
Adres: ul. Sulejkowska 49, 04-129 Warszawa.
Rodzaj paliwa gazowego:

X E U Lw J LS LI oinny: oo

Informacja dodatkowa:* ................oeiiis

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500

a. Gazociag:*

e Ul. Poprawna, odcinek od pkt. G3 na wysokosci ul. Zgodna do pkt. G4 istn. gazociag
dn 110 PE na wysokosci ul. Kadetow; dn 65 stal; L ca 480 m, rok budowy 1992

b. Przylacza: *

e d,20stal,Lca325m; szt. 8
e d, 25 PE; szt. 21

Punkty gazowe do 10 m3/h:* Nie dotyczy

Informacja dodatkowa:™ ........ ... ...

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500

a. Gazociag:*
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e Ul Poprawna, odcinek od pkt. G3 na wysokosci ul. Zgodna do pkt. G4 istn. gazociag
dn 110 PE na wysokosci ul. Kadetéw; d, 65 stal; L ca 480 m — przebudowaé na
dn 110 PE 100 SDR 17(17,6)

b. Przylacza: *

e d, 20 stal, L ca 325 m; szt. 8 (nr 88B, 78, 82, 62, 60A, 51/53, 85, 90 w ul. Poprawna)
— przebudowacé¢ na dn 25 PE 100RC SDR11

e dn25PE; szt. 21 (nr 69A, 67A, 67, 84A, 61, 65, 82A, 64, 47, 96, 94, 55A, 72, 70A, 77,
88, 57, 76, 59, 74, 98 w ul. Poprawna) — przetaczy¢ do projektowanego gazociagu

c. Punkty gazowe do 10 m3/h: * W celu podjecia decyzji o koniecznosci wymiany szafek
gazowych na nowe dokonac¢ inwentaryzacji w terenie.
d. Zalecenia dot. miejsc wilaczen i prac przelgczeniowych:* uzgodni¢ we wiasciwej

terenowo Gazowni schemat wytgczenia gazociggéw w celu wykonania przetgczen.

e. Zalecenia dot. armatury:* Istniejgca armatura do odtworzenia. Stosowac¢ armature
odcinajgcg z koncowkami PE, rozmieszczenie armatury wg schematu.

f. Informacja dodatkowa:*

e Dla projektowanej sieci wymagane jest pozyskanie tytutbw prawnych
do nieruchomosci zgodnie z ,Wytycznymi do pozyskiwania tytutdw prawych
do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” (Zatgcznik nr 1
do Instrukcji pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizaciji
inwestycji sieciowych)

e Zaprojektowac i wybudowac fragmenty instalacji gazowych tgczacych kurek gtéwny
z istniejgcyg instalacja gazowg w budynkach. Srednice instalacji dostosowa¢ do
aktualnych poboréw.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz.
690 z pozn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

Prace na czynnej sieci gazowej powinny uwzglednia¢ obowigzki wynikajace z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji
emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgce rozporzadzenie (UE) 2019/942 oraz
wymagania zawarte w regulacjach PSG sp. z 0.0., w szczegdlnosci z zakresu organizaciji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych, dotyczgcych ograniczenia i
raportowania emisji lub spalania gazu.

2, Wymagania dot. technologii budowy Metoda: wykop otwarty, relining.
3. Gazociagi i przytacza z PE*
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Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo.0. ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz
gazociggdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna* Nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE Ilub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje
witasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

=  Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z umowg na opracowanie

dokumentacji. — nie-dotyezy*

V. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja

Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Rownolegta 4A, 02-235 Warszawa.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z O.0.

ODDZIAL. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE

ADRES: 02-235 WARSZAWA, UL. ROWNOLEGLA 4A
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Uwagi: Modernizacja sieci gazowej zwigzana z bezpieczehstwem dostaw i eksploatacji (kat. 3c).
Pozycja Planu Inwestycyjnego na lata 2026-2028: NR_P KON_P poz. 89
Miejsce (pozycja) zadania wedtug rankingu: 2 Punktacja wedtug rankingu: 100/222

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale Zarzgdzania
Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Warszawie

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane.

=  Warunki techniczne nr PSGWA.ZMSM.763.315.25.G zostaty anulowane

KIEROWNIK Aleksander Sawicki
Sekcja Ewidendli ija kv i Uzgodnien Kierownik Sekq| EW|denq|
S At Majatku i Uzgodnien
AlekgRnEEr Sepick 2026.09.04 09:04:15 +02'00'
podpis
Zalaczniki:
1. Mapa poglagdowa z aktualnym zakresem zadania szt. 1
2. Mapa pogladowa z docelowym zakresem zadania szt. 1
Sporzadzit/a:

Pawet Krawczyk, Kontakt e—mail pawel.krawczyk@psgaz.pl tel. 22 667 37 63, 691 670 284

VIII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remontoéw...

19 7= = o T Yo | o 1< 0

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybra¢/pozostawi¢ wiasciwy opis
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