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STAROSTWO POWIATOWE
we Wioclawku
ul. Cyganka 28
87-800 Wloclawek Wioctawek, dnia 18 wrzednia 2026 1.

BUD.6743.993.2026. ABan

ZASWIADCZENIE
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pézn. zm.), zaswiadczam z urzedu, Ze nie znaleziono podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszonego wniosku dnia 11 wrzesnia 2026 r., przez Inwestora — Energa
— Operator S.A., Oddzial w Torunin, ul Bema 128, 87-100 Torus, w imieniu ktorego wystepuje
Pelmomocnik — Pan Piotr Wawrgyniak (adres w aktach sprawy), w sprawic zamiaru budowy lub
wykonywania innych robét budowlanych polegajacych na budowie przylacza elektroenergetycznego nN,
na terenie dzialek o nr ewid. 22172, 221/3, 221/1, 221/6, obreb ewid. Grodztwo, gm. Kowal.

Inwestor moze wykonywac prace objete zgloszeniem jedynie w zakresie dzialek, do ktorych posiada
tytul prawny do wladania terenem oraz odpowiada za wszelkie niedogodnosei 1 szkody powstale w wyniku
realizacji prac objetych zgloszeniem.

Pouczenie

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z wrzgdu, przed uplywem terminu
21 dni od dnia dokonania zgloszenia, wydac¢ zaswiadezenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wrydanie zaswiadczenia wylgcza mozliwo$é wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 1 7
ustawy — Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczgeia robdt budowlanych.

Zup. STAROSTY

Magdalena Kubczak
Naczelnik Wydzialu Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

Otrzvmuja:
1. Pelmomocnik Inwestora — Pan Piotr Wawrzyniak x 1 egz. zaswiadczenia
2. Ala x 1 egz. proj. elektronicznego

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Kowal x 1 egz. zaswiadczenia
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Whoclawku x 1 egz. zaswiadczenia



Zgodnie z art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2024 1.,
poz. 572 z pozn. zm.) organ administracji publiczne] przekazuje informacje, o ktorych mowa w art. 13 ust. 1 1 2 RODO, przy
pierwsze) czvnmoscl skierowanej do strony, chyba Ze strona posiada te informacje, a ich zakres lub tres¢ me ulegly zmiame.
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie rozpatrzenia zgloszenia budowy lub wykonania innych rohét budowalnych
nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 1. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 5. 1) — dalej RODO — informuje, Ze:
I Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Wloctawski z siedziba w Starostwie Powiatowym we Whoclawkw, ul. Cyganka
28, 87-800 Wioctawek (e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl, tel. 54 230-46-00).
II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozesz si¢ skontaktowa¢ w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod
numerem telefonu 54 2360-46-60, c-mail: jod@powiat wioclawski.pl Tub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

I11. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 1it. ¢ RODO (przetwarzame danych osobowych jest mezbedne
do wypelnienia obowigzkéw prawnych ciazacych na administratorze) 1 odbywaé sie bedzie w zwigzku z wykonywaniem
ustawowych zadan publicznych, okreslonych w ustawie z dmia 5 czerwca 1998 1. o samorzadzie powiatowym oraz w inmych
regulacjach w szczegolnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlanego (art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d) w zakresie
rozpatrzenia zgloszenia budowy lub wykonania innych robét budowalnych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe
bez/z projektem budowlanym (PB-2). W zakresie przekazywania danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail)
przetwarzanie odbywa si¢ na podstawiec art. 6 ust. 1 lit. a RODO {dobrowolnej zgody).

Iv. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres miezbedny do realizacji celow okreslonych w pkt III, a po tym czasic
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowigzujacego prawa — zgodnie z ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o
narodowym zasobie archiwalnym 1 archiwach oraz Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku w
sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukeji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zakladowych, tj. B5 (dokumentacja nicarchiwalna) - po uptywie 5 lat przechowywania podlega brakowaniu

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w zakresie 1
celach wynikajacych z przepisow prawa powszechnie obowiazujacego (np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we
Whoclawlu, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Wojtowie Gmin i Burmistrzowie Miast, Konserwator Zabytkow, Urzad Wojewddzki)
lub podmioty, ktorym Administrator powierzyt dane osobowe zawierajac stosowng UIMOWe powierzeria.

VI Informacja o zamiarze przekazrywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej
Administrator nie zamierza przekazywaé Pana/Pani danych do panstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowych.

VIIL. Prawa osob, ktorych dane dotyczq:

Na zasadach okreslonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do zadania od administratora:
1) dostepu do swoich danych,
2) sprostowania swoich danych osobowych, ktdre sg nieprawidtowe oraz uzupelnienia nickompletnych danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania danych,
4y prawo do cofnigoia zgody w dowolnym momencie (jezeli przetwarzanie odbywaé sig bedzie na podstawie zgody),
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

oile me ogranicza tego przepis prawa, na podstawie ktorego Pani/Pana dane sg przetwarzane.
Aby skorzystaé z wyze] wymienionych praw, osoba, ktérej dane dotycza, powinna skontaktowaé sie, wykorzystujac podane
dane kontaktowe, z Administratorem i poinformowa¢ go, z ktorego prawa i w jakim zakresie chee skorzystac.
VIIL Informacje o wymogw/dobrowolnosci podania danych
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania stanowi przepis prawa.
Niepodanie przez Pania/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa moze skutkowa¢ pozostawienie sprawy bez
rozpatrzenia. W pozostatym zakresie (numer telefonu, adres e-mail) podanie danych jest dobrowolne.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pana/Pani dans osobowe Administrator nie bedzie podejmowal wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji bedacych wynikiem profilowania.
Administrator Danych Osobowych
Dane osobowe w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail beda przetwarzane na podstawic Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust.
1 Iit. a RODO w celu przekazywania informacji zwigzanych z prowadzonym postgpowaniem, a ich niepodanie nic wplywa na tok
prowadzonego postepowania. Moze Pani/Pan wycofaé zgode na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wptywu na
zgodnos¢ przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnmigoiem wykorzystuyjac dane kontaktowe
Administratora.



ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robé6t budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Wtoctawski

2.1. DANE INWESTORAY

Imie i nazwisko lub nazwa: Energa-Operator SA Odziat w Toruniu
Kraj: Polska

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Torui

Gmina: Toruh

Ulica: Bema

Nr domu: 128

Nr lokalu:

Miejscowos¢: Torun

Kod pocztowy: 87-100

E-mail (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowigzkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)

Wypehnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
Kraj:
Wojewddztwo:
Powiat:
Gmina:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowosc¢:
Kod pocztowy:
Adres do doreczen elektronicznych?:

3. DANE PELNOMOCNIKA | PELNOMOCNIKA DO DORECZEN?Y

Wypetnia sie, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.
petnomocnik O petnomocnik do doreczen
Reprezentuje inwestoréw: Energa-Operator SA Odziat w Toruniu

Imie i nazwisko: Piotr Wawrzyniak

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
skladania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD1183912



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: - przytacze: elektroenergetyczne - z zastrzezeniem art. 29a

ustawy Prawo Budowlane (liczba obiektow: 1)

Budowa przytacza kablowego nN do dz. nr 221/6
Planowany termin rozpoczecia® : 2026-10-05

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)Y
Dziatka nr 1

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: powiat wtoctawski

Gmina: Kowal

Ulica:

Nr domu: 52

Miejscowos¢: Grodztwo

Kod pocztowy: 87-820

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 041809_2.0009.221/2
Dziatka nr 2

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: powiat wtoctawski

Gmina: Kowal

Ulica:

Nr domu: 52A

Miejscowos¢: Grodztwo

Kod pocztowy: 87-820

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 041809_2.0009.221/3
Dziatka nr 3

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: powiat wioctawski

Gmina: Kowal

Ulica:

Nr domu:

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowa aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD1183912



Miejscowos¢: Grodztwo

Kod pocztowy: 87-820

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 041809_2.0009.221/1
Dziatka nr 4

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: powiat wtoctawski

Gmina: Kowal

Ulica:

Nr domu:

Miejscowos¢: Grodztwo

Kod pocztowy: 87-820

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 041809_2.0009.221/6

6. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, 1795 i 1847)) — jezeli inwestor dziata przez
petnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia opfaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

- Projekt

7. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza sie w przypadku dokonywania zgtoszenia w postaci
papierowe;j.

9 W przypadku wiekszej liczby inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotgcza do formularza.

2 W przypadku okreslonym w art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026
r. poz. 3) w razie braku adresu do doreczen elektronicznych wskazuje sie adres skrzynki ePUAP. Mozliwos¢ doreczania
korespondencji na skrzynke ePUAP obowigzuje do dnia okreslonego w tym przepisie.

3 W przypadku zgtoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczecia” nalezy
wskazac¢ réwniez planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

9 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé¢ jednostke
ewidencyjna, obreb ewidencyjny i numer dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Prosze o wydanie zaswiadczenia z urzedu.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
skladania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD1183912
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Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak
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Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

1. Temat

Trescig niniejszego opracowania jest projekt budowy przytacza kablowego nN w obrebie Grodztwo, gm. Kowal

w celu przytaczenia do sieci budynku mieszkalnego - jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 221/6.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych ze stacji transformatorowej

,,GRODZTWO 1” STA3-0299.

Nazwa elementu: Typ lub moc llo$é lub dt. trasy/dt. catkowita
Wymiana pojedynczego stupa SN NIE DOTYCZY
Linia napowietrzna SN NIE DOTYCZY
Roztgcznik napowietrzny SN NIE DOTYCZY
Linia kablowa SN NIE DOTYCZY
Mufy kablowe NIE DOTYCZY
Gtowice kablowe NIE DOTYCZY
Ograniczniki przecie¢ NIE DOTYCZY
Ztacze kablowe SN NIE DOTYCZY
Stacja transformatorowa SN/nN NIE DOTYCZY
Transformator NIE DOTYCZY
Wymiana pojedynczego stupa nN NIE DOTYCZY
Linia napowietrzna nN NIE DOTYCZY
Przytgcze napowietrzne NIE DOTYCZY
Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/ F 1
Przytacze kablowe YAKXS 4x120mm? SE 174/192 m
Linia kablowa nN NIE DOTYCZY
Kablowa rozdzielnica szafowa NIE DOTYCZY
Stupowy roztacznik bezp. NIE DOTYCZY
Przecisk NIE DOTYCZY
Przewiert NIE DOTYCZY




Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

3. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIEY?

projektanta o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Piotr Wawrzyniak

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy

dotyczacy inwestycji: budowa przytacza kablowego nN do dz. nr 221/6
w obrebie Grodztwo, dz. nr 221/2, 221/3, 221/1, 221/6, gm. Kowal
opracowany na rzecz Inwestora:

Energa - Operator S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz standardami

Technicznymi Energa-Operator SA opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

mgr inz, Plotr Wawrzynlak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowanla robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzge)
elektrycznych i elektroenergetyff{f ’

i,

nr POM/0127/PWBE/2 \ C

.................................................... 29.08.2026 .

(podpis projektanta) (data ztozenia oswiadczenia)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (ze zmianami).

2. wymdg Standardy Techniczne Energa-Operator S.A.
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4. Uprawnienia budowalne

Z3A IHZYN DOWNICTWA

80-369 CGdaiisk, al. Rzeczypospolitej 4/1 , .

— Ctel Ks‘; 324 89 ‘7;]L b Gdansk, dnia 24 czerwca 2024 r.
P

sygn. akt. 15/POM/OKK/24

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Jan Wawrzyniak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0127/PWBE/24

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Jan Wawrzyniak upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane (t.
j- Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w
Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. 2024 r. poz. 572
ze zm.) strona przed uplywem terminu do wniesienia odwotania moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie nie przystuguje prawo
do zlozenia odwolania jak i skargi na decyzje do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrggov/\j Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej omisjinaliﬁkacw

LAk
dr inz ﬁrek Wesolowski
ZASTEPCXPRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komis) W‘lkacyjncj
mgr inz. (J Malinowski
SEK TARZ
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

\S)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-USX-P9I-8YL *

Pan Piotr Jan Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/24

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Podstawa opracowania

1) Warunki przytaczenia do sieci nr P/25/089514 (aktualizacja).

2) Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, gestorami sieci i Inwestorem.

3) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (ze zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zmianami).

5) Obowigzujace Standardy Techniczne Energa-Operator SA, normy i przepisy.

6) Ustalenia z wnioskodawca.

7) Przeprowadzona wizja lokalna w terenie.
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Energa AR

operator
Numer P/25/089514 [Miejscowoéé Wioctawek Data 19-06-2026
WARUNKI PRZYLACZENIA-AKTUALIZACJA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1 Przylaczany obiekt:

B wr

71

711,
712

713

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

74.7.

1.2

9.2

9.3.
94.
9.5,

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Grodztwo, ul. -
gm. Kowal , dziatka numer 221/6

Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Lubieri [GPZ3-0025]
Linia 15 kV GPZ LUBIEN - PATROWEK [SN 3-0025-02]
Stacja SN/nn GRODZTWO 1 [STA3-0299]
Obwod nn Kowal [NN 3-0298-02]
Obiekt Obwod [nN] Kowal [NN 3-0299-02]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- z dogodnego slupa (np. 201/401) wybudowat przytacze kablowe YAKXS 4x120mm2 dI. ok 150m . Proj. przylacze zakonczyé
szafka kablowo-pomiarowg P1-Rs/LZV/F zlokalizowang przy granicy dzialki 221/6.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- sieéfinstalacje odbiorczg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- urzadzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowac zaktécen w sieci;

Demontaze:

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przyigczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym dostosowang do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Qk: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziafki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

3-faz. wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,
zainstalowane w cze$ci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Moc maksymaina pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

10
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9.6.

10.
10.1

10.2.

10.3.

".

12

121,

122.
12.3.

124.

13.
14.

15.

16.
17
18.

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru poéredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.
b) Dla poszczeginych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
€) inne:

c
d

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 2 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Lubien

Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlano - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Torumiu, Rejon Dystrybucji we
Wioclawku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja warunkow przylaczenia nr P/25/089514 z dnia 19.06.2026 r. zastepuje dotychczasowe warunki
przytaczenia nr P/25/089514 z dnia 07.11.2025 .

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowigzujgoych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 1 rok od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

11
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- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Balcerkowski Wiktor
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. +48 564 706 316

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji we Wioctawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioclawek
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6. Uzgodnienie koncepcji PZT z Energa-Operator S.A.

0OBI/93/2600192

9172

/s

szczegdtowa lokalizacja
proj. szafki ’

Rr—RVI 0,5M -
s 0 )
m oy Hmo )

ogrodzenie do poprawnegoe T 'n. i
pomiaru, jest inaczej /,,,.

odsuniecie od budynku
oraz krzewéw ustalone
~_zwiascicielem

zlokalizowane

pod linig napowietrzna nN / g

zatwierdzam

m _W, 2 1 Proelektro Piotr Wawrzyniak Kontakt:
~{ ul. Urocza 1 mgr In2. Plotr Wawrzyniak
| 87-820 Kowal tel, 726-524-951
NIP: 888-306-25-11 piotr j o
. WWESTOR:
Ka cper Wiloczewski Ensrga-Operator S.A. Oddziat w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun ] OBI/93/2600192
Technik ds.P otowania Inwestycji TEMAT: Loxauzacix Grodztwo, gm. Kowal
29 tyc] Budowa przylacza kablowego nN przyiacze do dz. nr 22116
NAZWA RYS: OATAUKORiCZENIA [ SKAA: ¢ oo

Projekt zagospodarowania terenu 07.20261. [nrRvs,

Koncepcja
NRSTR.

NR UPRAWNIER
POM/0127/PWBE/24

mgr inz. Plotr Wawrzyniak
PROJEKTANT:  upr. bud. do proj. i kiar. robok. bud. w spec. inatsh ez ogr.
e okcosl sid, nsiSk 1 UrzyGzeD ooy, | aokvoanerg.
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7. Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej

Starosta Wioctawski Wioctawek, dnia: 2026-08-20
ul. Cyganka 28
87-800 Wioctawek
ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

NR GEO.6630.302.2026

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca srodkdéw komunikacji elektronicznej.

Termin zakonczenia narady koordynacyjnej zostat wyznaczony na dzien: 2026-08-20
Data wptywu wniosku na narade koordynacyjng: 2026-08-10

Przedmiot narady koordynacyjnej: Przylacze energetyczne eN.
Gmina Kowal, Obreb Grodztwo, dz. 221/6, 221/1, 221/3, 221/2

Dla: Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu

Adres: Gen. Bema 128
87-100 Toruh

Zastepca przewodniczacego narady koordynacyjnej:Kierownik PODGIK Marcin Matuszewski

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151)

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjnej.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:

1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich potozenie na gruncie. Obiekty ulegajace zakryciu, wymagajgce
inwentaryzacji, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Inwestor i wykonawca robét winien prowadzié roboty w sposéb wykluczajacy mozliwoéé powstania awarii lub uszkodzen sieci
oraz armatury branzowej.

3. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe przez wiasciwy
terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno —
architektonicznych oraz technicznych projektu.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozyé mape
z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

5. Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym.

6. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczyé znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne

i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych

te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"
tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych lub urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki, inwestor zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego na wtasny koszt, na warunkach
okreslonych przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego we Wioctawku.

PODMIOTY BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data

1 | Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0. | Artur Galazkiewicz brak uwag
Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy Gazownia we Wioctawku | 2026-08-12 09:01:56

2 | ENERGA - OPERATOR SA Oddzial | Jarostaw Walczak brak uwag
w Toruniu ul. Gen.Bema 128; 87-
100 Toruni Rejon Dystrybugiji 2026-08-13 09:52:08
Wioctawek

3 | ENERGA- Oswietlenie Sp. z.0.0 Andrzej Dzwonkowski brak uwag

2026-08-12 07:18:22
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Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

Strona: 2
4 | Netia Telkom S.A. ‘Waldemar Wachowski brak uwag
2026-08-17 09:58:41
5 | Operator Gazociagdw Przesylowych Piotr Feldmann brak uwag
GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
Oddziat w Gdarisku 2026-08-13 19:14:27
6 | Operator Gazociagdéw Przesylowych Agnieszka Friebe brak uwag
GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
Oddziat w Poznaniu 2026-08-12 09:21:50
7 | System Gazociagdéw Tranzytowych Tomasz Pietrak brak uwag
EuRoPol GAZ S.A.
2026-08-11 14:35:57
8 | FibeeISp.zo.0. Agnieszka Krason FIBEE I SP Z O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 11.08.2026 1., we wskazanej
2026-08-11 14:38:07 lokalizagji nie wystepuje infrastruktura FIBEE ISP Z O.O. bedaca
w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie
wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na
podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE I SP
Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania.
9 | PERN S.A Emilia Mréz brak uwag
2026-08-12 10:06:07
10 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Marcin Wisniewski brak uwag
S.A
2026-08-19 13:10:22
PODMIOTY NALEZYCIE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji
1| Orange Polska S.A. Orange ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
2 | Wéjt Gminy Kowal
Zatgcznik

- 1 egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Ofrzymuje:

1. Whioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

2.NK a/a - 1 egz projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
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Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

= Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
Skala 1: 500 geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

Obr?b: 041809_2.0009 Grodztwo techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem
Dziatka: 041809_2.0009.221/6 swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
Jedn. Ewid. 041809_2 gmina Kowal céwindczenia,
Powiat: wloclawski Idcnl_\'fllﬁulm zgloszenia prac GEO.6640.2187.2026
woj: kujawsko-pomorskie odeayjgch
Mapa w oznaczonym zakresie Organ stuzby geodezyjncj, Starosta wloclawski
wedlug stanu na dzier: 21.07.2026 r. N he—
Rej : GEO.6640.2187.2026 Pracownia Geodezyjna GEOTECH
Uktad wspétrzednych PL- 2000 strefa 6 Wykonawca prac Piotr Urbaski
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH geotacyjiyeh Sl Mod:zewiowd 7

87-700 Aleksandrow Kujawski

Godlo arkusza mapy: 6.180.30.10.3.2; 10.1.4

Przedmiotowa mapa do cel6w projektowych zostata Nr oraz data sporzqdzenia Protokd! weryfikacji
wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami i:"n‘::’;;"“’\::;"““‘“ Nr GEO.6640.2187.2026_2
gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych weryfikacji % s 07,05.2020

Zakres aktualizacji:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych Imig i nazwisko oraz nr Piotr Urbariski

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly :{:r:;"r:::f;l::‘?o;::;h Numer xgawolel: 2958
zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej. sporzadzenia Sporzadzono dnia: 21.07.2026

Mape opracowat: Piotr Urbanski w dniu 21.07.2026
Kierownik prac: Piotr Urbanski nr upr. 9958

PRACOWNIA GEODEZYJNA A ' -
GEOTECH DI

Piotr Urbanski
ul. Modizewiowa 7, 87-700 Aleksandréw Kul.
tel./fax (54) 282 47 23, kom. 886 472 609

Regon 910235486, NIP 891-102-87-86 proj. szafka pomiarowa
# P1-Rs/LZV/F
~ = VY (wym.0,4 mx 0,25 m)
(\J E O J 2 T A Ly ’ )
Piok f[f;l”(b {7’;{ 823500.00 proj: R <300 !
r:.'.",'p,: vzf:'wa&)gﬁ'B R / 222/3
221/5 /
‘ . o i 397/2 - /
szczegodtowa lokalizacja /
- . [}
proj. szafki /
. ]
]
]

Elektronicznie

podpisany

przez Marcin

i, - |Adam

EATIN e | Matuszewski

M

g 2026.08.20
10:15:50
+02'00'

AN

Poswiadczam, ze kopia mapy do celéw projektowych jest zgodna z oryginatem.

Projektant: Piotr Wawrzyniak

mgr inz. Plotr Wawrzynlak q
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowanla robotami budowlanymi
bez ograniczers w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzep
elektrycznych i elektroenergetyc "

nr POM/0127/PWBE/2

754
%0D110

A
\7»7:3“%\\\

\\\%Qf\\ ™ 3\,;,

istn. stup ZEL.

-~

‘

Proelektro Piotr Wawrzyniak Kontakt:
ul. Urocza 1 mgr inz. Piotr Wawrzyniak
87-820 Kowal tel. 726-524-951

NIP: 888-306-25-11 piotr.wawrzyniak.projekty@wp.pl
INWESTOR:
Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun OBI/93/2600192
TRMAT: LokaLizacJA Grodztwo, gm. Kowal
Budowa przytgcza kablowego nN przylgeze dodz. nr 221/6
" NAZWA RYS: DATA UKON CZEN IA: SKALA: 1:500
Projekt zagospodarowania terenu 08.2026T. T
278 HE
. mgr inz. Piotr Wawrzyniak NR UPRAWNIEN RODPLE: NRSTR
| PROJEKTANT: upr. bud. do proj. i kier. robot. bud. w spec. instal. bez ogr. POM/0127/PWBE/24 '//(, ” 4
w zakresie sieci, instalcji i urzgdzen elektr. | elektroenerg. v (M‘“{ ‘\/
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Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

9. Decyzje administracyjne

- NIE DOTYCZY

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
- NIE DOTYCZY

11. Stan istniejacy

Teren trasy przytacza stanowgq dziatki prywatne (ogrédek) oraz prywatna droga gruntowa (klasyfikacja
jako grunt rolny).

12. Rozbiorki

- NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

- NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nN

- NIE DOTYCZY

15. Linia nN (napowietrzna/kablewa)

- NIE DOTYCZY

16. Oswietlenie uliczne

- NIE DOTYCZY

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
- NIE DOTYCZY

18. Przytacza nN (napewietrzne/kablowe)

Przed przystgpieniem do prac zapoznad sie z trescig uzgodnien zawartych w niniejszym projekcie.

Proj. przytacze nalezy wykonaé kablem YAKXS 4x120mm? SE, L = 174/192m z istn. stupa nr 201/401 typu
0-10,5/15E istn. linii AsXSn 4x95mm? — zasilanie z obwodu 02 ze stacji ,,GRODZTWO 1" STA3-0299. Lokalizacja
szafki pomiarowej zgodnie z rys. nr E-01 na dz. nr 221/6. Schemat jednokreskowy zostat przedstawiony na rys.
E-02.

Gteboko$¢ utozenia kabla:

- 1,1 m — obecna klasyfikacja jako grunt rolny.

Kabel utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku gliniastego lub pylastego (bez ostrych przedmiotéow i krawedzi), zasypaé
10 cm nasypka z piasku, a nastepnie 15 cm gruntu rodzimego. W przypadku odpowiedniego gruntu piaszczystego
(piasek gliniasty lub pylasty) moina za zgoda Inwestora wykorzysta¢ rodzimy piasek. Nie dopuszcza sie
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Energa

operator

Od Energa-Operator S.A. Do Proelektro Piotr Wawrzyniak
Oddziat w Toruniu ut. Urocza 1
Dziat Dokumentacji Energetycznej 87-820 Kowal

ul. Duninowska 8, 87-800 Wtoctawek

Znak EOP/KD/9/2026/09/00447

Dot. OdpowiedZ na korespondencje
Witoctawek, 10.09.2026 roku

Przedtozong do uzgodnienia dokumentacje projektowg dla zadania nr OBI/93/2600192
pt.,,Budowa przytgcza kablowego nN do dz. nr 221/6” zawierajgcg budowe kabla niskiego
napiecia oraz zabudowe szafki kablowo - pomiarowej dla zasilenia dz. nr 221/6
zlokalizowanej w m. Grodztwo, gm. Kowal, opracowang na podstawie warunkow
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/25/089514 wydanych dnia: 19.06.2026,

uzgodniono bez uwag.
Praca w technologii PPN.

Uzgodnieniu podlegajg urzadzenia do granicy zarzadu stron.
Uzgodnienie wazine jest dwa lata.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej
rozpoczecie robdt budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw
budowy i norm.

Z powazaniem

Kierowntk Driatu
tokumentacji Enesgetyczne)

oty Niedziatkowski

Opracowata:
Wystepska Joanna
Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy KRS oszczedzaj .
. e ~ . y - 11 - s : Q¥IF
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455, Regon 190275904-00122, NIP 583-000-11-90 Srodowisko f"o B ,'58, &

Qddziat w Toruniu

i i | CERTIFIED i
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun nie musisz &_so 50001 2|

T 801404 404

nrkonta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 o
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt

www.energa-operator.pl; torun@energa-operator.pl nie dru kUJ :

CERTIFIED
1S0 22301




Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

stosowania zwiru lub gruntu spoistego. W odlegtosci pionowej 25cm od kabla trase oznaczy¢ odpowiednig folig
koloru niebieskiego o min. szerokosci 30cm. Wykop nastepnie zasypaé¢ i teren wyréwnaé. Ewentualne
nieczystosci i kamienie wykopane podczas prac zutylizowaé. Uktadanie i zasypywanie kabla wykonac¢ pod
nadzorem przedstawiciela Inwestora.

Kabel uktada¢ w ziemi faliscie z zapasem ok. 3%. Kabla w ramach mozliwosci nie zginac. Promien giecia zachowac
jak najwiekszy nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kabel oznaczaé¢ co okoto 10m oraz
w miejscach skrzyzowan, muf itp. tabliczkg indentyfikacyjng wykonang zgodnie ze ,,Standardami oznakowania
i numeracji obiektéw energetycznych” Energa-Operator SA. Kabel i temperatura otoczenia przy uktadaniu nie
moze by¢ nizsza niz- 5C.

Kabel na stupie sprowadzi¢ w grunt w 3m rurze ostonowej (3 uchwyty dystansowe do rury) oraz oznaczy¢ zgodnie
ze ,,Standardami oznakowania i numeracji obiektow energetycznych” Energa-Operator S.A. Korce kabli (w tym
zyty) zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz promieniami UV.

Szafka pomiarowa powinna byé wykonana z tworzywa sztucznego zgodnie ze ,,Standardami technicznymi”
Energa-Operator S.A., wyposazona w elementy i zabezpieczenia przedstawione na rys. E-02. Na wewnetrznej
stronie drzwiczek w czesci kablowej umiesci¢ schemat ideowy zasilania, za$ na zewnatrz tabliczke z numerem
szafki, obowigzujgcym w sieci systemem TN-C oraz tabliczke ostrzegawczg. Dolng czes¢ fundamentu szafki
wypetni¢ 20-25cm warstwg piasku. Gérng czes¢ fundamentu szafki zasypaé 10-15cm warstwag wypetniacza
fundamentu. Szyne PEN w proj. szafce nalezy uziemi¢ wykonujac przy szafce uziemienie pretowe. Rezystancja
uziemienia szyny PEN szafki powinna wynosi¢ R < 30 Q. Warto$¢ uziemienia potwierdzi¢ pomiarem, w przypadku
braku spetnienia wymagane] rezystancji dokona¢ rozbudowy uziomu. Sporzadzi¢ protokot z badania wartosci
uziemienia. Kabel w szafce oznaczyé zgodnie ze ,,Standardami oznakowania inumeracji obiektow
energetycznych” Energa-Operator SA.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN

- NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN

Ograniczniki przepiec po stronie nN znajdujg sie na stacji transformatorowej SN/nN.
22. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN
- NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w sieci nN

Jako $rodek ochrony podstawowej przed dotknieciem bezposrednim czesci czynnych stosuje sie
izolacje podstawowsa (np. izolacja kabli, przewoddw).

Ochrone przy dotyku posrednim zrealizowa¢ przez samoczynne odtaczenie zasilania, poprzez
zastosowanie wktadek topikowych lub wytgcznikéw nadmiarowopradowych. Zgodnie z normg N SEP-
E-001 punkt 9.1. Projekt dotyczy wytgcznie sieci i urzadzen do granicy zarzadu stron EOP.
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Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

25. Obliczenia techniczne

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Proelektro obll;XI
1/ www.oblx.pl

Nazwa obwodu: istn. obwéd 02 — TN
Licencja nr 59887 wer. 2.10
stup nr 201/401 szafka nr 221/6 TR - dz. nr 221/6
,,GRODZTWO 1"
B1:1_1 L1:1 K1:2 B1:3_1 K1:3
w = ¢ch
b [A]] AsXSn 4x TAI] YAKXS dx Cu] YKY5x
952 (PEN95?) 1202 (PEN120?) 107 (PEN10?)
15,75/ 0,4 KV [SPv=67,50W] ";gOONVT-OO 47m 5 192m e NHOO/WT—OO 25m -
TFK cosg= 0, cosg=0, c0sg=0,
63 kVA 80A 500V %00V %00V 40A 500V U=400V
55 [15,1W] 55 [7,4W]
ETI POLAM ETI POLAM

©2023 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Wiersz 1 Kolumna 1

Proelektro Oblt;xl
)/ www.oblx.pl

Nazwa obwodu: istn. obwod 02 Licencja nr 59887 wer. 2.10

Wyniki obliczeri skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 AsXSn 4x 95, 47,0 B1:1_1 NHO00/WT-00 gF 80 A (ETI POLAM) 50 0,173 1984 34,28 +1,37 230 TAK 1331,4
K1:2 YAKXS 4x 120, 192,0 B1:1_1 NHO0/WT-00 gF 80 A (ETI POLAM) 5,0 0,29 1984 57,53 +230 230 TAK 7933
K1:3 YKY5x 10, 25,0 B1:3_1 NHO0/WT-00 gF 40 A (ETI POLAM) 50 0,387 946 36,55 +146 230 TAK 595,1

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Zs (Om) - impedancia petli zwarcia (Zs = Zpe(ll wsp_korygujacy_nominalng_impedancig, np. 1,00 lub 1,25 lub uwzgledniajac wplyw podwyzszonej temperatury kabli i przewodow podczas zwarcia,
C)

gdzie y ¥j zrodia zasllama $3a mnozone przez wspoiczynmk 1,24 wplywu podwyzszonej temperatury do 80 st.
la (A) - wartos¢ pradu liaj; i —dla 3 p ych jest to y prad wyznaczony
z charakterystyki czasowo-pradowej wg PN, danych producenla oraz zgodme z i Grup ych; gdzie prad wy y dia kazdego czasu zadzlaOanla bezp. topikowych

wyliczany jest jako krotnosc: wsp. k x In (A) pradu znamionowego bezpiecznika
Uo (V) - napiecie fazowe (230V lub 220V AC)
Program oblicza ww. wnelkoscl zgodnle z Wylyczne ochrony przewodow przed pradem i tiowym (...)", COBR
W obliczeniach t
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- i typowych kabli i p! 6w linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancije innych elementéw wg danych producemow
- vmnoscl h pradow wyla ych odczytano z p charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

- typ zdefiniowany przez Uzytkownika

y y Czas wy i i ika gTR wynoszacy 2 sekundy zgodnie z PN-EN 60076-5:2009.

1998 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

©2023 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.oblx.pl; info@oblx.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 601 229 221 Strona: 7n
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Projektant: mgr inz. Piotr Wawrzyniak

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami w trakcie wykonywania robdét.
W przypadku stwierdzenia braku skutecznej ochrony nalezy dokona¢ wymiany wktadek topikowych
0 pradzie zadziatania zabezpieczenia I, mniejszym lub réwnym podanym w powyzszych obliczeniach.

26. Opinia geotechniczna

- NIE DOTYCZY

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
- NIE DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyzowania

Proj. kabel nN na skrzyzowaniach z siecia wodociggowa oraz kablem telefonicznym utozy¢ w rurach ostonowych
DVR-110 (niebieskich). Prace w poblizu skrzyzowan wykonaé recznie, aby nie uszkodzi¢ obcej infrastruktury.
Zakonczenie korcow rur na kablu nN wykona¢ uszczelnieniami QSR-110.

Prace wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjne;j.

W przypadku napotkania w terenie niezinwentaryzowanych sieci ewentualng kolizje/skrzyzowanie nalezy
wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami.

29. Ingerencja w zielen wysoka

- NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

- NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu sporzadzony na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (ze zmianami):

a) obiektem budowalnym objetym niniejszym projektem jest przytacze kablowe nN,

b) niniejszy projekt nie dotyczy powstawania, sposobu odprowadzania i oczyszczania Sciekéw,

c) uktad komunikacyjny - obiekt zawarty w projekcie nie wymaga ciggtego dostepu do drogi, ten jednak bedzie
zachowany,

d) dziatki na ktoérych zlokalizowany jest obiekt ujety w niniejszym projekcie posiadaja dostep do drogi publiczne;j,
e) przytacze kablowe zasilane s3 napieciem znamionowym wynoszacym 0,4 kV,

f) teren objety inwestycjg nie zmienia swojego przeznaczenia, bedzie uzytkowany jak dotychczas, nie jest objety
wycinkg drzew,

g) inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowisk oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu.

32. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji stanowi obreb Grodztwo, dz. nr 221/2, 221/3, 221/1, 221/6, gm. Kowal.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pézn. zmianami), Rozporzadzenie Rady

Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U.
22019 r. poz. 1839 ze zmianami).
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33. Uwagi

- wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie
z obowigzujacymi katalogami,

- powiadomi¢ wtascicieli dziatek, na ktérych realizowana jest przedmiotowa inwestycja, zwtaszcza podmiot
przytaczany.

- po wykonaniu robot wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po montazowe (np. rezystancji izolacji
projektowanych przewoddw, kabli elektroenergetycznych, rezystancji uziemien, impedancje petli zwarcia),
inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczy¢ atesty i deklaracje zgodnosci zastosowanych urzadzen.

- projekt dotyczy wytacznie sieci i urzgdzen do granicy zarzadu stron EOP,

- wynikajace z prowadzenia prac budowlanych szkody powinny by¢ naprawione, natomiast teren uporzagdkowany
i doprowadzony do stanu pierwotnego,

- wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty przetargowej na wykonanie prac powinien zapoznac sie
doktadnie z_aktualnymi warunkami panujgcymi w terenie, a nie opierac sie wytgczenie na projekcie (PZT),

- wszystkie elementy projektu wzajemnie sie uzupetniajg opis, rysunki, zestawienie materiatdw, kosztorys, nalezy
zatem traktowad, tak iz dana rzecz ujeta w jednym miejscu projektu obowigzuje w innym i na odwrot.
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Przytacze kablowe nN

L.p. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1 Kabel typu YAKXS 4x120mm? SE (174/192m) m 192
2 Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F szt. 1
3 Wktadka topikowa typu WT-00/gF 40A 500V szt. 3
4 Ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3P 25A szt. 1
5 Folia ostrzegawcza niebieska o szer. min. 30cm m 174
6 Tabliczka identyfikacyjna do kabli szt. 20
7 Tasma kablowa TK 30/5 szt. 20
8 Rura ostonowa typu BE 75 m 3
9 Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC 75 szt. 1
10 Uchwyt dystansowy do rury fi75 na stup E szt. 3
11 Uchwyt dystansowy do kabla fi50 na stup E szt. 4
12 Gtowica SFEX4 70-150 (w tym zawarte rurki termokurczliwe na zyty) kpl. 2
13 Zacisk odgatezny typu SLIP 32.2 szt. 4
14 Zamek do szafki:

- bez kluczy szt. 1
- z kluczami kpl. 1

15 Tabliczka z numerem szafki szt. 1
16 Rura ostonowa DVR-110 (niebieska) m 3
17 Uszczelnienie QSR-110 szt. 4
18 Schemat jednokreskowy do szafki szt. 1
19 Piasek zgodny z ST EOP (17,4+0,03) m3 17,43
20 Wypetniacz fundamentu — 25L szt. 1
21 Tabliczka z opisem kabla na stup wraz z konstrukcjg mocujgca szt. 1

—zgodna ze standardami EOP

22 Ptaskownik typu Fe/Zn 25x4mm m 5
23 Uziom pretowy (kpl.):

- uchwyt krzyzowy szt. 1
- gtowica utwardzana do pograzania pretow szt. 1
- grot utwardzany szt. 1
- pret uziemiajgcy ®16iL=1,5m szt. 3
- tasma denso wg potrzeb
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37. Inne rysunki

- NIE DOTYCZY
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38. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dane ogdlne

1)

2)

3)

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN do dz. nr 221/6
obreb Grodztwo, dz. nr 221/2, 221/3, 221/1, 221/6, gm. Kowal

Nazwa inwestora i adres:
Energa — Operator S.A. Oddziat w Toruniu,
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun.

Imieg i nazwisko projektanta:
Piotr Wawrzyniak ul. Urocza 1, 87-820 Kowal tel.: 726-524-951

Czesc opisowa

1)

2)

3)

4)

5)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykop rowu kablowego,

- utozenie kabla i foli w rowie,

- montaz szafki pomiarowej,

- utozenie kabla na stupie i podtaczenie do linii oraz w szafce,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- wykonanie pomiardow elektrycznych,

- zasypanie wykopu,

- uporzagdkowanie terenu inwestycji.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- istniejgca linia napowietrzna nN, (na trasie kabla rdwniez linii napowietrzna SN)

- podziemng infrastruktura techniczna,

- istniejgca droga.

Powyzej wymienione elementy zabudowy terenu mogg stwarzac¢ zagrozenie podczas prac naziemnych

oraz podziemnych dla sprzetu wykorzystywanego podczas wykonywania prac, oraz jego obstugi.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- istniejgca linia napowietrzna nN, (na trasie kabla rowniez linii napowietrzna SN), istniejgca droga,

- niezainwentaryzowana infrastruktura podziemna.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- porazenie pragdem elektrycznym w trakcie podpinania kabla (w zaleznosci od sposobu realizacji prac
uzgodnionego z inwestorem),

- upadek z wysokosci w trakcie wykonywania prac na wysokosci,

- uderzenie/ przygniecenie/zranienie podczas transportu materiatdéw na plac budowy i w trakcie

realizacji prac,

- skaleczenie ostrymi narzedziami w trakcie prac,

- zmiazdzenie czesci ciata w trakcie zaprasowywania korncowek kablowych,

- oparzenie gorgcym powietrzem w trakcie wykonywania termokurczliwych palczatek,

- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem elektronarzedzi (uderzenia, zranienia, przeciecia itp.),

- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem urzadzen zageszczajgcych grunt (przygniecenie, zranienia itp.),

- potracenie przez pojazdy poruszajgce sie po istniejgcej drodze.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegolnie niebezpiecznych:
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6)

7)

- zapoznanie pracownikéw z zakresem prac do wykonania,

- przeprowadzenie instruktazu ogélnego dla wszystkich pracownikéw z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy,

- rozdzielenie zadan pomiedzy poszczegdlne osoby, z uwzglednieniem kwalifikacji posiadanych do
wykonywania okres$lonych prac,

- szczegdtowe omowienie zagrozen wystepujgcych w trakcie realizacji prac wraz z okresleniem
srodkdéw ochrony zbiorowej i indywidualnej do stosowania przez pracownikéw eliminujgcych ryzyko
zagrozenia zdrowia i zycia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej, takie jak: ubranie ochronne, hetm
ochronny, obuwie ochronne, rekawice robocze, kamizelki odblaskowe,

- wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony zbiorowej eliminujgce zagrozenia zgodnie z realizowanymi
pracami (np. w przypadku podpiecia do linii napowietrznej lub w ztgczu kablowym, udostepnic
narzedzia izolowane oraz sprzet izolacyjny stuzgcy do wtasciwego przygotowania miejsca pracy).

- przydzieli¢ zadania do realizacji przez poszczegdlnych pracownikéw zgodnie z posiadanymi przez nich
kompetencjami i uprawnieniami,

- wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet techniczny umozliwiajgcy wykonanie pracy w sposdb bezpieczny
(sprawne technicznie elektronarzedzia, maszyny itp.),

- wyposazy¢ zespot pracownikdw w apteczke oraz sprzet p-poz.,

- w trakcie realizacji prac zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych
urzadzen elektroenergetycznych (pomijajgc sam etap prac pod napieciem, ktéry opisano ponizej),

w tym réwniez od istn. linii napowietrznej SN,

- wygrodzic i oznakowac strefe pracy pod napieciem oraz w poblizu drogi,

- prace pod napieciem wykona¢ zgodnie z kartami technologicznymi PPN w uzgodnieniu

z inwestorem.

Przed rozpoczeciem robdt w oparciu o informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, w tym planowane jednoczesnie prowadzenie robdt budowlanych. Jedli w trakcie
postepu robdt budowlanych nastgpig zmiany dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik
budowy powinien nanie$ zmiany na plan BIOZ wraz z adnotacjg o przyczynie ich wprowadzenia.

mgr inz, Plotr Wawrzynlak
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowanla robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzej
elektrycznych i elektroenergetyc; f il
nr POM/0127/PWBE/21(I C

(podpis projektanta)
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