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g Energa Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w

operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,

Rejon Dystrybucji w Elblagu, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 67MZI ) OBMBS/21/26974

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC

PROJEKTOWYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

4)

Nazwa dokumentaCJl/opracowanla w oparcm o ktdra nalezy reallzowac przedmlot zamowienia:
A i+ Wytyczne programowe

Nazwa i adres obiektu (zamOW|en|a)

Elblag, Elblag gmina miejska, ul. Bolestawa Chrobrego
Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Wykonanie dokumentacji projektowej, linia kablowa NN 0,4kV / dtugos$c¢ ok. 100m ze
zlaczaml kablowyml OBMBS/21/26974

powinna stanowic zatacznik do opracowanej dokumentacji.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujgcych przepiséw, wytycznych

niniejszej Specyfikacji oraz Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w

szczegolnosci zgodnie zapisami Zatacznika nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”, ktory

obejmuje réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz treSci dokumentacji projektowe;.

Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajagcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktore winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajgcy moze dokonal przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajgcych wystgpienie szczegdlnych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktorych
umieszczone s urzadzenia stanowigce wiasno$¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego.
Informacje o podmiotach bedgcych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych iflub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaly umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyska¢ z wtasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo
zobowigzany jest oznacza¢ jg w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liScie materiatdw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajgcego.
Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym, w szczegolnosci zgodnie z zapisami
Zalacznika nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

Wentylacja w obiektach energetycznych powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z pdzn. zm.).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych: Opracowat: Grzegorz Waszak, tel.: 55 667 76 34



3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wptywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Odbidr dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz w Standardach technicznych w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

2) Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 — przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwoch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutow prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,

b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego.

Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz

http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcdw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).

Zalgczniki: dokumenty, zatgczniki graficzne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych: Opracowat: Grzegorz Waszak, tel.: 55 667 76 34



E ner g d wersja szablonu: 1.0

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie, RD Elblag

82-300 ELBLAG UL. PE.SUDSKIEGO 19

ZALOZENIA TECHNICZNE
Inwestycja - Budowa linii kablowej przy ul. Zurawiej-Bolestawa
Chrobrego w Elblagu
NR ZALOZEN TECH... 85/2026
OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA
67MZE
OPRACOWAL : ZBIGNIEW FRYDRYCHOWICZ ds. Zarzadzania Usﬂ‘:gam% Sieciovwymi
: ...f‘?f ...... Tydrychowics

SPRAWDZIL: GRZEGORZ KARMAZYN i

...... Dziaty Zarzagadnte gsploatacia

zegQpz Karmazyn

Data: (99 ”CIO 02(7]@/

ZATWIERDZIL:



1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi zalozeniami technicznymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1)  muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wybudowaniu linii kablowej typu YAKXS 4x240 relacji od
proj. KRSN-00/4R-NH2/F zlokalizowanego przy ziaczu 26700275 do proj. KRSN-00/4R-NH2/F, ktore
zastapito ZK 1575923. Z nowego zlgcza zastepujacego ZK 1575923 nalezy zaprojektowac zasilanie zlacz ZP
1577807 i 2698486 oraz kabla YAKXS 4x120 zasilajacego pobliskg linie napowietrzng stup nr 106. Kabel
zasilajacy Z 6700275 nalezy obustronnie wypia¢ i wprowadzi¢ do proj. KRSN-00/4R-NH2/F. Z proj. KRSN-
00/4R-NH2/F nalezy zasili¢ Z6700275.
Projektowana linia kablowa stanowi powiazanie pomiedzy stacjami T-3090 Chrobrego a T-4472 Chrobrego
Dom Dziecka.

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi zalozeniami technicznymi

Elblag ul. Bolestawa , gmina Elblag.
4. Stan istniejacy

Tekst 1/!ub tabela

Dane ogolne dla cbiektu S
Rok budowy 1976r.

Nr obiektu T-4472

Nazwa obiektu Chrobrego Dom Dziecka
Typy stupéw

Numer inwentarzowy SAP 61302000182

5. Stan planowany / zakres prac
Tekst iflub tabela'

Charakterystyka stanu Ianowane o
Daneszczegolowe -
Budowa linii kablowej YAKXS 4x240 L=80m
Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 L=10m
Budowa ziacz kablowych 2 szt
Dokumentacja projektowa 1 szt.

[ UwagiKomentarze

zakres prac

Naz e : i | Jdm, | llosé
1. | Budowa linii kablowej YAKXS 4x240 m 80
2. | Budowa linii kablowej YAKXS 4x120 m 10
3. | Budowa zigcz kablowych szt. 2
4, | Dokumentacija projektowa szt. 1




Wymagania dodatkowe
Brak

7. Informacje dodatkowe

Zmiany i odstepstwa

W sytuaciji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita si¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w zatozeniach technicznych lub
wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kierowa¢ do zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem.

Procedowanie uzyskania odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujgcej zatoZenia techniczne.

8. Spis zalacznikéw
1. Mapa




